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SPRAVA O OPRAVNENOWM MERANI.EMISI
CO, NOx
zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni ¢. 203
spoloénosti SPRAVBYTKOWNFORT, a.s. PreSov

Nazov akreditovaného skusobného EKO-TERM SERVIS s.r. 0.

laboratoria / opravnenej osoby podfa § 25 _ i -
20 ods. 2 pism. a) zékona ¢. 137/2010 Napéjadia 11/2743, 040 12 KoSice

Z. z. v zneni neskordich pravnych ICO: 31 695 671
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predpisov:

Cislo spravy a datum vydania: 02/013/2020 zo dria 06.02.2020

Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO: 31 718 523

{ Miesto / lokalita: Plynova kotolfia €. 203 — Sidlisko Ill. K3, Prostéjovska ulica, Presov
Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka &innost podfa § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢. 137/2010 Z.
| z. v zneni neskordich pravnych predpisov.
‘ Cislo a datum objednavky/Zmluvy: Objednavka & VOEM200005 zo dfia 10.01.2020
Deri opravnenej technickej Cinnosti: 20.01.2020

Osoba zodpovednéd za opravnend Ing. Attila Farkas

technicki Ginnost - veddci technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedenia zodpovednej osoby
podfa § 20 ods. 3 bodu d) zakona g 46101/2014 zo diia 7.10.2014

¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich

pravnych predpisov:

Spréava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Ucel oprdvneného merania:

1. Periodické opravnené meranie emisii za Uéelom zistenia Udajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podla § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
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Evidenéné &islo spravy: 02/013/2020
Datum vydania spravy: 06.02.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
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Periodické opravnené meranie emisii za Gcelom zistenia idajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spafovacieho zariadenia
podra § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhladky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

technolégia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustélena

Prevadzka: Plynova kotoliia €. 203 — Sidlisko Ill. K3, Prost&jovska ulica, PreSov
VAR PCZ: 0220152
Cas prevadzky: prevadzka: 7 dniftyzden (nepretrzita)

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 Turbomat RN18032/00, v.€. 731331600118
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 Turbomat RN18032/00, v.€. 731331600119
3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 Buderus S825 L-1350, v.€. 31022040-00-01708
4. Spalovacie zariadenie - kotol K4 Turbomat RN18032/01, v.€. 731331700181

Merané zlozky:

CO, NOx

Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C") v mg/m?
. Priemerna hodnota Maximum Emisny limit R‘ezqus . -
Merana najvy3simi Upozornenie na
. N (C) © (C) feiami . “1ac] 2)
zloZka 31 1) 3 1) 311).2) emisiami sUlad/nesulad
[mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] V). [anofnie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisif:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 Turbomat

RN18032/00, v.€. 73

1331600118

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 < DDL¥ <DDL® 100 ano stlad
NOx 2 164 164 200 ano stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 Turbomat RN18032/00, v.€. 731331600119

Rezim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 < DDLY < DDL® 100 ano salad
NOx 2 150 150 200 ano stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 Buderus S825 L-1350, v.¢. 31022040-00-01708

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 7 7 100 ano stlad
NOx 2 135 135 200 ano stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

4. Spalovacie zariadenie - kotol K4 Turbomat RN18032/01, v.€. 731331700181

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 < DDL® < DDL® 100 ano stlad
NOx 2 186 186 200 ano stlad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.

]

P

2 Emisny limit (dalej len ,ELY) a podmienky jeho platnosti uréené vprilohe & 4 &ast V. bod 3.2 vyhlasky
MZP SR €. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
Poziadavka dodrzania EL podla § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

% Merana hodnota pod dolnym detekénym limitom pouzitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m®).

Poucenie o platnosti upozornenia na silad/nesulad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o sulade/nestilade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie s slhlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie sihlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na Gradné Gcely konania pred organmi ochrany ovzdu$ia alebo spravnymi orgdnmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.
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Evidenéné &islo spravy: 02/024/2020
Datum vydania spravy: 10.02.2020

Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI

CO, NOx

zo spalovacich zariadeni v plynovej kotolni ¢, 204
spolocnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Néazov akreditovaného skuSobného
laboratéria / opravnenej osoby podla §
20 ods. 2 pism. a) zékona ¢. 137/2010
Z. z. v zneni neskoriich préavnych
predpisov:

Cislo spravy a datum vydania:

Prevadzkovatef:

Miesto / lokalita:

Druh opravnenej technickej éinnosti:

Cislo a datum objednévky/Zmluvy:
Deri opravnenej technickej ¢innosti:
Osoba zodpovednd za opravnent
technickd ¢Ginnost - veddci technik
podfa § 20 ods. 3 bodu d) zékona

¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich
pravnych predpisov:

Sprava obsahuje:

Uéel oprédvneného merania:

Periodické opravnené meranie emisii za (i¢elom zistenia dajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spafovacieho zariadenia

EKO-TERM SERVIS s. . 0.
Napajadla 11/2743, 040 12 Kosice
IC0: 31695 671

02/024/2020 zo dia 10.02.2020

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 Presov

ICO: 31 718 523

Plynova kotolfia €. 204 — Sidlisko I, K4, ulica Bajkalska, PreSov

Opravnena technicka innost podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zékona &. 137/2010 Z.

Z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
Objednavka ¢. VOEM200005 zo dina 10.01.2020
20.01.2020

Ing. Atfila Farkas

Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby
¢. 46101/2014 zo dia 7.10.2014

6 stran
5 priloh

podla § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.




Evidenéné ¢islo spravy: 02/024/2020
Datum vydania spravy: 10.02,2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
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Periodické opravnené meranie emisii za (i¢elom zistenia Gdajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podfa § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

g Prevédzka: Plynova kotoliia €. 204 — Sidlisko lll, K4, ulica Bajkalska, PreSov
afr VAR PCZ: 0220153
‘ Cas prevadzky: prevadzka: 7 dniftyzderi (nepretrzita)

technolégia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena

Clslo zdroja/zariadenia vznil emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu PGV 160, v.&. 5602
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu Paromat Simplex 175, v.€. 7516552700031
3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu Paromat Simplex 175, v.€. 7516552700032
4. Spalovacie zariadenie - kotol K4 typu Paromat Simplex 175, v.€. 7516552700028
5. Spalovacie zariadenie - kotol K5 typu KDVE 160, v.€. 10706

Merané zloZky: CO, NOx
i Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C*) v mg/m?
; . . Cen ReZims
- . Prlemengca;)hodnota Ma)(cg)xum Emlsixé); limit najvy3simi Upozornenie na
zlozka 1) " 3 1).2) emisiami stilad/nestlad 2
[mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] [anofnie]

Cislo zdroja/zariadenie vznilku emisi:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu PGV 160, v.¢. 5602

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
1 co |2 <DDL? <DDL? 100 ano sulad
NOx 2 174 174 200 ano sulad
: Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu Paromat Simplex 175, v.€. 7516552700031
l ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulécia horaka)
co 2 <DDL® < DDL® 100 ano stilad
i NOx 2 164 169 200 ano stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu Paromat Simplex 175, v.€. 7516552700032

. Rezim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
i co 2 <DDL? <DDLY 100 ano stlad
NOx 2 155 157 200 ano stlad
B Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 4. Spalovacie zariadenie - kotol K4 typu Paromat Simplex 175, v.€. 7516552700028
I Rezim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 <DDL® <DDL? 50 éno stlad
l NOx 2 113 114 200 ano stlad
| Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 5. Spalovacie zariadenie - kotol K5 typu KDVE 160, v.€. 10706
: RezZim prevédzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka reguléacia horaka)
E, co 2 <DDL® < DDL? 100 ano stilad
' NOox |2 159 163 200 ano stlad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnosinej koncentrécie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené vprilohe & 4 ¢&ast V. bod 3.2 vyhlasky
MZP SR €. 410/2012 Z. z. v zneni neskorS§ich pravnych predpisov.
Poziadavka dodrZania EL podla § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

3 Merana hodnota pod dolnym detek&nym limitom pouZitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m?).

Poucenie o platnosti upozornenia na stlad/nestilad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o stlade/nestilade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poZiadavkami nie s stihlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podfa vieobecne zavéznych pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na vydanie siihlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na dradné Gdely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi orgadnmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.
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Evidencné &islo spravy: 02/045/2020

E r’[“! S "’@® Datum vydania spravy: 13.02.2020
' A e Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII
CO, NOx
zo spalovacich zariadeni v plynovej kotolni ¢. 205
spolo¢nosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Néazov akreditovaného skuSobného EKO-TERM SERVIS s.r. 0.

laboratéria / opravnenej osoby podfa § Fa T &
20 ods. 2 pism. a) zékona ¢. 137/2010 Napdjasiart iy 0012 Kotley

Z. z. v zneni neskorSich pravnych ICO: 31 695 671

predpisov:

Cislo spravy a datum vydania: 02/045/2020 zo dia 13.02.2020

Prevadzkovatef: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 Presov
ICO: 31 718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotolfia &. 205 - Mier, Kotradova ulica, PreSov

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka &innost podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona &. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Cislo a détum objednavky/Zmiuvy: Objednavka ¢. VOEM200005 zo dia 10.01.2020

Deri opravnenej technickej ¢innosti: 21.01.2020

Oscba zodpovednd za opravnend Ing. Attila Farkas
technickd ¢innost - veduci technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby

podia § 20 ods. 3 bodu d) zékona & 46101/2014 zo dfia 7.10.2014
¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich

pravnych predpisov:

Sprava obsahuje: 6 sfran
5 priloh

Ucel opréavneného merania:

Periodické opravnené meranie emisii za G¢elom zistenia (dajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podla § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskor3ich pravnych predpisov.
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Evidenéné Eislo spravy: 02/045/2020
Datum vydania spravy: 13.02.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas

Strana; 2
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Periodické opravnené meranie emisii za i&elom zistenia tidajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podra § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Prevadzka: Plynova kotoliia &. 205 - Mier, Kotradové ulica, PreSov
VAR PCZ:-0220165
Cas prevédzky: prevadzka: 7 dniltyZdeii (nepretrzita)

technoldgia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisil:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu OW 200, v.E. 1964
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu OW 160, v.¢. 2164
3. Spafovacie zariadenie - kotol K3 typu OW 160, v.¢. 2163
4, Spalovacie zariadenie - kotol K4 typu OW 200, v.E. 1965

Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnosina koncentracia (dalej len ,C") v mg/im?®
; : o e ReZims
Misrani . Pnemer?g)hodnota Mafgaum Emls(rg; limit najvy3simi Upozomenie na
zloZka 3 (mg/m?] [mg/m?] 12 emisiami stlad/nestlad ?
[mg/m’] g g [anofnie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu OW 200, v.¢. 1964

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulécia horaka)
co 2 <DDL3 < DDL® 100 ano stlad
NOx 2 158 159 200 ano stlad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu OW 160, v.C. 2164
RezZim prevéadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automatické regulécia horaka)
Cco 2 <DDLY < DDL? 100 ano stlad
NOx 2 157 157 200 ano stlad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu OW 160, v.€. 2163
ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulécia horaka)
co 2 <DDL¥ <DDL® 100 ano stlad
NOx 2 167 170 200 &no stlad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 4. Spalovacie zariadenie - kotol K4 typu OW 200, v.¢. 1965
ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 < DDL® < DDL® 100 ano sulad
NOx 2 160 162 200 ano stlad

1)
2)

3)

Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.

Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené v prilohe &. 4 Cast V. bod 3.2 vyhlasky

MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Poziadavka dodrzania EL podra § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
Merana hodnota pod dolnym detekénym limitom pouZitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m?).

Pougenie o platnosti upozornenia na stlad/nestilad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nézor o stlade/nesulade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie st sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladajl narok na vydanie sihlasu.
Podra § 20 ods. 8 pism. a) zakona &. 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na tradné Ugely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.




I — » ® Evidencné Eislo spravy: 02/042/2018
E TS ;,}9 Datum vydania spravy: 05.marec 2018
. A ' P P Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISH
CO, NOx
zo spafovacieho zariadenia (dvojkotla K1+K2)
v plynovej kotoini BK Sekéov K2
spolocnosti
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nazov akreditovaného skisSobného EKO-TERM SERVIS s. 1. 0.
laboratéria / opravnenej osoby podia § o s

. 20 ods. 2 pism. a) zékona . 137/2010  '\apajadia 11/2743, 040 12 Kosice

' Z. z. v platnom zneni: ICO: 316 956 71

’ Cislo sprévy a datum vydania: 02/042/2018 zo dfia 05.marec 2018
Prevadzkovaterl: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

- S

Volgogradska 83, 080 01 Presov
ICO: 31 718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotolfia BK Sekéov K2, Pavla Horova, Presov

Druh opravnenej technickej Ginnosti: Opréavnena technicka ¢innost podla § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 zakona &. 137/2010 Z. z.
v platnom zneni.

Cislo a datum objednavky: Objednavka ¢. VOEM 180037 zo dia 13.2.2018

Deri opravnenej technickej ¢innosti: 21. februar 2018

Osoba zodpovedna za opravneni Ing. Attila Farkas

technicku ¢innost - vedici technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedgenia zodpovednej osoby &. 46101/2014 zo diia
podfa § 20 ods. 3 bodu d) zékona 07.10.2014.

¢. 137/2010 Z. z. v platnom zneni:

Sprava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Ugel oprévneného merania:

Prvé periodické opravnené meranie emisii za ¢elom zistenia Gidajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podfa § 4 ods. 1
1. pism. a) vyhlaSky MZP SR &.411/2012 Z. z. vplathom zneni, uréené rozhodnutim OU Predov & OU-PO-OSZP3-
2017/034696/02-0OL zo dia 05.09.2017.

Konanie vo veci vydania s(hlasu organu ochrany ovzdusia podfa § 17 ods.1 pism. f) zakona &.137/2010 Z.z. v platnom zneni
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Evidenéné &islo spravy: 02/042/2018
Datum vydania spravy: 05.marec 2018
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas

Strana: 2
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Prvé periodicke opravnené meranie emisii za ucelom zistenia Gdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podia § 4 ods. 1

pism. a)

2017/034695/02-OL zo diia 05.09.2017.
Konanie vo veci vydania sihlasu organu ochrany ovzdusia podla § 17 ods.1 pism. f) zakona &.137/2010 Z.z. v platnom zneni

vyhlasky MZP SR &411/2012 Z. z. vplatnom zneni, uréené rozhodnutim OU Presov & OU-PO-OSZP3-

Prevadzka: Plynova kotolfia BK Sek&ov K2, Pavla Horova, Presov
VAR PCZ: 0220140
Cas prevadzky: prevadzka: 7 dniftyzden (nepretrzita)

technoldgia: viacreZimova, kontinualna, emisne ustalena

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

1.Spalovacie zariadenie — kotol K1, v.&. 603428800326, sudast dvojkotla typu
ULTRAGAS (1300D), :
2.Spalovacie zariadenie — kotol K2, v.¢. 603428800336, stuiéast’ dvojkotla typu
ULTRAGAS (1300D)

Merané zlozky:

CO, NOx

Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,,C") v mg/m?®
. Priemerna hodnota Maximum Emisny limit R.eii.."ls . .
Merana N ©) ©) ©) najvyssimi Upozornenie na
zloZka 131 1) [mg/m?] [mg/m?] 12 emisiami stilad/nestlad ?
[mg/m?] mg/m g [4no/nie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1.Spalovacie zariadenie — kotol K1, v.&. 603428800326, st&ast dvojkotla typu
ULTRAGAS (1300D)

ReZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon
co 3 6 6 50 ano stlad
NOx 3 24 25 120 ano sulad
ReZim prevadzky : Minimalny tepelny prikon
co 3 < DDL® <DDL® 50 ano stlad
NOx 3 23 25 120 ano stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

2 Spalovacie zariadenie — kotol K2, v.¢. 603428800336, sucast dvojkotla typu
ULTRAGAS (1300D)

ReZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon
CO 3 11 11 50 ano stlad
NOx 3 40 40 120 ano stlad
Rezim prevadzky : Minimalny tepelny prikon
co <DDL® < DDL® 50 ano stlad
NOx 58 59 120 ano stlad

) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrécie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené v prilbhe & 4 &ast V. bod 3.2 vyhlasky
MZP SR €. 410/2012 Z. z. v platnom zneni.

Poziadavka dodrzania EL podla § 18 ods. 2 vyhlaky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v platnom zneni.

3 Zistena hodnota je pod Uroviiou dolného detekéného limitu pouzittho EMS (DDLco = 3 mg.m?¥) a nie je vyjadrena
konkrétnymi €iselnymi hodnotami

Poucenie o platnosti upozornenia na silad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o sulade/nesulade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poZiadavkami nie sti sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie stihlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zékona &. 137/2010 Z. z. v platnom zneni je sprava o vysledkoch opravneného merania na tradné
Gcely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom povolovani zav&znou listinou.




Evidencné &islo spravy: 02/011/2020

E' 7‘3 @,}>® Datum vydania spravy: 05.02.2020
£ A > Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas

EKO-TERM SERVIS s.r.0.

\\\\Ill'u],?

"y,
>
\ \\\:\\

%

Reg. No. 226/N-002

(<

JSNAS

< | Reg. No.226/S-188

N

1

A\

)

N

\

”lrlht\"‘

SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI
CO, NOx
zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni €. 221
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nézov akreditovaného skusobného EKO-TERM SERVISs.r. o.

laboratoria / opravnenej osoby podla § e s o
20 ods. 2 pism. a) zdkona & 1372070 apdjadla 1142743, 04012 Kosice
Z 7. v zneni neskorsich prévnych 1CO: 31695671

predpisov:

Cislo sprévy a datum vydania: 02/011/2020 zo diia 05.02.2020

Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO: 31 718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotolfia &. 221 — Skultétyho ulica, Preov

Druh opravnenej technickej éinnosti: Opravnena technicka &innost podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona €. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Cislo a datum objednavky/Zmiuvy: Objednavka ¢. VOEM200005 zo dfia 10.01.2020

Deri opravnenej technickej ¢innosti: 22.01.2020

Osoba zodpovedna za opravnend Ing. Attila Farkas

technickd Ginnost - veddci technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby
podia § 20 ods. 3 bodu d) zakona ¢ 46101/2014 zo diia 7.10.2014

6. 137/2010 Z. z. v zneni neskor§ich

pravnych predpisov:

Sprava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Ucel opravneného merania:

1. Periodické opravnené meranie emisii za (&elom zistenia ddajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podfa § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

2. Periodické opravnené meranie emisii za U&elom zistenia Udajov o dodrZani urcenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podfa § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhlagky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
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Periodické opravnené meranie emisii za Ugelom zistenia tidajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlagky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov (K1).

Periodické opravnené meranie emisii za G&elom zistenia (idajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podia § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhlaSky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov (K2, K3).

Prevadzka: Plynova kotolfia &. 221 — Skultétyho ulica, Presov
VAR PCZ: 0220160
Cas prevadzky: prevadzka: 7 dniftyzden (nepretrZita)

3 Nowrtat 1]

b
=y

il
=2

3

technoldgia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu PGV 25, v.€. 11143
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu KDVE 160, v.¢. 10709
3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu KDVE 160, v.¢. 10701

Merané zloZky:

CO, NOx

Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C*) v mg/m?
. . - IR Rezim s
Merana N Prlemerr;(a;)hodnota Ma>(tgr)1 un Em|s(r(133; it najvyssimi Upozornenie na
zlozka 31 1) a1 1) 31 1).2) emisiami stlad/nestlad 2
[mg/m3] [mg/m?3) [mg/m?® 1. —

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu PGV 25, v.¢. 11143

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 < DDL¥ <DDL® 100 ano stlad
NOx 2 136 136 200 ano sulad
Gislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: - | 2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu KDVE 160, v.£. 10708
RezZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulécia horéka)
CcO 2 <DDL? < DDL® 100 ano stlad
NOx 2 173 175 200 ano stlad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu KDVE 160, v.¢. 10701
RezZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulécia horaka)
co 2 <DDL® < DDL® 100 ano stlad
NOx 2 110 112 200 ano sulad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,ELY) a podmienky jeho platnosti uréené vprilohe & 4 ¢&ast V. bod 3.2 vyhlasky
MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych predpisov.
Poziadavka dodrzania EL podra § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

3) Merana hodnota pod dolnym detek&nym limitom pouZitého analyzatora (DDLco = 3 mg/md).

Pouéenie o platnosti upozornenia na stlad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o stlade/nesulade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie st suhlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vieobecne zévéznych pravnych predpisov a ani nezakladajti narok na vydanie sthlasu.
Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na tradné Gcely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.



