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EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Evidenéné &islo spravy: 02/016/2020
Datum vydania spravy: 31.01.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas

Reg. No. 226/N-002
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI

CO, NOx

zo spalovacich zariadeni v plynovej kotolni €. 302
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov

Nézov akreditovaného sktSobného
laboratdria / opravnenej osoby podfa §
20 ods. 2 pism. a) zakona ¢. 137/2010
Z. z. v zneni neskorsich pravnych
predpisov:

Cislo spravy a datum vydania:

Prevadzkovatel”

Miesto / lokalita:

Druh opravnenej technickej ¢innosti:

Cislo a datum objednévky/Zmiuvy:
Deri opravnenej technickej ¢innosti:
Osoba zodpovednd za opravnenu
technick éinnost - veddci technik
podfa § 20 ods. 3 bodu d) zakona

¢ 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich
pravnych predpisov:

Sprava obsahuje:

Uéel opravneného merania:

EKO-TERM SERVIS s. 1. 0.
Napajadia 11/2743, 040 12 KoSice
1C0O: 31 895 671

02/016/2020 zo diia 31.01.2020

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 Pre3ov

ICO: 31 718 523

Plynova kotolfia &. 302 — ulica 17. novembra PM, Presov

Opravnena technicka &innost podfa § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zékona &. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorich pravnych predpisov.

Objednavka & VOEM200005 zo diia 10.01.2020
23.01.2020
Ing. Attila Farkas

Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby
&. 46101/2014 zo dfia 7.10.2014

6 stran
5 priloh

1. Prvé periodické opravnené meranie emisii za Ggelom zistenia tdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podla § 4 ods.1
pism. a) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Zz. v zneni neskor3ich pravnych predpisov, uréené sthlasom OU OSZP Presov,
&. OU-PO-0SZP3-2019/033306/002-OL zo dia 28.06.2019.
Konanie vo veci vydania stihlasu organu ochrany ovzdusia podla §17 ods. 1 pism. ) zékona o ovzdusi.



Evidenéné Gislo spravy: 02/016/2020
Datum vydania spravy: 31.01.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2

SUHRN

Prvé periodické opravnené meranie emisii za ucelom zistenia tdajov o dodrZani uréenych emisnych limitov podfa § 4 ods.1
pism. a) vyhladky MZP SR & 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich pravnych predpisov, uréeng suhlasom OU OSZP PreSov,

.

¢. OU-PO-0SZP3-2019/033306/002-0OL zo diia 28.06.2019.
Konanie vo veci vydania sthlasu organu ochrany ovzdusia podla §17 ods. 1 pism. f) zakona o ovzdusi.

Prevadzka: Plynova kotoliia & 302 — ulica 17. novembra PM, Presov
VAR PCZ: 0220166
Cas prevadzky: prevadzka: 7 dniftyzdeii (nepretrzita)

technoldgia: viacreZimova, kontinualna, emisne ustalena

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

1.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K1 typu Hoval UliraGas (800D),

v.€.604700800277
2.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K2 typu Hoval UltraGas (800D),
v.£.604700800280
3.Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu Hoval UltraGas (300), v.£.604700600383
Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C*) v mg/m?®
: : - - ReZim s
Merand " Pruemer?g)hodnota Ma)((g;um Emls(rg; limit najvy3imi Upozomenie na
zloZka [mg/m?¥] (mg/m 1.2 emisiami stlad/nestlad ¥
g/m?] mg/m=] [mg/m?] [anofnie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K1 typu Hoval UliraGas (800D),

v.€.604700800277

RezZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
co 3 11 11 50 ano stlad
NOx 3 54 55 120 ano stlad
RezZim prevadzky : Minimaliny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
co 3 10 11 50 ano sulad
NOx 3 56 56 120 ano stlad
Gislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: 3?%3?;(?;]8% (z]gggdenie - dvojkotol K2 typu Hoval UltraGas (800D),
RezZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
CO 3 10 11 50 ano stlad
NOx 3 61 63 120 ano stlad
Rezim prevadzky : Minimalny tepelny prikon (ruéna regulécia horaka)
co 3 6 7 50 ano stlad
NOx 3 66 67 120 ano stilad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

3.Spalovacie zariadenie - kotal K3 typu Hoval

UltraGas (300), v.€.604700600383

ReZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
CO 9 9 50 ano stlad
NOx 39 39 120 ano sulad
Rezim prevadzky : Minimélny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
co 3 < DDL# < DDLY 50 ano shlad
NOx . 38 38 120 ano sulad

) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrécie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,ELY) a podmienky jeho platnosti uréené vprilohe & 4 &ast V. bod 3.2 vyhlasky
MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskor§ich pravnych predpisov.
Plati pre zariadenia s pretlakovymi horakmi s teplotou teplonosného média < 200°C (teplovodné kotly)

3) Poziadavka dodrzania EL podla § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorich pravnych predpisov.

4 Merana hodnota pod dolnym detekénym limitom pouZitého analyzatora (DDLco =3 mg/m3).
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aE TS Q% Datum vydania spravy: 28.01.2020

: L @ Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII
CO, NOx
zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni ¢. 305
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov

Nazov akreditovaného skisobného EKO-TERM SERVIS s.r. o.

laboratéria / oprévnenej osoby podfa § o g "
20 ods, 2 pism. a) zékona 6. 137/2010 \2pajadia 11/2743, 040 12 KoSice
Z z. v zneni neskorsich pravaych |CO:31695671

predpisov:

Cislo spravy a datum vydania: 02/007/2020 zo dna 28.01.2020

Prevadzkovaterl: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 Presov
ICO: 31 718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotolfia &. 305 — 17. novembra B, ul. 17. novembra 78, PreSov

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka &innost podfa § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zékona ¢&. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorgich pravnych predpisov.

Cislo a datum objednévky/Zmluvy: Objednavka & VOEM200005 zo dia 10.01.2020

Deri opravnenej technickej cinnosti: 23.01.2020

Osoba zodpovedna za opravnend Ing. Attila Farkas
technick &innost - veduci technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby

podfa § 20 ods. 3 bodu d) zakona & 46101/2014 zo diia 7.10.2014
¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich

pravnych predpisov:

Spréva obsahuje: 6 stran
5 priloh

Utel opravneného merania:

1. Periodické opravnené meranie emisii za G&elom zistenia ddajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhladky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
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EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Evidenéné cislo spravy: 02/007/2020
Datum vydania spravy: 28.01.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas

Strana: 2

SUHRN

Periodické opravnené meranie emisii za Ucelom zistenia Udajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Prevadzka: Plynova ketoliia €. 305 — 17.novemra B, ul. 17. novembra 78, Pregov
VAR PCZ: 0220162
Cas prevédzky: prevadzka: 7 dniftyzdeii (nepretrZita)

technoldgia: viacreZimova, kontinualna, emisne ustalena

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu CKD DUKLA PGVE 65, v.¢. 13168
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu CKD DUKLA PGVE 65, v.&. 13166

Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C*) v mg/m?

; Priemerna hodnota Maximum Emisny limit R'eii'nls ; :
Merana N ©) ©) ©) najvyssimi Upozornenie na
zloZzka 3 1) 31 1) 31 .2) emisiami stlad/nestlad ?

[mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] V. [4nofnie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu CKD

DUKLA PGVE 65, v.¢. 13168

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 <DDL® <DDL® 50 ano stlad
NOx 2 88 88 120 ano stilad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu CKXD DUKLA PGVE 65, v.&. 13166

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (autornaticka reguldcia horéka)
co 2 7 9 50 ano sllad
NOx 2 91 92 120 ano stllad

) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.
2 Emisny limit (dalej len ,EL) a podmienky jeho platnosti uréené vprilohe & 4 cast V.

MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
Poziadavka dodrzania EL podla § 18 ods. 2 vyhlagky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
¥ Merana hodnota pod dolnym detekénym limitom pouZitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m?).

bod 3.2 wvyhlasky

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o sulade/nestlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poZiadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla véeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaijti narok na vydanie sahlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na uradné Gcely konania pred organmi ochrany ovzdu$ia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.
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I £ P Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI
CO, NOx
zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni ¢. 306
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nazov akredifovaného skusobného EKO-TERM SERVIS s.r. 0.

laboratéria / opravnenej osoby podfa § A 5
S0'o0e: 3 i, 8) zAkana & Tazpolp DRpAEd TR, BO120K0sice
Z z. v zneni neskorsich pravnych 1C0O:31695671

predpisov:

Cislo spravy a datum vydania: 02/008/2020 zo dria 28.01.2020

Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO: 31 718 523

Miesto / lokalita: Plynové kotolfia &. 306 — 17. novembra F, PreSov

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka &innost podfa § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢. 137/2010 Z.
z. v zneni neskordich pravnych predpisov.

Cislo a datum objednévky/Zmluvy: Objednavka & VOEM200005 zo dria 10.01.2020

Deri opravnenej technickej ¢innosti: 23.01.2020

Osoba zodpovedna za opravnent Ing. Attila Farka§
technicki Ginnost - vedtci technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedgenia zodpovedne]j osoby

podfa § 20 ods. 3 bodu d) zékona ¢ 46101/2014 zo dita 7.10.2014
¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich
pravnych predpisov:

Spréva obsahuje: 6 stran
5 priloh

Ucel opravneného merania:

1. Periodické opravnené meranie emisii za (felom zistenia Udajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych predpisov.

2. Periodické opravnené meranie emisii za Ucelom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podla § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhlasky MZP SR €. 41 1/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
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EKO-TERM SERVIS s.r.o0.

Evidengné &islo spravy: 02/008/2020
Datum vydania spravy: 28.01.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2

SUHRN

Periodické opravnené meranie emisii za (celom zistenia Gdajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podra § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov (K1).

Periodicke opravnené meranie emisii za uéelom zistenia udajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podfa § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorgich pravnych predpisov (K2, K3).

Prevadzka: Plynova kotoliia €. 306 — 17.novemra F, PreSov
VAR PCZ: 0220163
Cas prevédzky: prevadzka: 7 dniltyzdefi (nepretrzit)

technolégia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu KDVE 65, v.&. 226
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu KDVE 100, v.&. 13564
3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu KDVE 100, v.&. 13565

Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C*) v mg/m?
. . 5 . B ReZim s
S \ Pr!emer?g)hodnma Ma)(tén;um Em:s(lg limit najvy3simi Upozomenie na
zlozZka 3] 1) mgim®] ¥ [mg/md] 12 emisiami stlad/nesdlad 2
[mg/m-] g/m 9 [ano/nie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisif:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu KDVE 65, v.&. 226

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulécia horaka)
co 2 <DDL¥ <DDL¥ 50 ano stlad
NOx 2 86 87 120 ano stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu KDVE 100, v.&. 13564

Rezim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulicia horaka)
co 2 <DDL® < DDL® 100 ano stlad
NOx 2 146 146 200 ano stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu KDVE 100, v.&. 13565

RezZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
CcoO 2 3 4 50 ano stlad
NOx 2 114 116 120 ano stlad

) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené vprilohe & 4 cast V. bod 3.2 vyhlagky
MZP SR €. 410/2012 Z. z. v zneni neskorgich pravnych predpisov.
PoZiadavka dodrZania EL podla § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskoraich pravnych predpisov.

% Merana hodnota pod dolnym detek&nym limitom pouzitého analyzatora (DDLco = 3 mg/md).

Pougenie o platnosti upozornenia na stlad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o stlade/nesdlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie s sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na vydanie sthlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na (radné Gcely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.



L ———1 e o= [ ===} Las—— [————== LS—— 1.3 . (=== i Ak ! Wl [ B w’ NN [T g T

ETS &

EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Evidengné &islo spravy: 02/039/2020
Détum vydania spravy: 11.02.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas

Reg. No. 226/N-002
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi
CO, NOx
zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni ¢. 308
spoloc¢nosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nazov akreditovaného skidsobného EKO-TERM SERVISs.r. 0.

laboratéria / opravnenej osoby podfa § A -
20 ods. 2 pism. a) zékona &. 137/2010 \apajadia 11/2743, 040 12 KeSice

Z. z. v zneni neskorSich pravnych ICO: 31 695 671

predpisov:

Cislo spréavy a datum vydania:

02/039/2020 zo diia 11.02.2020

Prevéadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO: 31718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotolfia €. 308 — 17. novembra O, ul. 17. novembra 17, PreSov

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka €innost podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zékona &. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Cislo a détum objednévky/Zmluvy: Objednavka &. VOEM200005 zo dia 10.01.2020

Deri opravnenej technickej ¢innosti: 23.01.2020

Osoba zodpovednd za opravnend Ing. Attila Farkas

technick ¢innost’ -

vedici technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby

podfa § 20 ods. 3 bodu d) zakona ¢ 46101/2014 zo dita 7.10.2014
¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich

pravnych predpisov:

Spréva obsahuje:

Uéel oprévneného merania:

6 stran
5 priloh

Periodické opravnené meranie emisii za (Celom zistenia udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spafovacieho zariadenia
podla § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.



= Yy A ® Evidené¢né &islo spravy: 02/039/2020
E E Y S ,0‘3’} Datum vydania spravy: 11.02.2020

M A @ Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
EKO-TERM SERVIS s.r.0. Strana: 2

SUHRN
Periodické opravnené meranie emisii za G¢elom zistenia tidajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spafovacieho zariadenia
podfa § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z. z. v zneni neskorich pravnych predpisov.
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) Prevédzka: Plynova kofolfia & 308 — 17. novembra O, ul. 17. novembra 17, PreSov
| VAR PCZ: 0220185
' Cas prevédzky: prevadzka: 7 dni/tyZden (nepretrzita)
‘ technoldgia: viacreZimova, kontinualna, emisne ustalena
I] Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisif: | 1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu KDVE 65, v.&. 75
i 2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu KDVE 100, v.&. 11454
3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu KDVE 100, v.¢. 11441
§ Merané zloZky: CO, NOx
i Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C%) v mg/m3
: Priemema hodnota Maximum Emisny limit R.Ei[.r?.s : :
Merana N ©) ©) ©) najvyssimi Upozornenie na
E zlozka - " a1 1:2) emisiami stilad/nestlad
b, [mg/m?] [mg/m?] [mg/m®] 1 nobii]
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu KDVE 65, v.€. 75
F ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 6 7 100 ano stlad
NOx 2 136 138 200 ano stilad
[ Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu KDVE 100, v.¢. 11454
ReZim prevadzky : obvykly preirédzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
E co 2 4 6 100 ano stilad
/ NOx 2 112 114 200 ano stilad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu KDVE 100, v.¢. 11441
r ReZim prevadzKy : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
i co 2 <DDL¥ <DDL? 100 ano stilad
NOx 2 124 124 200 ano stilad

v

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.

2) Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené v prilohe &8 4 ¢&ast V. bod 3.2 wvyhlaSky
MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
Poziadavka dodrzania EL podra § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

3 Merana hodnota pod dolnym detek&nym limitom pouZitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m®).

Pouéenie o platnosti upozomnenia na sulad/nestlad: Spréva o opravnenom merani emisil, vysledky opravneného merania
a nazor o stlade/nestlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poZiadavkami nie st sthlasom, kfory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podfa vieobecne zavéznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie sthlasu.

Podfa § 20 ods. 8 pism. a) zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskor3ich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na Uradné G&ely konania pred organmi ochrany ovzduSia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.
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