Evidanéné &islo spravy: 02/512/2016

Ev ? IS @99@) Datum vydania spravy: 20. december 2016
b v ) D Zodpovadna osoba: Ing. Attila Farkas

EKO-TERM SERVIS s.r.o.
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI
CO, NOx

zo spafovacich zariadeni - kotlov K1,4€2,K3, v plynovej kotolni BK Hollého,Presov

spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov

Nazov akredifovaného skiSobného EKO-TERM SERVISs.r.o.

laboratdria / oprévnenej osoby podfa § = -
20 ods. 2 pism. a) zakona & 137/2010 Napéjadla 11/2743, 040 12 Kosice
Z. z. v platnom zneni: ICO: 316 956 71

Cislo spravy a datum vydania: 02/512/2016 zo dita 20.12.2016

Objednavatel a prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO: 31 718 523

Miesto / lokalita: BK Hollého ulica, PreSov

Druh opréavnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka &innost podra § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona &.137/2010 Z.
z. v platnom zneni.

Cislo a datum objednavky: Objednavka & VOEM160180 zo dia 09.11.2016
Deri oprévnenej technickej ¢innosti: 07. december 2016
Osoba zodpovedna za opravnenu Ing. Attila Farkas
technicku Ginnost - veddci technik podfa  Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedZenia zodpovednej osoby ¢.46101/2014 zo dha
§ 20 ods. 3 bodu d) zakona 7.10.2014
¢. 137/2010 Z. z. v platnom zneni:
Sprava obsahuje: 5 stran
5 priloh

Ucel opravneného merania:

1. Dobrovolné periodické meranie emisii za u¢elom zistenia emisnych hodnét.
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EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Eviden&né dislo spravy: 02/512/2016
Datum vydania spravy: 20. december 2016
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2

SUHRN
. ] B Hollého ulica, PreSov
Prevadzl; VAR PCZ: 0220167
=2 - ) 5 - i - r m 3 - ’
Gas prevadzky: NepretrzZita prevadzka:celorocne - ohrev TUV, zimné obdobie:priprava teplej vody pre UK

technolégia: viacreZimova, kontinualna, emisne ustalena

Zdroj/zariadenie vzniku emisii:

1.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K1,typu Hoval ULTRAGAS 250,
v.£.601815200200
2.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K2,typu Hoval ULTRAGAS 250,
v.£.601815200196
3.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K3,typu Hoval ULTRAGAS 250,
v.€.601815200198

Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C*) v mg/m?®
Priemerna : G s ReZim s
Merana zlozka pg| hednoi Malzlg; o EmIS(rg; it najvysSimi Upozornenie na
(C) [mg/m3]" [mg/m3"2 emisiami stlad/nesulad
[mg/m?]" [ano/nie]
Cislo zdroja/zariadenie vzniku 1.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K1,typu Hoval ULTRAGAS 250,
emisii: v.¢.601815200200
Rezim prevadzky : Prevadzlkovy tepelny prikon
coO 2 10 11 -2 - -
NOx 2 122 123 -2 - -
Cislo zdroja/zariadenie vzniku 2.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K2,typu Hoval ULTRAGAS 250,
emisii: v.€.601815200196
ReZim prevadzky : Prevadzkovy tepelny prikon
CO 2 12 16 -2 - -
NOx 2 194 197 -2 - -
Cislo zdroja/zariadenie vzniku 3.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K3,typu Hoval ULTRAGAS 250,
emisif: v.€.601815200198
RezZim prevadzky : Prevadzkovy tepelny prikon
CO 2 7 9 -2 - -
NOx 2 66 69 -2 - -

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu,
2) Spal'ovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW nie je mozné kvalifikovat’ ako zdroj s uréenym emisnym limitom.
- Spalovacia jednotka s MTP < 0,3 MW je samostatnym spalovacim zariadenim a nespocitava sa s ostatnymi spalovacimi
jednotkami. (Priloha &.4,8ast |.,bod 3, vyhlasky MZP SR &.410/2012 Z.z. v platnom zneni).Pre tieto zariadenia sa EL

neuplatiujd.

Podra § 20 ods. 8 pism. a) zakona €. 137/2010 Z. z. v platnom zneni je sprava o vysledkoch opravneného merania na tradné
Ucely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom povolovani zavaznou listinou.

1. OPIS UGELU OPRAVNENEHO MERANIA

Uréenie emisného limifu

vymedzenie zariadenia / Casti zdroja

Spalovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW

- Spalovacia jednotka s MTP < 0,3 MW je samostatnym spalovacim zariadenim

a nespocitava sa s ostatnymi spalovacimi jednotkami (Priloha €.4,€ast |.,bod 3, vyhlasky
MZP SR &.410/2012 Z.z. v platnom zneni)

¢lenenie zariadenia vo vztahu
k uplatfiovaniu EL

Spaflovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW nie je mozné kvalifikovat' ako zdroj
s uréenym emisnym limitom.

hodnoty limitov preukazovanych
tymto meranim

pre tieto zariadenia sa EL neuplatfiuja.

platnost — vyjadrenie (jednotka)
veliciny

hmotnostné koncentracie pri Standardnych stavovych podmienkach (101,3 kPa; 0 °C),
suchy plyn Oz ref:3 % objemu

dalSie Specifické podmienky platnosti

nie s0 urcené

miesto platnosti EL

Vyduchy z kotlov K1,K2,K3

Poziadavky dodrzania emisného limitu

urCené poZiadavky

zohladiiovanie neistoty

nezohladfiuje sa
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- A ® Evidencné &islo spravy: 02/049/2020

E TS Qﬁgf} Datum vydania spravy: 20.02.2020
y & ) Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI
CO, NOx
zo spalovacich zariadeni v plynovej kotolni €. 312
spolocnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov

Néazov akreditovaného skuSobného EKO-TERM SERVIS s.r. 0.

laboratéria / oprédvnenej osoby podia § - 5
20 ods. 2 pism. &) zékona ¢, 137/2010 '\2pajadia 11/2743, 040 12 Kosice
Z. z. v zneni neskor§ich pravnych ICO: 31 695 671

predpisov:

Cislo spravy a datum vydania: 02/049/2020 zo diia 20.02.2020

Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO: 31 718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotolfia €. 312 — Janou&kova ulica €. 15, Pre3ov

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka cinnost' podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona &. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Cislo a datum objednévky/Zmluvy: Objednavka ¢. VOEM200005 zo diia 10.01.2020

Deri opravnenej technickej cinnosti: 24.01.2020

Osoba zodpovedna za opravnenu Ing. Attila Farkas
technicki ¢innost - vedtci technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby

podia § 20 ods. 3 bodu d) zakona & 46101/2014 zo dita 7.10.2014
¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich

pravnych predpisov:

Sprava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Uéel opravneného merania:

1. Periodické opravnené meranie emisii za Ufelom zistenia udajov o dodrZzani uréenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
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EKO-TERM SERVIS s.r.0.

Evidencné cislo spravy: 02/049/2020
Datum vydania spravy: 20.02.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2

SOHRN

Periodické opravnené meranie emisii za (i€elom zistenia Gdajov o dodrzani urenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podia § 9 ods. 5 pism. d) vyhlaSky MZP SR ¢. 411/2012 Z. z. v zneni neskor3ich pravnych predpisov.

Prevadzka: Plynova ketolfia €. 312, Janouskova ulica €. 15, PreSov
VAR PCZ: 0220168
Cas prevéadzky: prevadzka: 7 dniftyzden (nepretrzita)

technolégia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustélena

Cislo zdroja/zariadenia vzniku
emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu Buderus GE 615, v.€. 63130020-00-3161-0051
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu Buderus GE 615, v.¢. 63130020-00-3167-0055
3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu Buderus GE 615, v.€. 63130020-00-3167-0056

Merané zloZky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C") v mg/m?®
Priemerna : oo e Rezim s
Merana N hodnota Ma?gr)ﬁ i Emls(ré); limit najvy3simi Upozormenie na
lozka (©) [mgind] ) [l 12 emisiami stlad/nestlad 2
[mg/m3] " g g [ano/nie]

Cislo zdrojaszariadenie vzniku
emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu Buderus GE 615, v.¢. 63130020-00-3161-0051

Rezim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 <DDL¥ <DDL¥ 100 ano stlad
NOx 2 111 114 200 ano stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku
emisii:

2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu Buderus GE 615, v.¢. 63130020-00-3167-0055

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
Cco 2 <DDL¥ <DDL¥ 100 ano stlad
NOx 2 115 117 200 ano sulad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku
emisii:

3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu Buderus GE 615, v.¢. 63130020-00-3167-0056

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
Cco 2 <DDLY <DDL¥ 100 ano stilad
NOx 2 134 135 200 ano stlad

) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.

20 Emisny limit (dalej len ,EL') a podmienky jeho platnosti uréené v prilohe ¢ 4 cast V.

bod 3.2 wvyhlasky

MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
PoZiadavka dodrZzania EL podia § 18 ods. 2 vyhlaSky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
3 Merana hodnota pod dolnym detekénym limitom pouZzitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m?).

Poucenie o platnosti upozornenia na stlad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o stlade/nestlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie st sthlasom, kiory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na Uradné Gcely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.



- A ® Evidencné Cislo spravy: 02/029/2020
E TS @}@ Datum vydania spravy: 13.02.2020

& Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi
CO, NOx
zo spalovacich zariadeni v plynovej kotolni &. 313
spolocnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PresSov

Nézov akreditovaného skiSobného EKO-TERM SERVIS s.r. 0.

laboratéria / opravnenej osoby podfa § i i 52
20 ods. 2 pism. a) zékona ¢. 137/2010 f\{apajadla 11/2743, 040 12 Kosice
Z. z. v zneni neskorsich pravnych 1C0:31695671

predpisov:

Cislo sprévy a détum vydania: 02/029/2020 zo diia 13.02.2020

Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO: 31 718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotolfia €. 313 — Kipelna ulica, PreSov

Druh opréavnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka Cinnost podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona &. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Cislo a datum objednavky/Zmiuvy: Objednavka ¢. VOEM200005 zo diia 10.01.2020

Deri opravnenej technickej ¢innosti: 24.01.2020

Osoba zodpovednd za opravnend Ing. Attila Farkas
technicka  cinnost - vedtici technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby

podila § 20 ods. 3 bodu d) zdkona g 46101/2014 zo diia 7.10.2014
¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich

pravnych predpisov:

Sprava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Uéel oprévneného merania:

1. Periodické opravnené meranie emisii za UCelom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhladky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
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Evidentné Cislo spravy: 02/029/2020
Datum vydania spravy: 13.02.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2
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Periodické opravnené meranie emisii za i€elom zistenia udajov o dodrZani ur€enych emisnych limitov spalovacisho zariadenia
podia § 9 ods. 5 pism. d) vyhladky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Prevadzka: Plynova ketolia ¢. 313, Kipelna ulica, Preiov
VAR PCZ: 0220169
Cas prevadzky: prevadzka: 7 dniltyzdeii (nepretrzita)

technoldgia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie typu OW 40 - kotol K1
2. Spalovacie zariadenie typu PGV 40 - kotol K2
3. Spalovacie zariadenie typu OW 25 - kotol K3

E== . e EmeaT Rl e

==

Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C*) v mg/m?®
. : s Rezim s
Maimi \ Prlemengg)hodnota Ma?lcr:z;um Em:s(rg; limit najv'yééin)i Upozornenie na
zloZka [mg/m?] " [mg/m?] m3] 12 emisiami stlad/nesulad 2
g/m ghv] [mg [ano/nie]

1. Spalovacie zariadenie typu OW 40 - kotol K1
obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:
ReZim prevadzky :

co 2 < DDLY < DDL® 100 ano stlad
NOx 2 151 163 200 ano stlad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 2. Spalovacie zariadenie typu PGV 40 - kotol K2
ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
coO 2 < DDL® < DDL® 50 ano stlad
NOx 2 100 105 . 120 ano stlad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 3. Spalovacie zariadenie typu OW 25 - kotol K3
RezZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 < DDL® < DDL¥ 50 ano stlad
NOx 2 94 96 120 ano stlad

' Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené vprilohe & 4 ¢ast V. bod 3.2 wvyhlasky
MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskor§ich pravnych predpisov.
Poziadavka dodrzania EL podra § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

% Merana hodnota pod dolnym detekénym limitom pouzitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m?).

Poucenie o platnosti upozornenia na stlad/nesilad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o stlade/nestlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie su sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie sthlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zdkona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na Oradné ucely konania pred organmi ochrany ovzdu$ia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.
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y B R L 4 Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI
CO, NOx
zo spalovacich zariadeni - kotlov K1,K2,K3,
v plynovej kotolni BK Pavlovi¢ovo namestie 5, PreSov
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nizov akredifovaného skusobného EKO-TERM SERVIS s.r. o.

laboratéria / opravnenej osoby podla § A .
20 ods: 2 plm. =) zakona.& 13z/gotp opaRdla 1172743, 040112 Kesios

Z. z. v platnom zneni: ICO: 316 956 71
Cislo spravy a datum vydania: 02/558/2016 zo dna 27.12.2016
Objednavatel a prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Volgogradska 88, 080 01 PreSov
1G0O: 31 718 523

Miesto / lokalita: BK Pavlovitovo namestie 5, PreSov

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka &innost podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢.137/2010 Z.
z. v platnom zneni.

Cislo a datum objedndvky: Objednavka &.VOEM160180 zo diia 09.11.2016
Deri opravnenej technickej ¢innosti: 07. december 2016
Osaoba zodpovedna za opravnenu Ing. Attila Farkas

technicky Ginnost - veddci technik podla  Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby &.46101/2014 zo dna
§ 20 ods. 3 bodu d) zakona 7.10.2014

¢. 137/2010 Z. z. v platnom zneni:

"Sprava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Uéel opravneného merania:

1. Periodické opravnené meranie emisii za uelom zistenia (dajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spafovacieho
zariadenia podra § 9 ods. 5 pism. ¢) bodu 1 vyhlasky MZP SR ¢€.411/2012 Z. z.



Evidencné &islo spravy: 02/558/2016
Datum vydania spravy: 27. december 2016
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2

ETS %

EKO-TERM SERVIS s.r.o.
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Periodické opravnené meranie emisii za (&elom zistenia (idajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spaflovacieho zariadenia
podra § 9 ods. 5 pism. ¢) bodu 1 vyhlaSky MZP SR £.411/2012 Z. z.

BK Pavlovi¢ovo namestie 5, PreSov

favidzia: VAR PCZ: 0220172
Gas prevédzky: Nepretr-iit_él !orc_evédz_ifa:cel'oroéng - ?hrev TC!V, zimn.é ob_dobie:pn’prava teplej vody pre UK
technoldgia: viacreZimova, kontinudlna, emisne ustalena
1.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K1,typu Hoval CompactGas (1400),
v.€.601722410001
I . . i e 2.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K2,typu Hoval UNO — 3 (320),
Zdroj/zariadenie vzniku emisii: V.E:.go 1510510057 plynovy typ =2
3.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K3,typu Hoval CompactGas (1400),
v.€.601800910000
Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C*) v mg/m?
Priemerna . e ReZzim s
Marand Zoska N hodnota Ma:zlér)'lum Emlsirg; limit najv_y§§in_1i U’pozomer'ﬂe nza
©) m3" Im32) emisiami stlad/nestlad ?
[mg/m3" [mg/m [mg/m’] [&no/nie]
Cislo zdroja/zariadenie vzniku 1.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K1,typu Hoval CompactGas (1400),
emisif: v.€.601722410001
RezZim prevadzky : Prevadzkovy tepelny prikon
co 2 < DDL?Y < DDL¥ 100 ano stilad
NOx 2 177 184 200 ano siilad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku 2.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K2,typu Hoval UNO — 3 (320),
emisii: v.€.601510510057
RezZim prevadzky : Prevadzkovy tepelny prikon
cO 2 5 7 100 ano sulad
NOx 2 119 121 200 ano sulad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku 3.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K3,typu Hoval CompactGas (1400),
emisif: v.£.601800910000
ReZim prevadzky : Prevadzkovy tepelny prikon
CO 2 < DDL?¥ <DDL? 100 ano siilad
NOx 2 165 166 200 ano stlad

) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené vpriohe & 4 &ast IV. bod 3.2 vyhlasky
MZP SR €. 410/2012 Z.z. v platnom zneni.
PoZiadavka dodrZania EL podla § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2012 Z.z. v platnom zneni.

3 Zistend hodnota je pod Groviiou dolného detekéného limitu pouzittho EMS (DDLco = 3 mg.m?3) anie je vyjadrena
konkrétnymi Eiselnymi hodnotami.

Pougenie o platnosti upozornenia na sulad/nesilad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o stlade/nestilade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poZiadavkami nie s sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzduSia podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na vydanie sthlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona &. 137/2010 Z. z. v platnom zneni je spréva o vysledkoch opravneného merania na tradné
ucely konania pred crganmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom povolovani zavaznou listinou,

1. OPIS UGELU OPRAVNENEHO MERANIA

Urcenie emisného limitu
vymedzenie zariadenia / éasti zdroja

Kategorizacia zdroja podla vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z.z. v platnom zneni.

1. Palivovo-energeticky priemysel

1.1.2 Technologické celky obsahujlice spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin
a stacionarnych spalovacich motorov, s nainstalovanym suhrmnym menovitym
tepelnym prikonom =z 0,3 MW a < 50 MW

Zariadenia s kotlami s vydanym povolenim do 31. decembra 2010

(Priloha &.4,&ast IV. bod 3.2 wyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z.z. v platnom zneni)
hmotnostna koncentracia: NOx : 200 mg/m?, CO :100 mg/m?

clenenie zariadenia vo vztahu
k uplatiiovaniu EL

hodnoty limitov preukazovanych
tymto meranim
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SPRAVA O OPRAVNEMOM MERANI EMISI

CO, NOx

zo spalovacich zariadeni (kotlov K1A a K1B),
v Plynovej kotolni BK SDH Sidlisko duklianskych hrdinov 17, Presov
prevadzkovatelfa SPRAVBYTKOMFORT a.s., PreSov

Nazov akredifovaného skuSobného
laboratdria / oprdvnenej osoby podfa §
20 ods. 2 pism. a) zakona ¢. 137/2010
Z. z. v zneni neskorsich pravnych
predpisov:

Cislo spravy a datum vydania:

Prevadzkovatel:

Miesto / lokalita:

Druh opravnenej technickej ¢innosti:

Cislo a datum objednévky:
Deri opravnenej technickej ¢innosti:

Osoba zodpovedna za opréavnent
technicki ¢innost - vedtci technik
podfa § 20 ods. 3 bodu d) zékona

¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich
pravnych predpisov:

Sprava obsahuje:

Uéel opravneného merania:

EKO-TERM SERVIS s. r. 0.
Napajadla 11/2743, 040 12 Kosice
1G0: 31 695 671

02/536/2018 zo diia 27. decembra 2018

SPRAVBYTKOMFORT a.s., Presov
Volgogradska 88, 080 01 Presov
ICO: 31 718 523

Plynova kotoliia BK SDH Sidlisko duklianskych hrdinov 17, Presov

Opravnena technicka ginnost podla § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 zakona &. 137/2010 Z. z.
v zneni neskorSich pravnych predpisov.

objednavka ¢. VOEM 180206 zo dha 09.10.2018

21. november 2018

Ing. Attila Farkas
Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby &. 46101/2014 zo diia
07.10.2014.

6 stran
5 priloh

1. Prvé periodické opravnené meranie emisii za u¢elom zistenia Udajov o dodrzani urenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podfa § 4 ods. 1 pism. b) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov,uréené
sthlasom QU OS ZP PreSov ¢: OU-PO-0SZP3-2018/033786/02-0OL zo diia:10.09.2018,

Konanie vo veci vydania suhlasu organu ochrany ovzdusia podia §17 ods. 1 pism. f) zakona o ovzdusi.
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Datum vydania spravy: 27. december 2013
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SUHRN

Prvé periodické opravnené meranie emisii za (i¢zlom zistenia dajov o dodrZani urdenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podfa § 4 ods. 1.pism. b) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorich pravnych predpisov,uréené
stihlasom OU OS ZP Pre3ov &: OU-PO-0SZP3-2018/033786/02-OL zo diia:10.09.2018,
Konanie vo veci vydania stihlasu orgénu ochrany ovzdusia podla §17 ods. 1 pism. f) zakona o ovzdusi.

Prevadzka:

Plynova kotoliia BK SDH Sidlisko duklianskych hrdinov 17, Pre3ov

Cas prevadzky:

prevadzka: nepretrzita

technolagia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustélena
rezim: prevadzka s automatickou regulaciou horakov (zemny plyn)

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

1.Spalovacie zariadenie (kotol K1.A) - 1 ks kotla typu Hoval UltraGas (300D),

v.£.604700800116
2.Spalovacie zariadenie (kotol K1.B) - 1 ks katla typu Hoval UltraGas (800D),
v.£.604700800118

Merané zlozky: CO, NOx

Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,.C*) v mg/m?

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1.Spal'ovacie zariadenie (kotol K1.A) - 1 ks kotla typu Hoval UltraGas

(300D),v.€.604700800116

RezZim prevédzky : Maximalny tepelny prikon
Priemema hodnota Maximum Emisny limit 2 Rezim s :
Meran zozka | N ©) ©) ©) najaesimi | Uposoments na
[mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] ! emisiami stlad/nestilad?
[@no/nie]
co 3 9 9 50 ano sulad
NOx 3 57 57 1209 ano stlad
Rezim prevadzky : Minimalny tepelny prikon
Priemerna hodnota Maximum Emisny limit 2 Resime ;
Merané ziozka | N ©) ©) () najvyssimi | Upozomenie na
[mg/m?] 7 [mg/m?] " [mg/m?3] emisiami stlad/nestlad?
[ano/nie]
co 3 < DDLY <DDLY 50 ano sulad
NOx 3 59 59 1209 ano sulad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

2.Spalovacie zariadenie (kotol K1.B) - 1 ks kotla typu Hoval UltraGas

(800D),v.&.604700800118

ReZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon
Priemerna hodnota Maximum Emisny limit 2 ngj?r;iérgifni T
Merana zlozka N C C Cc e 2 s
[mgf In!P] 1 [mg(lnza] 1 [mé y r31 371 emisiami sulad/nesulad?
[ano/nie]
CcO 3 9 9 50 ano sulad
NOx 3 55 56 120% ano stlad
ReZim prevadzky : Minimalny tepelny prikon
5 ; ; g Rezims
Priemema hodnota Maximum Emisny limit 2 e ;
Merané zlozka | N (©) (©) (é) najvyssimi | Upozomenie na
[mg/m?] [mg/m?] [mg/m3] emisiami stlad/nestlad?
[ano/nie]
CO 3 <DDLY < DDL% 50 ano stlad
NOx 3 46 47 120% ano sulad

) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené v prilohe
MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov (zariadenia s vydanym povolenim od 1.januara 2014).

Poziadavka dodrzania EL podfa § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
% Plati pre zariadenia s pretlakovymi horakmi s teplotou teplonosného média <200 °C - teplovodné kotly.

4 Zistenad hodnota je pod Uroviiou dolného detekéného limitu pouZittho EMS (DDLco = 3 mg.m?) a nie je vyjadrena
konkrétnymi €iselnymi hodnotami.

€. 4 cast V. bod 3.2 wvyhlasky

Poucenie o platnosti upozornenia na stlad/nesilad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o stlade/nestlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poZiadavkami nie su sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusSia podfa vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na uradne Gcely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.




