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- : a ® Evidencne cislo spravy: Uz/U41/4018
E TS (}kg Datum vydania spravy: 28. februar 2018
4 L4 Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
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Reg. No. 226/N-002 " o\ | Rew. No. 226/5-188

SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi
CO, NOx
zo spalfovacieho zariadenia (dvojkotla K1+K2)
v plynovej kotolni BK Sekcov K1
spolocnosti
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov

Nazov akreditovaného skiusobného EKO-TERM SERVIS s.T. 0.

laboratéria / opravnenej osoby podfa § o -
20 odké. 2 plsm, &) zakona & 1372010 apdjadia 1112743, 04012 Kosice
ICO: 316 956 71

Z. z. v platnom zneni:

Cislo spravy a datum vydania: 02/041/2018 zo diia 28. februar 2018

Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO; 31 718 523

Miesto / lokalita: Plynové kotoliia BK Sek&éov K1, Pavla Horova, PreSov

Druh opravnenej technickej éinnosti: Opravnena technicka cinnost podla § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 zakona €. 137/2010 Z. z.
v platnom zneni.

Cislo a datum objednévky: Objednavka ¢. VOEM 180037 zo diia 13.2.2018

Deri opravnenej technickej ¢innosti: 21. februar 2018

Osoba zodpovedna za opravneni Ing. Attila Farkas

technicku éinnost - vedtci technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby &. 46101/2014 zo dila
podfa § 20 ods. 3 bodu d) zékona 07.10.2014.

¢. 137/2010 Z. z. v platnom zneni:

Sprava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Uéel opréavneného merania:
Prvé periodické opravnené meranie emisii za u¢elom Zzistenia tdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podfa § 4 ods. 1
1. pism. a) vyhlaky MZP SR &411/2012 Z. z. vplatnom zneni, uréené rozhodnutim OU Predov & OU-PO-OSZP3-
2017/034696/02-0OL zo dila 05.09.2017.
Konanie vo veci vydania stihlasu organu ochrany ovzdusia podia § 17 ods.1 pism. f) zékona €.137/2010 Z.z. v platnom zneni
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EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Eviden&né ¢islo spravy: 02/041/2018
Datum vydania spravy: 28. februar 2013
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2

SUHRN

Prvé periodické opravnené meranie emisii za G¢elom zistenia ddajov o dodrZani uréenych emisnych limitov podfa § 4 ods. 1

pism. a)
2017/034696/02-0OL zo diia 05.09.2017.

vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z. z. vplatnom zneni, uréené rozhodnutim OU Preov &.

QU-PO-0OSZP3-

Konanie vo veci vydania stihlasu organu ochrany ovzdusia podla § 17 ods.1 pism. f) zékona &.137/2010 Z.z. v platnom zneni

Prevadzka: Plynova kotoliia BK Sekéov K1, Pavla Horova, Presov
VAR PCZ: 0220139
Cas prevadzky: prevadzka: 7 dniftyZzdef (nepretrzita)

technoldgia: viacreZzimova, kontinuélna, emisne ustalena

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

1.Spalovacie zariadenie — kotol K1, v.¢. 603428800370, suéast dvojkotla typu
ULTRAGAS (1300D),

2.Spalovacie zariadenie — kotol K2, v.&. 603428800320, stéast dvojkotla typu
ULTRAGAS (1300D)

Merané zlozky:

CO, NOx

Vysledky merania: hmotnosina koncentracia (dalej len ,C*) v mg/m?

. Priemerna hodnota Maximum Emisny limit R.Eﬁ."ls ; :
Merana N ©) ©) ©) najvyssimi Upozornenie na
zloZka 131 1) [mg/m?] ) [mg/m?] 92 emisiami stlad/nesilad 2

[mg/m3] g 9 [ano/nie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1. Spafovacie zariadenie — kotol K1, v.¢. 603428800370, suéast dvojkotla typu
ULTRAGAS (1300D)

ReZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon
co 3 10 11 50 ano sllad
NOx 3 25 26 120 ano stlad
Rezim prevadzky : Minimalny tepelny prikon
co 3 <DDL¥ <DDLY 50 ano sulad
NOx 3 27 27 120 ano sulad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

2. Spalovacie zariadenie — kotol K2, v.¢. 603428800320, suéast' dvojkotla typu
ULTRAGAS (1300D)

ReZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon
co 3 11 11 50 ano stlad
NOx 3 31 31 120 ano sulad
RezZim prevadzky : Minimalny tepelny prikon
co 3 11 11 50 ano stlad
NOx 3 31 31 120 ano stlad

N Sfavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej

len ,EL") a podmlenky jeho platnosti uréené vprilohe & 4 cast V. bod 3.2 vyhlasky

MZP SR &. 410/2012 Z. z. v platnom zneni.
Poziadavka dodrzania EL podla § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v platnom zneni.

3
konkrétnymi &iselnymi hodnotami

Zistena hodnota je pod Uroviiou dolného detekéného limitu pouzitého EMS (DDLco = 3 mg.m?) a nie je vyjadrena

Pouéenie o platnosti upozornenia na stlad/nesalad: Sprava o opravnenom merani emisii, vys]edky opravneneho merania
a nazor o sllade/nestlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poZiadavkami nie st sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vieobecne zavéaznych pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na vydame suhlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zékona &. 137/2010 Z. z. v platnom zneni je sprava o vysledkoch opravneneho merania na uradné
tcely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom povolovani zavaznou listinou.
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EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Evidenéné &islo spravy: 02/012/2020
Datum vydania spravy: 05.02.2020
Zodpovedna oscba: Ing. Attila Farkas

Reg. No. 226/N-002
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI
CO, NOx
zo spalovacich zariadeni v plynovej kotolni €. 321
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nazov akreditovaného skuSobného EKO-TERM SERVISs.r. 0.

laboratdria / oprédvnenej osoby podfa § Fa s -
20 ods. 2 pism. a) zékona ¢. 137/2010 N“apajadla THéesady 040 J2dsasice
Z z. v zneni neskorsich pravnych 1C0:31695671

predpisov:

Cislo sprévy a datum vydania:

02/012/2020 zo dna 05.02.2020

Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO: 31 718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotolfia &. 321 — Mestsky trad, Jarkova ulica, PreSov

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka &innost podia § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zékona ¢. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Cislo a datum objednavky/Zmiuvy: Objednavka ¢. VOEM200005 zo dna 10.01.2020

Deri opravnenej technickej ¢innosti: 24.01.2020

Osoba zodpovedna za oprévnend Ing. Attila Farkas
technicku &innost - veduci technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby

podfa § 20 ods. 3 bodu d) zékona & 46101/2014 zo dha 7.10.2014
6. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich

pravnych predpisov:

Sprava obsahuje:

Ucel opravneného merania;

6 stran
5 priloh

1. Periodické opravnené meranie emisii za Gfelom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
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EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Evidencné Cislo spravy: 02/0'12/2020
Datum vydania spravy: 05.02.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas

Strana: 2

SUHRN

Periodické opravnene meranie emisii za (¢elom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Prevadzka: Plynova kotolfia &. 321 — Mestsky Urad, Jarkova ulica, PreSov
VAR PCZ: 0220175
Cas prevédzky: prevadzka: 7 dni/tyzden (nepretrzita)

technoldgia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: | 1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 PGVE 65, v.&. 13129
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 PGVE 65, v.¢. 11983
3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 PGVE 65, v.¢. 13128
Merané zloZky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C") v mg/m?
; : . s e Rezim s
d S :
Meiah . Prlemen('lg)ho nota Ma)((gr)lum Emls(rg; limit najvyS&imi Upozornenie na
zlozka - - % 4 emisiami stlad/nesulad 2
[mg/m?] 1) [mg/m3 Y [mg/m?3] 1.2 [ano/nie]
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 PGVE 65, v.&. 13129

Rezim prevadzky :

obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)

CcO 2 9 10 100 ano stlad
NOx 2 112 112 200 ano sulad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 PGVE 65, v.¢. 11983
ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 10 10 100 ano stlad
NOx 2 113 114 200 ano stlad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 PGVE 65, v.&. 13128
Rezim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulécia horaka)
co 2 <DDL? < DDL® 100 ano stlad
NOx 2 128 128 200 ano stlad

) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené v prilohe &.

MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predplsov
Poziadavka dodrzania EL podra § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
3 Merana hodnota pod dolnym detek&nym limitom pouZitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m3).

4 cast V.

bod 3.2 vyhlasky

=3 | /A ==

Poucenie o platnosti upozornenia na stlad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o stlade/nesulade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie st sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podfa v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie sthlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zadkona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na dradné Gcely konania pred orgénmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi orgéanmi v integrovanom

povolovani zavaznou listinou.
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Evidenc¢né ¢islo spravy: 02/021/2020

E ? S }}}@) Datum vydania spravy: 05.02.2020
. > Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

TS A S S = ’I/f/’
Reg. No. 226/N-002 %~y | Reg.No.226/s-188
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI
CO, NOx
zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni ¢. 322
spolocnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nazov akredifovaného skisobného EKO-TERM SERVIS s.r. 0.

laboratéria / opravnenej osoby podfa § e e -
20 ods. 2 plsm, 8) z8kona & 13772010 '\2pajadia 11/2743, 040 12 Kosice

Z. z. v zneni neskorsich pravnych ICO: 31 695 671

predpisov:

Cislo spravy a datum vydania: 02/021/2020 zo dna 05.02.2020

Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO: 31718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotolfia €. 322 — Solivar / Lesnicka ulica, PreSov

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka ¢innost podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zékona €. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Cislo a détum objednavky/Zmiuvy: Objednavka ¢. VOEM200005 zo diia 10.01.2020

Deri opravnenej technickej ¢innosti: 21.a22.01.2020

Osoba zodpovedna za opravnent Ing. Attila Farkas
technickd ¢Cinnost - veddci technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby

podfa § 20 ods. 3 bodu d) zakona ¢ 46101/2014 zo diia 7.10.2014
¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich

pravnych predpisov:

Spréva obsahuje: 6 stran
5 priloh

Usel opravneného merania:

1. Prvé periodické opravnené meranie emisii za icelom zistenia idajov o dodrZani uréenych emisnych limitov podfa § 4 ods.1,
pism. a) vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z.z. v zneni neskorSich pravnych predpisov, uréené suhlasom OU OSZP Presov,
€. OU-PO-0SZP3-2019/027432/002-0L zo dfa 17.06.2019.
Konanie vo veci vydania sthlasu organu ochrany ovzdusia podla §17 ods. 1 pism. f) zakona o ovzdusi.
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EKO-TERM SERVIS s.r.0.

Evidencné &islo spravy: 02/021/2020
Datum vydania spravy: 05.02.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas

Strana: 2

SUHRN

Prvé periodické opravnené meranie emisii za Ggelom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podla § 4 ods.1
pism. a) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni neskorSich pravnych predpisov, uréené suhlasom OU OSZP Presov,

¢&. OU-PO-0SZP3-2019/027432/002-OL zo diia 17.06.2019.
Konanie vo veci vydania stihlasu organu ochrany ovzdu$ia podfa §17 ods. 1 pism. f) zakona o ovzdusi.

Prevadzka: Plynova kotolfia &. 322 — Solivar / Lesnicka ulica, PreSov
VAR PCZ: 0220176
Cas prevadzky: prevadzka: 7 dniftyzden (nepretrzita)

technologia: viacreZzimova, kontinualna, emisne ustalena

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

1.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K1 typu Hoval UltraGas (1000D),

v.€.604701000323

2.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K2 typu Hoval UltraGas (1000D),

v.&. 604701000324

3.Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu Hoval UltraGas (300), v.€.604700600315

Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentrécia (dalej len ,C*) v mg/m?®
i Priemema hodnota Maximum Emisny limit R_eil_r[l's ; ;
Merana N ©) ©) (©) najvyssimi Upozornenie na
Ik e maim?] ! mim?] 92 emisiami sulad/nesdlad ®
[mg/m] 9 g [ano/nie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K1 typu Hoval UltraGas (1000D),

v.£.604701000323

RezZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
co 3 9 10 50 ano stlad
NOx 3 49 51 120 ano stlad
ReZim prevadzky : Minimalny tepelny prikon (ruéné regulacia horaka)
co 3 < DDLY < DDLY 50 ano stlad
NOx 3 70 70 120 ano sulad
isto zdrojaradenie il ermisi 3:2p:gz;3c;igozoa;'zafenie - dvojkotol K2 typu Hoval UltraGas (1000D),
RezZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
Cco 3 16 17 50 ano stlad
NOx 3 51 52 120 ano stlad
ReZim prevadzky : Minimalny tepelny prikon (ru¢na regulacia horaka)
CoO 3 17 17 50 ano sulad
NOx 3 50 50 120 ano stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

3.Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu Hoval

UltraGas (300), v.£.604700600315

RezZim prevadzky :

Maximalny tepelny prikon (ruéna regulécia horaka)

co 3 11 1 50 ano stlad

NOx 49 49 120 ano stlad
ReZim prevadzky : Minimalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)

co 3 < DDL? < DDLY 50 ano stlad

NOx 3 46 47 120 ano stlad

JdE 4R AR A AR B R 8 &EE s

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené v prilohe ¢ 4 ¢&ast V. bod 3.2 vyhlasky
MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Plati pre zariadenia s pretlakovymi horakmi s teplotou teplonosného média < 200°C (teplovodné kotly)

3) Poziadavka dodrzania EL podfa § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskor3ich pravnych predpisov.
4 Merana hodnota pod dolnym detekénym limitom pouzitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m?).




L

s

ETS &

EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Evidenéné &islo spravy: 02/035/2020
Datum vydania spravy: 12. februar 2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas

EJSNAS

Reg. No. 226/N-002
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI

CO, NOx

zo spal'ovacich zariadeni v plynovej kotolni €. 323
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s.

Nazov akreditovaného sktiSobného
laboratéria / opravnenej osoby podfa §
20 ods. 2 pism. a) zékona ¢. 137/2010
Z. z. v zneni neskordich pravnych
predpisov:

Cislo spravy a datum vydania:

Prevadzkovatel:

Miesto / lokalita:

Druh opréavnenej technickej ¢innosti:

Cislo a datum objednévky/Zmluvy:
Deri oprévnenej technickej ¢innosti:
Osoba zodpovednd za opravnenu
technickt dinnost - vedtci technik
podfa § 20 ods. 3 bodu d) zékona

& 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich
prévnych predpisov:

Spréva obsahuje:

Uéel opravneného merania:

EKO-TERM SERVIS s. r. 0.
Napajadia 11/2743, 040 12 Kosice
IGO: 31 695 671

02/035/2020 zo diia12.02.2020

SPRAVBYTKOMFORT, a.s.
Volgogradska 88
080 01 PreSov

ICO: 31 718 523

Plynova kotolfia €. 323 - Starova, Sturova 3, PreSov

Opravnena technicka &innost podla § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 zakona €. 137/2010 Z. z.
v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Objednavka & VOEM200005 zo diia 10.01.2020

27. januéar 2020

Ing. Attila Farkas
Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby &. 46101/2014 zo dha
07.10.2014

6 stran
5 priloh

1. Periodické opravnené meranie emisii za Ggelom zistenia Udajov o dodrzani urdenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podrfa § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR €.411/2012Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov



Evidencné ¢islo spravy: 02/035/2020
Datum vydania spravy: 12. fehruar 2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2
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EKO-TERM SERVIS s.r.o.
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Periodické opravnené meranie emisii za (¢elom zistenia Gdajov o dodrZani urenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
odia § 9 ods. 5 pism. d) vyhld3ky MZP SR £.411/2012 Z. z.
Prevadzka: Plynova kotoliia Starova, Stirova 3, PreSov
Cas prevadzky: prevadzka: 7 dni/tyZzden (nepretrzita)

technolégia: viacrezimova, kontinudlna, emisne ustalena
rezim: prevadzka s automatickou regulaciou horaka
1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu Buderus Logano GE 515,
v.&. 056 22046-00-1043-00616
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu Buderus Logano GE 515,
v.&. 056 22046-00-1053-00645
3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu Buderus Logano GE 515,
v.¢. 63041744-008150-0086

CO, NOx

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

Merané zloZky:

Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C") v mg/m?®
. . . L Rezim s
Merana . Prlemer?g)hodnota Ma:((glum Emls(rg; limit najvy&&imi Upozomenie na
zlozka m3] 1 [mg/m?] [mg/m?] 12 emisiami stilad/nesulad 2
[mg/or] 9 g [4nofnie]

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu Buderus Logano GE 515,
v.¢. 056 22046-00-1043-00616

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

ReZim prevadzky : Obvykly prevadzkovy tepelny prikon
co 2 <DDL® <DDLY 100 ano stlad
NOx 2 165 169 200 ano stilad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: 2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu Buderus Logano GE 515,
v.C. 056 22046-00-1053-00645
ReZim prevadzky : Obvykly prevadzkovy tepelny prikon
Cco 2 3 3 100 ano stilad
NOx 2 106 108 200 ano sulad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: 3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu Buderus Logano GE 515,
v.C. 63041744-008150-0086
Rezim prevadzky : Obvykly prevadzkovy tepelny prikon
co 2 7 9 100 ano sulad
NOx 2 87 88 200 ano stlad

1 Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené v prilohe €. 4 ast V. bod 3.2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012
Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov (zariadenia s vydanym povolenim do 31. decembra 2010).
Poziadavka dodrzania EL podla § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z.

3  Zistena hodnota je pod droviiou dolného detekéného limitu pouZitého EMS (DDLco = 3 mg.m¥) a nie je vyjadrena

konkrétnymi ¢iselnymi hodnotami

Pougenie o platnosti upozornenia na stlad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opréavneneho merania
a nazor o stlade/nestilade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poZiadavkami nie st sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vieobecne zavéznych pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na vydanie sthlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov je spréva o vysledkoch
opravneného merania na Gradné G(dely konania pred organmi ochrany ovzdu$ia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.



Evidenéné Cislo spravy: 02/020/2020

E ,,.2 \ 5 }>:> Datum vydania spravy: 04.02.2020
; ® Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi
CO, NOxk
zo spalovacich zariadeni v plynovej kotolni €. 324
spolocnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nazov akreditovaného ski$obného EKO-TERM SERVISs.r. 0.
laboratdria / oprédvnenej osoby podfa § s s a:
20 ods. 2 pism. a) zékona ¢, 137/2010 '\apaiadia 11/2743, 040 12 KoSice
Z z. v zneni neskorsich pravnych 1C0O:31695671

predpisov:

Cislo spravy a déatum vydania: 02/020/2020 zo diia 04.02.2020

Prevadzkovatef: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO: 31 718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotolfia €. 324 — Wolkerova ul. €. 13, PreSov

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka ¢innost podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢&. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Cislo a datum objednévky/Zmiuvy: Objednavka ¢. VOEM200005 zo diia 10.01.2020

Deri opravnenej technickej éinnosti: 27.01.2020

Osoba zodpovednd za opravnend Ing. Atiila Farkas

technickd cinnost - veduci technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby
podia § 20 ods. 3 bodu d) zdkona & 46101/2014 zo diia 7.10.2014

€. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich

pravnych predpisov:

Sprava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Ugel opravneného merania:
1. Periodické opravnené meranie emisii za UCelom zistenia Udajov o dodrZani urfenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych predpisov. (Kotol K2)

2. Periodické opravnené meranie emisii za Ucelom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podla § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

(Kotly K1, K3)
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Evidenéné &islo spravy: 02/020/2020
DAtum vydania spravy: 04.02.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2

EKO-TERM SERVIS s.r.o.

SUHRN
Periodické opravnené meranie emisii za uelom zistenia Gidajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podia § 9 ods. 5 pism. d) vyhlagky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov. (Kotol K2)

Periodické opravnené meranie emisii za (¢elom zistenia idajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podra § 16a ods. 1 pism. b) bod 2. vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych predpisov. (Kotly K1, K3)

Prevadzka: Plynova kotolfia &. 324 — Wolkerova ul. €. 13, Presov
VAR PCZ: 0220178
Cas prevadzky: prevadzka: 7 dniftyZdefi (nepretrzita)

technolégia: viacrezimova, kontinuélna, emisne ustalena

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 PGV 100,

v. €. 5262

2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 Buderus Logano GE 615,
v. &. 63170008-00-7298-0566

3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 Buderus S 825 L - 1350,
v. €. 31022040-00-101707

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

Merané zloZky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C*) v mg/m?®
, Priemerna hodnota Maximum Emisny limit R‘EZE_{]:I‘S . .
Merana N ©) ©) ©) najvyssimi Upozornenie na
zlozka s [mg/m3] " [mgfm?] 12 emisiami stlad/nesulad
[mg/m?] 9 9 [ano/nie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu CKD

Dukla PGV 100, v.¢. 5262

ReZim prevadzky :

obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automati

cké regulécia horaka)

co < DDL® < DDL® 100 ano stlad
NOx 2 136 139 200 ano sulad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: i?pé‘;?;gcggsﬁg?gsgaleo_ siggOI K2 typu Buderus Logano GE 615,
ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 < DDL® < DDL® 100 ano stlad
NOx 2 100 101 200 ano stlad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: 352??;;5;%?&?3??37 kotol K3 ypueBuderue 5528 L~ 1350
ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horéka)
co 2 <DDL? <DDL® 100 ano stlad
NOx 2 153 154 200 ano stlad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,ELY) a podmienky jeho platnosti uréené v prilohe €. 4 cast V. bod 3.2 vyhlasky
MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
Poziadavka dodrzania EL podla § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2012Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

3 Merana hodnota pod dolnym detekénym limitom pouZitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m?).

Pougenie o platnosti upozornenia na stilad/nesdlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania

a nazor o stlade/nestlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie su sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podfa véeobecne zavéznych pravnych predpisov a ani nezakladajli narok na vydanie sthlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na uradné UGgely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom

povolovani zavaznou listinou.
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Evidenéné &islo spravy: 02/034/2020
Datum vydania spravy: 10. februar 2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI

CO, NOx

zo spalovacich zariadeni v plynovej kotolni &. 325
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s.

Nazov akreditovaného skuSobného
laboratéria / opravnenej osoby podfa §
20 ods. 2 pism. a) zdkona ¢. 137/2010
Z z. v zneni neskor§ich pravnych
predpisov:

Cislo spravy a datum vydania:

Prevadzkovatel”

Miesto / lokalita:

Druh oprévnenej technickej ¢innosti:

Cislo a datum objednavky/Zmluvy:
Deri opravnenej technickej ¢innosti:
Osoba zodpovedna za opravnenu
technicki ¢innost' - veddci technik
podfa § 20 ods. 3 bodu d) zakona

& 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich
pravnych predpisov:

Sprava obsahuje:

Uéel opravneného merania:

EKO-TERM SERVIS s.T. 0.
Napajadia 11/2743, 040 12 KoSice
ICO: 31 695 671

02/034/2020 zo dita 10.02.2020

SPRAVBYTKOMFORT, a.s.
Volgogradska 88
080 01 Presov

180: 31 718 523

Plynova kotolfia &. 325 - Zapotockého, ulica Zépotockeho 8, PreSov

Opravnena technicka &innost podra § 20 ods. 1 pism. &) bod 1 zakona €. 137/2010 Z. z.
v zneni neskordich pravnych predpisov.

Objednavka & VOEM200005 zo diia 10.01.2020

28. januar 2020

Ing. Attila Farkas
Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby &. 46101/2014 zo dia

07.10.2014

5 stran
5 priloh

1. Periodické opravnené meranie emisii za (&elom zistenia tdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR €.411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov



Eviden¢né &islo spravy: 02/034/2020
Datum vydania spravy: 10. februar 2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2

ETS &

EKO-TERM SERVIS s.r.o.
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Periodické opravnené meranie emisii za icelom zistenia (dajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR €.411/2012 Z. z.

Prevadzka: Plynova kotolfia Zapotockého, ulica Zapotockého 8, PreSov

Cas prevadzky: prevadzka: 7 dniftyzden (nepretrzita)

technolégia: viacreZzimova, kontinualna, emisne ustalena
rezim: prevadzka s automatickou regulaciou horéka

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu PGVE 65, v.¢. 11979
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu PGVE 65, v.¢. 11980

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C*) v mg/m?
. : ; s g Rezim s
P hod S .
Merané " nerner?g) odnota Mayglcn;um Emls(ré); limit najvyssimi Upozornenie na
zlozka 31D fritfne] Y [mglm?] 12 emisiami sulad/nesulad 2
[mginr] 9 gl [ano/nie]

Cislo zdroja/zariadenie vznilku emisii: 1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu PGVE 65, v.¢. 11979

RezZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon
CcoO 2 3 4 100 ano stlad
NOx 2 132 133 200 ano stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: 2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu PGVE 65, v.&. 11980
Rezim prevédzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon
CcO 2 3 4 100 ano sulad

NOx 2 123 124 200 ano stlad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené v prilohe &. 4 &ast V. bod 3.2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012
Z. z. v zneni neskor$ich pravnych predpisov (zariadenia s vydanym povolenim do 31. decembra 2010).
Poziadavka dodrzania EL podia § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z.

Pouéenie o platnosti upozornenia na sulad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o stlade/nestlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie st sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na vydanie suhlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona ¢ 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na Gradné Gcely konania pred organmi ochrany ovzduSia alebo spravnymi organmi v integrovanom

povolovani zavéznou listinou.

1. OPIS UGELU OPRAVNENEHO MERANIA

Urcenie emisného limitu
vymedzenie zariadenia / Casti zdroja

Kategorizacia zdroja podla vyhlagky MZP SR & 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich
pravnych predpisov.

1.1.2 Technologické celky obsahujice spalovacie zariadenia vratane plynovych
turbin a stacionarnych spalovacich motorov, s nainstalovanym sdhmnym menovitym
tepelnym prikonom = 0,3 MW a < 50 MW

clenenie zariadenia vo vzt'ahu
k uplatfiovaniu EL )

Jestvujlice zariadenie, zariadenia s vydanym povolenim do 31. decembra 2010
(priloha &.4 ¢ast V. bod 3.2 vyhl. MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich

pravnych predpisov)

hodnoty limitov preukazovanych tymto
meranim

hmotnostna koncentracia
CO: 100 mg/m?, NOx: 200 mg/m?®

platnost — vyjadrenie (jednotka)
veli€iny

hmotnostné koncentracie pri standardnych stavovych podmienkach (101,3 kPa; 0
°C), suchy plyn Oz ref:3 % objemu

dalSie Specifické podmienky platnosti

nie st uréené

miesto platnosti EL

spalinovody za kotlami K1, K2

PozZiadavky dodrzania emisného limitu

urCené poziadavky

§ 18 ods. 2 vyhlagky MZP SR &. 410/2012 Z. z.

zohladiovanie neistoty

nezohladfiuje sa

Osobitné podmienky opravneného merania, kforé sa vztahuji na vyrobno-prevadzkovy reZim alebo na poZiadavky dodrzania

EE;
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, 1 A ® Evidencéné cislo spravy: 02/031/2020
E ﬁ? AS }§$ Datum vydania spravy: 7. februai 2020
) D Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI
CO, NOy
zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni ¢.326
spolo¢énosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s.

Nazov akreditovaného skdsobného EKO-TERM SERVIS s.r. o.

laboratéria / opravnenej osoby podfa § o s -
20 ods, 2 pism. a) zakona & 137/2010 ' 2pajadia 1172743, 04012 KoSice

Z z. v zneni neskorsich pravnych 1CO: 31695671

@o0AS

Reg. No. 226/S-188

predpisov:
Cislo sprévy a détum vydania: 02/031/2020 zo dia 07.02.2020
Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s.
Volgogradska 88
080 01 Presov
ICO: 31 718 523
Miesto / lokalita: Plynova kotolfia &.326 - Stefanikova, Stefanikova ulica, Presov
Druh opravnenej technickej Cinnosti: Opravnena technicka &innost podrla § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 zakona €. 137/2010 Z. z.
v zneni neskorSich pravnych predpisov.
Cislo a datum objednavky/Zmiuvy: Objednavka ¢. VOEM200005 zo diia 10.01.2020
Deri opravnenej technickej ¢innosti: 27. januar 2020

Osoba zodpovednad za opravnent
technickt ¢Ginnost - vedici technik Ing. Attila Farkas

podfa § 20 ods. 3 bodu d) zédkona Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby &. 46101/2014 zo diia

¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskor$ich 07.10.2014
pravnych predpisov:

Spréava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Ucel opravneného merania:

1. Periodické oprévnené meranie emisii za Ggelom zistenia (dajov o dodrzani urfenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR ¢€.411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov
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Evidenéné éislo spravy: 02/031/2020
Datum vydania spravy: 7. februar 2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas

Strana: 2

SUHRN

Periodicke opravnene meranie emisii za (&elom zistenia tdajov o dodrZani ur&enych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
odla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z. z.

Prevadzka:

Plynova kofolfia Stefanikova, Stefanikova ulica, Presov

Cas prevadzky:

prevadzka: 7 dniltyzdefi (nepretrzita)
technoldgia: viacreZimova, kontinualna, emisne ustalena
reZim: prevadzka s automatickou reguléciou horaka

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

1. Spafovacie zariadenie - kotol K1 typu HVP 360, v.&. 22553
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu HVP 380, v.¢. 22552

Merané zloZky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentrécia (dalej len ,C*) v mg/m?3
: ; . o e RezZim s
hod e
Mersria " Pnemerr(lg) odnota Ma>(cg;1um Emls(gllmtt najvyssimi Upazomenie na
zlozka 3" [mg/m? [mg/m?] D2 emisiami stlad/nestlad ?
imgén] g g [4no/nie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu HVP 360, v.&. 22553

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon
CcO 2 4 rd 100 ano stlad
NOx 2 121 122 200 ano stlad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: 2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu HVP 360, v.&. 22552
ReZim prevédzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon
CcoO 2 3 4 100 ano stlad
NOx 2 109 110 200 ano stlad

') Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL“) a podmienky jeho platnosti urdené v prilohe &. 4 ast V. bod 3.2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012
Z. z.v zneni neskorSich pravnych predpisov (zariadenia s vydanyrn povolenim do 31. decembra 2010).
Poziadavka dodrzania EL podla § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z.

Pougenie o platnosti upozornenia na stlad/nestilad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nézor o sUlade/nestlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poz:adavkaml nie st suhlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladajli narok na vydanie sthlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zékona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na Gradné Ucely konania pred organmi ochrany ovzdu$ia alebo spravnymi organmi v integrovanom

povolovani zavaznou listinou.




