Evidenéné &islo spravy: 02/015/2020

,E Q S $¥‘® ’ Datum vydania spravy: 29.01.2020
4 P> Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
| EKO-TERM SERVIS s.r.0.
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII
CO, NOx
zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni ¢. 328
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nazov akreditovaného skusobného EKO-TERM SERVIS s.r. 0.

laboratéria / opravnenej osoby podfa § ki, g -
20.0el. 2 gl ) shkomd, Tara0te: | EpaIsdi1i27AS, 0612 Kotieh
7 z. v zneni neskorsich pravnych 1C0O:31895671

predpisov:

Cislo spravy a datum vydania: 02/015/2020 zo diia 29.01.2020

Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO: 31 718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotoliia & 328 — Biko$ / Prostejovska, ul. Prostejovska, PreSov

Druh opravnenej technickej innosti: Opravnena technicka &innost podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona &. 137/2010 Z.
z. v zneni neskordich pravnych predpisov.

Cislo a d4tum objednavky/Zmiuvy: Objednéavka & VOEM200005 zo diia 10.01.2020

Deri opravnenej technickej ¢innosti: 20.01.2020

Osoba zodpovednd za opravnend Ing. Aftila Farkas
technickii Ginnost - veddci technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby

podla § 20 ods. 3 bodu d) zékona ¢ 46101/2014 zo diia 7.10.2014
¢ 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich
pravnych predpisov:

Sprava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Uéel opravneného merania:

1. Periodické opravnené meranie emisii za Uelom zistenia Gdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podra § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
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Evidencéné &islo spravy: 02/015/2020
Datum vydania spravy: 29.01.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2

ETS

EKO-TERM SERVIS s.r.o.

SUHRN

Periodické opravnené meranie emisii za uelom zistenia Gdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskor§ich pravnych predpisov.

Prevadzka: Plynova kotoliia & 328 — Bikos / Prostejovska, ul. Prostejovska, PreSov
VAR PCZ: 0220181
Cas prevadzky: prevadzka: 7 dniltyZzdefi (nepretrZita)

technolégia: viacreZimova, kontinualna, emisne ustalena

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu PGVE 40, v.C. 11752
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu PGVE 40, v.€. 11765
3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu PGVE 40, v.€. 11753

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

== | - B (.

|| N &

Merané zlozZky:

CO, NOx

Vysledky merania: hmotnostna koncentrécia (dalej len ,C") v mg/m?

ST Priemerna hodnota Maximum Emisny limit ngjiiiérgismi Upozomenie na
zloZka N (C)3 ’ (0)3 > (C)3 4 emisiami sulad/nestlad 2
[mg/m®] Y [mg/m3] Y [mg/m?3] "2 [ano/nie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu PGVE 40, v.¢. 11752
Rezim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulécia horaka)
co 2 < DDL® 3 100 ano stlad
NOx 2 135 139 200 ano stlad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu PGVE 40, v.C. 11765
Rezim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 <DDLY 3 100 ano stlad
NOx 2 139 141 200 ano sllad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu PGVE 40, v.¢. 11753
ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 <DDL® < DDLY 100 ano stlad
NOx 2 135 136 200 ano sulad

" Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL) a podmienky jeho platnosti uréené vprilohe & 4 ¢&ast V. bod 3.2 vyhlasky
MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
Poziadavka dodrzania EL podra § 18 ods. 2 vyhladky MZP SR ¢. 410/2012 Z. z. v zneni neskor&ich pravnych predpisov.

3 Merana hodnota pod dolnym detekénym limitom pouzitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m3).

Pouéenie o platnosti upozornenia na stlad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o sulade/nestilade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie st sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vieobecne zévéaznych pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na vydanie suhlasu.

Podfa § 20 ods. 8 pism. a) zakona &. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich prévnych predpisov je spréva o vysledkoch
opravneného merania na uradné Ggely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.
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EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Evidenéné ¢islo spravy: 02/033/2020
Datum vydania spravy: 10. februar 2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas

EJSNAS

Reg. No. 226/N-002

Néazov akreditovaného skiSobného
laboratdria / opravnenej osoby podfa §
20 ods. 2 pism. a) zékona ¢&. 137/2010
Z. z. v zneni neskorSich pravnych

predpisov:

Cislo spravy a datum vydania:

Prevadzkovatel:

Miesto / lokalita:

Druh opravnenej technickej ¢innosti:

Cislo a datum objednavky/Zmluvy:

Deri opravnenej technickej ¢innosti:

Osoba zodpovedné
technick( Cinnost -
podfa § 20 ods. 3 bodu d) zékona
¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich
pravnych predpisov:

Sprava obsahuje:

Ugel opravneného merania:

za opravnenu
veduci fechnik
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANi EMISI

CO, NOx

zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni €. 329
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s.

EKO-TERM SERVIS s. 1. 0.
Napéjadia 11/2743, 040 12 Kosice
IC0O: 31 695 671

02/033/2020 zo dfia 10.02.2020

SPRAVBYTKOMFORT, a.s.
Volgogradska 88
080 01 PreSov

IG0O: 31 718 523

Plynova kotolfia &. 329 — GreSova, PreSov

Opravnena technicka ¢innost podra § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 zakona €. 137/2010 Z. z.
v zneni neskor3ich pravnych predpisov.

Objednavka & VOEM200005 zo dia 10.01.2020

27. januar 2020

Ing. Attila Farkas
Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby €. 46101/2014 zo dha
07.10.2014

6 stran
5 priloh

1. Periodické opravnené meranie emisii za Gcelom zistenia Gdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR €.411/2012 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych predpisov



[P

Evidenéné ¢islo spravy: 02/033/2020
Datum vydania spravy: 10. februar 2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2

ETS &

EKO-TERM SERVIS s.r.0.

SUHRN

Periodické opravnené meranie emisii za ticelom zistenia tidajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
odla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR ¢.411/2012 Z. z.
Prevadzka: Plynova kotoliia GreSova, Presov

prevadzka: 7 dniftyzdei (nepretrzita)

Cas prevadzky:

technolagia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustdlena
rezim: prevadzka s automatickou regulaciou horaka

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu GE 515, v.&. 05622052-00-4080-0317
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu GE 515, v.&. 05622052-00-4080-0318
3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 fypu GE 515, v.&. 06622042-00-4057-0289

Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C") v mg/m?®
i Priemerna hodnota Maximum Emisny limit R.eZ'.n.] 5 .
Merané najvy33imi Upozornenie na
5 N (©) ©) (©) FE ! 1 2)
zloZka ]V [mg/m?] [mg/m?] 72 emisiami stlad/nesulad
[mg 9 g [ano/nie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu GE 515, v.&. 05622052-00-4090-0317

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon
Cco 2 10 14 100 ano stlad
NOx 2 126 130 200 ano stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisil:

2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu GE 515, v.&. 05622052-00-4090-0318

RezZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon
co 2 6 i 100 ano sUlad
NOx 2 115 117 200 ano stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu GE 515, v.&. 05622042-00-4057-0289

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon
co 2 5 7 100 ano sulad
NOx 2 114 115 200 ano sulad

T Stavoveé podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2) Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené v prilohe ¢. 4 gast V. bod 3.2 vyhlagky MZP SR ¢&. 410/2012
Z. z. v zneni neskorgich pravnych predpisov (zariadenia s vydanym povolenim do 31. decembra 2010).
Poziadavka dodrzania EL podla § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z.

Pouéenie o platnosti upozornenia na stilad/nesulad: Sprava o opravnenom merani emisif, vysledky opréavneného merania
a nazor o sulade/nestlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poZiadavkami nie s suhlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na vydanie suhlasu.
Podla § 20 ods. 8 pism. a) zékona C. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na Uradné ucely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.
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EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Evidencné Gislo spravy: 02/032/2020 |
Datum vydania spravy: 7. februar 2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI

CO, NOx

zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni €. 330
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s.

Néazov akreditovaného skdSobného
laboratéria / oprévnensj osoby podfa §
20 ods. 2 pism. a) zakona ¢. 137/2010
Z =z v zneni neskorSich pravnych
predpisov:

Cislo spravy a détum vydania:

Prevadzkovatel:

Miesto / lokalita:

Druh oprévnenej technickej ¢innosti:

Cislo a datum objednavky/Zmluvy:
Deri opravnenej technickej ¢innosti:
Osoba zodpovedna za oprdvnenu
technickt Ginnost - vedtci technik
podfa § 20 ods. 3 bodu d) zékona

& 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich
préavnych predpisov:

Sprava obsahuje:

Uéel opravneného merania:

EKO-TERM SERVIS s. r. 0.
Napajadia 11/2743, 040 12 Kosice
ICO: 31 695 671

02/032/2020 zo dita 07.02.2020

SPRAVBYTKOMFORT, a.s.
Volgogradska 88
080 01 Presov

IGO: 31 718 523

Plynova kotolfia &. 330 — Okresny urad, Namestie mieru 2, PreSov

Oprévnena technicka cinnost podia § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 zakona ¢. 137/2010 Z. z.
v zneni neskorgich pravnych predpisov.

Objednavka & VOEM200005 zo diia 10.01.2020

28. januar 2020

Ing. Attila Farkas
Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby &. 46101/2014 zo dfia

07.10.2014

6 stran
5 priloh

1. Periodické opravnené meranie emisii za ucelom zistenia udajov o dodrZani urenych emisnych limitov spafovacieho
zariadenia podra § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR £.411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov
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Evidenéné &islo spravy: 02/032/2020
Datum vydania spravy: 7. februar 2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2
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EKO-TERM SERVIS s.r.0.

SUHRN

Periodické opravnené meranie emisii za icelom zistenia Udajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spafovacieho zariadenia
podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z. z.

Prevadzka:

| Plynova kotolfia OU, Namestie mieru, PreSov

Cas prevadzky:

prevadzka: 7 dniftyzden (nepretrzita)
technoldgia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena
rezim: prevadzka s automatickou regulciou horaka

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu VIADRUS G 500, v.¢. 730202205
2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu VIADRUS G 500, v.¢. 730202206
3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu VIADRUS G 500, v.&. 730202207

3 Merané zlozky: CO, NOx
_ Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C%) v mg/m?®
: . . I Rezim s
Merana N Pnemen(ﬂg)hodnota Ma?gr; um Emls(rg; it najvyssimi Upozornenie na
zlozka 31 1) 31 1) 31 1).2) emisiami sulad/nesulad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: 1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu VIADRUS G 500, v.€. 730202205
RezZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon
co 2 <DDL¥ < DDL® 100 ano
NOx 2 132 132 200 ano

2. Spalovacie zariadenie - kotol K2 typu VIADRUS G 500, v.€. 730202206

stlad

stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

——

Rezim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon
co 2 <DDL? <DDL® 100 ano stlad
NOx 2 152 153 200 ano ) stlad

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: 3. Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu VIADRUS G 500, v.&. 730202207

Rezim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon
co 2 < DDL® 3 100 ano stlad
NOx 2 134 137 200 ano stlad

T Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrécie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené v prilohe ¢. 4 €ast V. bod 3.2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012
Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov (zariadenia s vydanym povolenim do 31. decembra 2010).
Poziadavka dodrzania EL podia § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2012 Z. z.

3) Zistena hodnota je pod Groviiou dolného detekéného limitu pouZittho EMS (DDlLco = 3 mg.m?) a nie je vyjadrena
konkrétnymi &iselnymi hodnotami

Pougenie o platnosti upozornenia na sulad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o stlade/nestlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poZiadavkami nie st sdhlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla véeobecne zévéznych pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na vydanie sthlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na uradné Gcely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.
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- i ® Evidenéné &islo spravy: 02/009/2020
E TS ’Q@ Datum vydania spravy: 30.01.2020

' ) & Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI
CO, NOx
zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni ¢. 334
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nazov akreditovaného sktisobného EKO-TERM SERVIS s.rT. 0.

laboratéria / oprédvnengj osoby podfa § S -
30 ods, 2 plem. 4 zékona & 137 | paladia 1112743, 04012 Kosice
Z z. v zneni neskorsich pravnych 1C0:316895671

predpisov:

Cislo sprévy a datum vydania: 02/009/2020 zo dria 30.01.2020

Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 Presov
1C0: 31718 523

Miesto / lokalita: i Plynova kotolia & 334 — Technické sluzby, Jesenna 3, PreSov

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opréavnena technicka &innost podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zékona €. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Cislo a datum objednévky/Zmluvy: Objednavka & VOEM200005 zo diha 10.01.2020

Deri opravnenej technickej cinnosti: 21.01.2020

Osoba zodpovedna za opravnend Ing. Attila Farkas
technickd ¢&innost - vedici technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby

podfa § 20 ods. 3 bodu d) zakona g 46101/2014 zo diia 7.10.2014
¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich

pravnych predpisov:

Sprava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Ucel opravneného merania:

1. Periodické opravnené meranie emisii za G&elom zistenia udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalfovacieho
zariadenia podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.



Evidenéné &islo spravy: 02/009/2020
Datum vydania spravy: 30.01.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
Strana: 2
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7 EKO-TERM SERVIS s.r.0.

SUHRN

Periodické opravnené meranie emisii za uelom zistenia Udajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Prevéadzka: Plynova kotolfia &. 334 — Technické sluzby, Jesenna 3, PreSov
VAR PCZ: 0220255
Cas prevéadzky: prevadzka: 7 dniftyzden (nepretrzita)

technolégia: viacreZimova, kontinualna, emisne ustalena

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

1.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K1 typu ULTRAGAS (400D), v.¢. 601815100904

Merané zloZky:

CO, NOx

Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C") v mg/m?

z Priemerné hodnota Maximum Emisny limit R_ezivnls . :
Merana N ) ©) ©) najvy3simi Upozornenie na
zlozka 31 1) 2 2 1).2) emisiami stlad/nestlad 2

[mg/m?3] [mg/m?®] [mg/m3] Y- [4no/nie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K1 typu ULTRAGAS (400D), v.€. 601815100904

ReZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horaka)
co 2 5 10 50 ano sulad
NOx 2 37 42 200 ano stlad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.
2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti urCené v prilohe ¢. 4 gast V. bod 3.2 wvyhlasky
MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskor§ich pravnych predpisov.

Poziadavka dodrzania EL podra § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Poucenie o platnosti upozornenia na sdlad/nesilad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o stlade/nestlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie st sahlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podfa vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich prévnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na lradné GZely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavéznou listinou.
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EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Evidenéné &islo spravy: 02/047/2020
Datum vydania spravy: 17.02.2020
* Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
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SPRAVA O OPRAVNENONM MERANI EMISI]

CO, NOx

zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni ¢. 335
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nézov akreditovaného sktSobného
laboratéria / opravnenej osoby podfa §
20 ods. 2 pism. a) zékona ¢&. 137/2010
Z. z. v zneni neskorSich pravnych
predpisov:

Cislo sprévy a datum vydania:

Prevadzkovatel:

Miesto / lokalita:

Druh opravnenej technickej ¢innosti:

Cislo a détum objednavky/Zmiuvy:
Deri opravnenej technickej ¢innosti:
Osoba zodpovedna za opravnenu
technickd cinnost - veduci technik
podlfa § 20 ods. 3 bodu d) zakona

&. 137/2010 Z. z. v zneni neskordich
pravnych predpisov:

Spréava obsahuje:

Uéel opravneného merania:

EKO-TERM SERVIS s. 1. 0.
Napajadla 11/2743, 040 12 Kosice
1CO: 31 695 671

02/047/2020 zo dfia 17.02.2020

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov

ICO: 31718 523

Plynova kotolfia €. 335 — Levogska 23, PreSov

Opravnena technicka &innost podrla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zékona €. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Objednavka ¢. VOEM200005 zo dfia 10.01.2020
28.01.2020
Ing. Attila Farkas

Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
¢. 46101/2014 zo dia 7.10.2014

6 stran
5 priloh

Periodické opravnené meranie emisii za ucelom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podia § 9 ods. 5 pism. d) vyhladky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov, v zmysle sthlasu OU
Presov & QU-PO-0SZP3-2013/00651-02 zo dia 3.12.2013.
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o A ® Evidencné Cislo spravy: 02/047/2020
E I S .}}} Datum vydania spravy: 17.02.2020
E > Zodpovedn4 osoba: Ing. Attila Farkas
EKO-TERM SERVIS s.r.o. Strana: 2

'SUHRN
Periodické opravnené meranie emisii za G¢elom zistenia Gidajov o dodrzani ur€enych emisnych limitov spalovacieho zariadenia

podra § 9 ods. 5 pism. d) vyhlagky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskor3ich pravnych predpisov, v zmysle sthlasu OU
Presov ¢. OU-PO-0SZP3-2013/00651-02 zo dina 3.12.2013.

Prevadzka: Plynova kotolfia €. 335 — Levocska 23, PreSov
Cas prevédzky: prevadzka: 7 dniftyzden (nepretrzita)
technolégia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustélena
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: | Spalovacie zariadenie typu ULTRAGAS (400D) - dvojkotol K1
Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentrécia (dalej len ,C*) v mg/m?
. ; ; S i Rezim s
Merans N Priemer?g)hodnota Ma)(c(s?;um Emls(rg; limit najvyS&imi Upezomenie na
zloZka a1 1 i 311) 2 emisiami stlad/nestlad 2
[mg/m3] M [mg/m?] » [mg/m3] 12 Hinamie]
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | Spalovacie zariadenie typu ULTRAGAS (400D) - dvojkotol K1
RezZim prevadzky : obvykly prevadzkovy tepelny prikon (automaticka regulacia horakov)
cO 2 <DDL® <DDL® 50 ano stlad
NOx 2 47 48 200 ano stilad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref. 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL*) a podmienky jeho platnosti uréené vprilohe € 4 ¢ast V. bod 3.2 vyhlasky
MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
Poziadavka dodrzania EL podra § 18 ods. 2 vyhladky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

3 Merana hodnota pod dolnym detekénym limitom pouzitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m?).

Poucenie o platnosti upozornenia na silad/nesilad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o sulade/nestilade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poZiadavkami nie st sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podfa vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie sihlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch
opravneného merania na uradné Gcely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.



