® Evidenéné &islo spravy: 02/043/2020
E TS Q’Q Datum vydania spravy: 13.02.2020

¢ Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
EKO-TERM SERVIS s.r.0.
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi
CO, NOx
zo spafovacieho zariadenia (kotla K1) v plynovej kotolni €. 100
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nézov akredifovaného skusobného EKO-TERM SERVIS s.r. 0.

laboratéria / opravnenej osoby podfa § - -
30 ods. 2 plem. 8) Zékona & 137/2010  TAPAladIA TU/2743, 04012 Kosice

Z. z. v zneni neskorSich pravnych ICO: 31695 671

predpisov:

Cislo spravy a datum vydania: 02/043/2020 zo dria 13.02.2020

Prevadzkovatel” SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PresSov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
1C0: 31718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotoliia &. 100 — CK /Jazdecka 19, Preov

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka &innost podfa § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona €. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorgich pravnych predpisov.

Cislo a datum objednavky/Zmiuvy: Objednavka ¢. VOEM200005 zo dia 10.01.2020

Deri opravnenej technickej ¢innosti: 21.01.2020

Osoba zodpovedna za opravnend Ing. Attila Farkas
technickil &innost - veddci technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby

podfa § 20 ods. 3 bodu d) zdkona & 46101/2014 zo diia 7.10.2014
6. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich

pravnych predpisov:

Spréva obsahuje: 6 stran
5 priloh

Uéel opravneného merania:

1. Prvé periodické opravnené meranie emisii za U&elom zistenia Udajov o dodrzani ur&enych emisnych limitov podfa § 4 ods.1
pism. a) vyhladky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni neskorSich pravnych predpisov, urcené sthlasom OU 0OSZP Presov,
&. OU-PO-0SZP3-2019/015137/02-0OL zo dia 28.03.2019.

Konanie vo veci vydania stihlasu organu ochrany ovzdusia podla §17 ods. 1 pism. f) zakona o ovzdusi.
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Prvé periodické opravnené meranie emisii za ufelom zistenia tdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podfa § 4 ods.1
pism. a) vyhlagky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni neskoriich pravnych predpisov, uréené stihlasom OU OSZP Presov,
2. QU-PO-0S2ZP3-2019/015137/02-0OL zo dia 28.03.2019.

Konanie vo veci vydania sthlasu organu ochrany ovzdusia podla §17 ods. 1 pism. f) zdkona o ovzdusi

Prevadzka: Plynova kotolfia €. 100 — CK /Jazdecka 19, PreSov
VAR PCZ: 0220159
Cas prevadzky: prevadzka: 7 dniftyzdefi (nepretrzita)

technologia: viacreZimova, kontinualna, emisne ustalena

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisif:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu Bosch UT-L-40, v.&. 132812

Merané zloZky:

CO, NOx

Vysledky merania:

hmotnostna koncentracia (dalej len ,C") v mg/m?

; : G AT Rezim s

Merana N Pr|emer?g)hodnota Ma)(cgr)wrn Emls(g limit najvyssimi Upozornenie na

zlozka (mg/m? [mg/m?] ! [mg/m?] » 2 emisiami stlad/nestlad ¥
[ano/nie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1. Spalovacie zariadenie - kotol K1 typu Bosch UT-L-40, v.&. 132812

ReZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon (ru€éna regulacia horaka)
co < DDLY < DDL¥ 50 ano stlad
NOx 99 100 120 ano stlad
ReZim prevadzky : Minimalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
co 3 < DDLY < DDL? 50 ano sulad
NOx 3 95 97 120 ano stlad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti urené v prilohe ¢. 4 &ast V. bod 3.2 vyhlasky
MZP SR €. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Plati pre zariadenia s pretlakovymi horakmi s teplotou teplonosného média < 200°C (teplovodné kotly)
3 Poziadavka dodrzania EL podia § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskor§ich pravnych predpisov.
4 Merana hodnota pod dolnym detekénym limitom pouZitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m?).

Poutenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneneho merania
a nazor o stlade/nestlade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poZiadavkami nie st suhlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona c.

137/2010 Z. z. v zneni neskorich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch

opravneného merania na uradné G&ely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom

povolovani zavaznou listinou.

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Uréenie emisného limitu

vymedzenie zariadenia / €asti zdroja

sihlas OU OSZP Presov,&. OU-PO-0SZP3-2019/015137/02-OL zo dia
28.03.2019.

Kategorizacia zdroja podfa vyhlasky MZP SR & 410/2012 Z. z. v zneni
neskorSich pravnych predpisov.

1. Palivovo-energeticky priemysel

1.1.2 Technologické celky obsahujiice spalovacie zariadenia vratane plynovych
turbin a stacionamych spalovacich motorov, s naintalovanym suhrnnym
menovitym tepelnym prikonom 2 0,3 MW a < 50 MW

¢lenenie zariadenia vo vztahu
k uplatiiovaniu EL

Zariadenia s kotlami s vydanym povolenim od 1. januara 2014
(priloha &.4 Gast V. bod 3.2 vyhl. MZP SR €. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich
pravnych predpisov)

hodnoty limitov preukazovanych meranim

hmotnostna koncentracia: CO - 50 mg/m®, NOx - 120 mg/m?®

platnost — vyjadrenie (jednotka) veliginy

hmotnosiné koncentracie pri $tandardnych stavovych podmienkach (101,3
kPa; 0 °C), suchy plyn Oz ref. 3 % objemu

dal8ie Specifické podmienky platnosti

nie su uréené

miesto platnosti EL

spalinovod za ekonomizérom kotla K1




