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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

CO, NOx

zo spalovacich zariadeni - kotlov K2, K3

v plynovej kotolni CK Jazdecka 19

spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nazov akreditovaného skusobného

laboratéria / opravnenej osoby § 58 ods.

2 pism. a) zakona €. 146/2023 Z. z.:
Cislo spravy:

Prevadzkovatel:

Miesto / lokalita:

Druh oprévnenej technickej ¢innosti

Cislo a datum objednévky:

Deni opravnenej technickej &innosti:
Zodpovedna osoba za opravnenu
technicku ¢innost - veduci technik podla
§ 58 ods. 4 pism. d) zdkona ¢. 146/2023
Z z:

Sprava obsahuje:

Usel oprévneného merania:

1. Periodické opravnené meranie emisii za Ucelom zistenia Udajov o dodrzani urCenych emisnych limitov spafovacieho
zariadenia podfa § 18 ods. 4 pism. b) ods. 1 vyhlaSky MZP SR ¢&. 249/2023 Z. z. /prechodné ustanovenia - vacsie stredne

spalovacie zariadenia.

EKO-TERM SERVIS s. r. 0.
Napajadla 11/2743, 040 12 KoSice
ICO: 31 695 671

02/028/2024 Datum vydania spravy: 16.02.2024

SPRAVBYTKOMFORT a.s., PreSov
Volgogradské 88, 080 01 PreSov
ICO: 31 718 523

CK Jazdecka 19, Presov / k.U. PreSov

Diskontinualne meranie hodnoty veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny limit a
hodnoty suvisiacej stavovej a referenénej veli€iny, ktora sa vztahuje priamo na
emisie podla prilohy €. 9 pism. a) bodu 1 zakona ¢.146/2023 Z. z.

Objednavka ¢. VOEM240014 zo dria 01.02.2024
08.02.2024

Ing. Gabriel Molnar
Rozhodnutie MZP SR o vydani osved¢enia zodpovednej osoby
€. 46110/2014 zo dfia 07.10.2014.

6 stran
5 priloh

Této sprava sa m6zZe bez suhlasu skusobného laboratéria reprodukovat’ iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Napéjadla 11, 04012 KoSice

ICO: 31695671
IC DPH:SK2020492276

Tel.: 055/6112411

OR Kosice |, vlozka ¢.5125/V web: www.ets-ke.sk

e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
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Skusobné
laboratérium

SUHRN

Periodické opravnené meranie emisii za uc¢elom zistenia udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spafovacieho zariadenia
podla § 18 ods. 4 pism. b) ods. 1 vyhlasky MZP SR €. 249/2023 Z. z. /prechodné ustanovenia - vacSie stredne spalovacie

zariadenia.

Prevadzka:

CK Jazdecka 19, PreSov
VAR PCZ: 02201592

Cas (rezim) prevédzky:

prevadzka: nepretrzita prevadzka

technoldgia: viacrezimova, kontinualna, emisne stabilna

vykon/kapacita: menovity tepelny prikon kotlov K2 a K3: 6400 kW
prevadzka s automatickou regulaciou horakov kotlov

palivo: zemny plyn

suroviny: v prevadzke sa nepouzivaju Ziadne suroviny

Zdroj/zariadenie vzniku emisii:

CK Jazdecka 19, PreSov /
1.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K2, typu Bosch UT — L40, v.¢.130178
2.Spafovacie zariadenie — plynovy kotol K3, typu Bosch UT — L40, v.¢.127606

Merané zloZky:

CO, NOx

Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej tiez ,.c*) v mg/m?
Priemerna . R .. R
Maximum Emisny limit 1,2 | Rezim s najvy$8imi .
Merana zlozka | N ho?cr;)o ta (C) (C) emisiami 9 gﬁgé%g:g:g dn‘%
[mg/m?] ! [mg/m®] Y [mg/m3] [ano/nie]

Zdroj/zariadenie vzniku emisii:

CK Jazdecka 19, PreSov /
1.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K2, typu Bosch UT — L40, v.€.130178

Rezim prevadzky: obvykly prevadzkovy tepelny prikon
CO 2 < DDL® <DDLY 50 ano stlad
NOx 2 95 96 120 ano sulad

Zdroj/zariadenie vzniku emisii: CK Jazdeclfé 19’. Preépv / , N

2.Spalovacie zariadenie — plynovy kotol K3, typu Bosch UT — L40, v.¢.127606

RezZim prevadzky: obvykly prevadzkovy tepelny prikon
CO 2 < DDL® <DDLY 50 ano sulad
NOx 2 98 98 120 ano stlad

a) |nformacie poskytnuté zakaznikom.

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref.: 3 % obj.

2 Emisny limit (dalej tieZ ,EL“) a podmienky jeho platnosti st uréené v prilohe &. 4 &ast' V. bod 3.2 vyhlagky MZP SR &. 248/2023
Z. z. - zariadenia s kotlami s vydanym povolenim od 1.januara 2014. (Plati pre zariadenia s pretlakovymi horakmi s teplotou
teplonosného média < 200 °C (teplovodné kotly).

3)  Zistena hodnota je pod urovriou dolného detekéného limitu pouzitého EMS (DDLco = 3 mg.m3) a nie je vyjadrena
konkrétnymi Ciselnymi hodnotami.

4 Poziadavka dodrzania EL podla § 19 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 248/2023 Z. z.

5 Hodnotenie emisne najnevyhodnejSieho rezimu pre dany rezim navoleného spalovaného paliva a vykonovych parametrov
horaka. Vysledky zodpovedaju rezimu prevadzky zariadenia, ktory nastavil prevadzkovatel zdroja.

Sledovanie dalSich vybranych prevadzkovych parametrov po¢as merania je uvedené v kap. 5.

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad:

Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o sulade/nesulade objektu opravneného merania emisii
s ur€enymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany organom
ochrany ovzduSia podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.

Podla § 22 ods. 3 pism. b) zakona ¢. 146/2023 Z. z. (podla § 58 ods. 7 pism. a) zakona €. 146/2023 Z. z.) je sprava o vysledkoch
opravneného merania na Uradné UcCely konania pred organmi ochrany ovzduSia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.

Laboratérium zodpoveda za véetky poskytnuté informacie okrem tych, ktoré poskytol zakaznik. Udaje poskytnuté zakaznikom su

jasne identifikované.

Odmietnutie zodpovednosti: SkuSobné laboratérium nenesie zodpovednost za informacie dodané zakaznikom, ktoré mézu
mat vplyv na platnost’ vysledkov (podla €&l. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025).

Tato sprava sa mbZe bez suhlasu skiSobného laboratoria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Napéjadla 11, 04012 KoSice

ICO: 31695671
IC DPH:SK2020492276

Tel.: 055/6112411
OR Kosice |, vlozka ¢.5125/V

e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
web: www.ets-ke.sk
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1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Uréenie emisného limitu

Vymedzenie zariadenia / €asti zdroja

Kategorizacia zdroja podla prilohy &.1 vyhlagky MZP SR &. 248/2023 Z. z.:
1.PALIVOVO-ENERGETICKY PRIEMYSEL

1.1.2 Technologické celky obsahujuce spalovacie zariadenia vratane plynovych
turbin a stacionarnych spalovacich motorov, s naindtalovanym suhrnnym menovitym
tepelnym prikonom 2 0,3 MW a < 50 MW.

¢lenenie  zariadenia vztahu

k uplatfiovaniu EL

\'/e]

Priloha &. 4 ast V. bod 3.2, vyhlagky MZP SR ¢&. 248/2023 Z. z.
zariadenia s kotlami s vydanym povolenim od 1.januara 2014. (Plati pre zariadenia s
pretlakovymi horakmi s teplotou teplonosného média < 200 °C (teplovodné kotly).

hodnoty limitov preukazovanych tymto
meranim

hmotnostna koncentracia: CO - 50 mg/mé, NOx - 120 mg/m?3

platnost — vyjadrenie (jednotka) veli€iny

hmotnostné koncentracie pri Standardnych stavovych podmienkach
(101,3 kPa; 0 °C), suchy plyn Oz ref:3 % objemu

PokraCovanie tabulky:

dalSie Specifické podmienky platnosti

nie su uréené

miesto platnosti EL

Vyduchy z kotlov K2, K3.

Poziadavky dodrzania emisného limitu

uréené poziadavky

podra § 19 ods. 2 vyhlagky MZP SR &. 248/2023 Z. z.

zohl'adfiovanie neistoty

nezohladriuje sa

Osobitné podmienky opravneného merania, ktoré sa vztahuju na vyrobno-prevadzkovy rezim alebo na poZiadavky dodrzania

EL.

skrateny

podmienky

Predchadzajice poznatky o zariadeni

- Sprava o prvom periodickom DOM emisii,ev.¢. 02/043/2018 zo dfia 05.03.2018,EKO-TERM SERVIS s.r.o. KoSice, d.m.
21.02.2018,

- Sprava o prvom periodickom DOM emisii,ev.¢. 02/537/2018 zo dna 27.12.2018,EKO-TERM SERVIS s.r.o. KoSice, d.m.
21.11.2018,

- kdpia planu emisného merania je uvedena v prilohe ¢€.1.

Udaje poskytnuté zakaznikom (v stlade s &l. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025):

- VAR PCZ,

- Miestny prevadzkovy poriadok kotolne,

- Rozhodnutie OU PreSov ¢. OU-PO-OSZP3-2017/028544/02-OL zo da 28.06.2017,

- Rozhodnutie OU Presov ¢: OU-PO-0OSZP3-2018/025611/02-0OL zo dra:04.06.2018.

text povolenej osobitnej | osobitné podmienky nie su uréené

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

2.1 OPIS PREVADZKY

Predmetnym zdrojom znecistovania ovzduSia produkujucim znecistujice latky v meranom rozsahu je plynova kotoliia CK
Jazdecka 19 v PreSove. V kotolni su inStalované 4 kotly. Predmetom merania boli kotle K2 a K3 typu BOSCH UT-L40. Ucel
kotolne je priprava primarnej vody do OST (odovzdavacich stanic).

2.2 SUROVINY A PALIVA

Palivom pre horaky kotlov je zemny plyn.
V technoldgii sa nepouzivaju Ziadne suroviny.

2.3 ODPADOVE PLYNY A ZARIADENIA NA ZNIZOVANIE EMISII

Kotle nemaju nainStalované zariadenie na zniZovanie emisii. Spaliny vznikajuce pri procese spalovania su odvadzané
spalinovodmi do kominov.

Tato sprava sa mbZe bez suhlasu skiSobného laboratoria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

ICO: 31695671
IC DPH:SK2020492276
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web: www.ets-ke.sk
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2.4 TECHNICKE PARAMETRE ZDROJA
Technické parametre zariadeni
Parameter Jednotka Kotol K2 Kotol K3
Vyrobca - Bosch Heiztechnik,Nemecko Bosch Heiztechnik,Nemecko
Typ - UT - L40 UT - L40
Vyrobné ¢islo - 130178 127606
Rok vyroby - 2018 2017
Menovity tepelny vykon [kW ] 6400 6400
{\l/laell(mmalny/prevadzkovy [bar / bar] 16/10 16/10
Parameter Jednotka Horak H2 Horak H3
Vyrobca - Max Weishaupt GmbH,Nemecko Max Weishaupt GmbH,Nemecko
Typ - WM-G50/1-A ZM-NR WM-G50/1-A ZM-NR
Vyrobné ¢islo - 40482337 40429331
Rok vyroby - 2018 2017
Menovity tepelny vykon [kw ] 800 - 8000 800 - 8000
Maximalny tlak [mbar] 15 - 500 15 -500
Parameter Jednotka Ekonomizér 2 Ekonomizér 3
Vyrobca - Bosch Heiztechnik,Nemecko Bosch Heiztechnik,Nemecko
Typ - 1.1-1300/885-4V-ET1-FE33-07 1.1-1300/885-4V-ET1-FE33-07
Vyrobné ¢islo - 701337.10/1 -
{\l/laimmalny/prevadzkovy [bar / bar] 16/10 16/10

3. OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA

Meracie/odberové miesta vyhovuju poziadavkam na vyber miest merani podfa STN EN 15259. Schéma meranych zariadeni a
meracich miest je uvedena v prilohe €. 2.

4. MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE

Zoznam metodik, podla ktorych bolo meranie vykonané:
STN EN 15259:2010

Ochrana ovzdus$ia. Meranie emisii zo stacionarnych zdrojov. Poziadavky na Useky a miesta
merania, Ucel a plan merania a na spravu 0 merani.

Determination of Nitrogen Oxides, Carbon Monoxide and Oxygen Emissions from Natural Gas-
Fired Engines, Boilers and Process Heaters Using Portable Analyzers.

(Stanovenie emisii NOx, CO a O2 zo zariadeni spalujucich zemny plyn, kotlov a zariadeni na
procesny ohrev s pouZitim prenosnych analyzatorov)

Interny pracovny postup pre meranie suvisiacich veli€in pri merani emisii.

EPA CTM-030:1997

SMEP-04-IPP

Zoznam pouzitého emisného meracieho systému, zariadenia a referenénych materialov, pouZzitych pre zistenie reprezentativheho
vysledku opravneného merania s platnou metrologickou nadvaznostou, je uvedeny v prilohe €. 3.

Zoznam pravnych predpisov a dokumentov, podla ktorych bolo meranie pripravované, planované a vykonané:

zakon &.146/2023 Z. z.

vyhlagka MZP SR &. 248/2023 Z. z.
vyhlagka MZP SR ¢&. 249/2023 Z. z.
vyhlagka MZP SR ¢&. 299/2023 Z. z.

Tato sprava sa mbZe bez suhlasu skiSobného laboratoria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

ICO: 31695671
IC DPH:SK2020492276

Tel.: 055/6112411
OR Kosice |, vlozka ¢.5125/V

e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
web: www.ets-ke.sk

EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Napéjadla 11, 04012 KoSice



& K L. ; Evidencné Cislo spravy: 02/028/2024

* e Skusobné Datum vydania spravy 16.02.2024
L

laboratorium Zodpovedné osoba: Ing. Gabriel Molnar

EKC-TERM SERVIS s.r0., Kedice

Strana: 5

5. PODMIENKY PREVADZKY POCAS OPRAVNENYCH MERANI

Zakladné prevadzkové parametre sledované poc¢as vykonu merani:

Normativne Skutoc¢ne pocas merania na Skutoc¢ne po¢as merania na

Parameter odla PD kotle K2 kotle K3
P Prevadzkovy tepelny prikon Prevadzkovy tepelny prikon

Palivo ZP zemny plyn zemny plyn
Teplota vody na vystupe [°C] max. 110 90 - 93 93
Teplota vratnej vody [°C] - 64 - 67 62
Tlak vody v systéme [MPa] max. 10 4 4
Tlak plynu na horak [mbar] max. 500 43-73 57
Teplota plynu [°C] - 10 10

6. VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA A DISKUSIA

6.1 VYHODNOTENIE PREVADZKOVYCH PODMIENOK POCAS OPRAVNENYCH MERANI

Po¢as merania emisii na plynovych kotloch bola zabezpeCena prevadzka pri obvyklom prevadzkovom tepelnom prikone,
v automatickom rezime prevadzky horakov kotlov.

Na zaklade udajov uvedenych vo vysSie uvedenej tabulke mbézeme konstatovat, Ze diskontinualne opravnené meranie emisii
prebiehalo poCas obvyklej prevadzky zariadenia v silade s dodrzanim ustanovenia prilohy €. 2 €asti B bodu 7 k vyhlaske
MZP SR ¢. 249/2023 Z. z. a notifikaCnym oznamenim zaslanym dna: 01.02.2024 pod cislom: 025/24/100.

Vyhlasenie prevadzkovatela podla prilohy €.10 bodu 4 zakona €. 146/2023 Z. z., Ze pocas vykonu opravnenej technickej €innosti
zodpovedala prevadzka objektu merania podmienkam opravneného merania podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a platnej dokumentacie, svojim podpisom potvrdil Ing. Karol Michalik. Vyhlasenie prevadzkovatela je uvedené v archivnej Casti
zloZky spravy.

6.2 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA

V prilohe €. 4 su tabulkovou formou vyjadrené jednotlivé vysledky (hodnoty s uvedenim poctu a trvania jednotlivych merani,
maximalne a priemerné zistené hodnoty, neistoty merania) pre merané zlozky a suvisiace parametre potrebné na stanovenie.

V prilohe €. 5 su grafické priebehy teploty, O2 v spalinach a koncentracii kontinualne meranych ZL (CO, NOx) vyjadrené pri
Standardnych stavovych podmienkach v suchom plyne.

6.3 OVERENIE DOVERYHODNOSTI

Podla poZiadaviek a odporu&ani prilohy &. 2 &asti E a &asti C bodu 8 vyhlasky MZP SR &. 249/2023 Z.z. bol uréeny podet
jednotlivych merani hodnét emisnych veliéin. Dizka periédy a odporugany podet jednotlivych merani je uvedeny v nasledujlcej
tabulke.

Pocet jednotlivych merani (N):

Palivo / Zariadenie Druh merania Metbéda merania ZL Pocet efivnotl{vy ch merani /ﬁz erioda
Odportcany Skutocne
zemny plyn / spafovacie zariadenie
s prikonom 0,3 - 14,9 MW periodické priebezna CO, NOx 2 /30 min 3 /15 min
— kotle K2, K3

Opravnené meranie bolo vykonané podla metodik a pravnych predpisov uvedenych v kap. 4 bez odchylok.

Pocet odberovych bodov pre reprezentativne stanovenie hmotnostnej koncentracie bol zvoleny podla poziadaviek STN EN

15259:2010.

Odovodnena hodnota neistoty pre najvyssiu hodnotu merania/odberu je ohodnotena na zaklade platného osvedcéenia o akreditacii
€. S-188, vydaného Slovenskou narodnou akreditaénou sluzbou pre dany objekt skusky, zavedenu metddu a rozsah merania.

Podmienky prostredia meracich EMS (umiestnenych v blizkosti meranych zariadeni):

Meracie zariadenie

teplota prostredia (°C)

vihkost' okolitého vzduchu (% rh)

poziadavka

skutoCnost

poziadavka

skutoénost

TESTO 350 (2)

-5az45

16,3 -21,5

5az95

30 -35

Tato sprava sa mbZe bez suhlasu skiSobného laboratoria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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Pred meranim/odberom vzorky ZL boli vykonané skusky tesnosti pouzitych kontinualne merajucich emisnych meracich systémov
(dalej tiez ,EMS").

Za ucelom kontroly driftu v nulovom a referenénom bode bolo pred a po merani vykonané overenie EMS certifikovanym
referenénym materialom (kalibraénym plynom). Zoznam pouzitych referenénych materialov je uvedeny v prilohe ¢. 3. Zistenie
driftov jednotlivych meranych zloZiek a vyhodnotenie bolo vykonané podla prisluSnej metodiky. Protokoly z vyhodnotenia driftov
nulového a referenéného bodu pre pouZité zariadenia su uvedené v elektronickych podkladoch spravy.

Kalibracia pouzitych meracich a odberovych zariadeni bola vykonana v laboratérnych podmienkach v sulade s harmonogramom
kalibracii. Képie kalibraénych certifikatov su archivované na serveri spolo¢nosti.

Uplny vypoédet vysledku opravneného merania emisii ZL vratane pouzitych vztahov, koeficientov a konstant a neistot je
v elektronickej Casti spravy z merania.

Prvotné zaznamy o merani/odbere vzorky ZL su uvedené v archivnej zlozke spravy z merania a v elektronickych podkladoch
spravy.

6.4 NAZORY A INTERPRETACIE

Bez komentarov a interpretacii.

Ing. Gabriel Molnar

Podpis osoby zodpovednej za opravnenu technicku €innost podla § 58 ods. 7 pism. b) a d) bodu 2 zakona €. 146/2023 Z. z.

Ing. Ignac Kozej
Schvalil konatel spolo¢nosti

Podpis Statutarneho zastupcu opravnenej osoby podla § 58 ods. 7 pism. b) a d) bodu 1 zakona ¢&. 146/2023 Z. z.

Sprava podpisana KEP (kvalifikovanym elektronickym podpisom).

Pocet stran
Priloha €. 1 Plan emisného merania 4
Priloha €. 2  Schéma meranych zariadeni a meracich miest 1
Priloha €. 3 Zoznam pouzitych emisnych meracich systémov, zariadeni a referenénych materialov 2
Priloha €. 4  Protokoly z merania emisii ZL 2
Priloha €. 5 Grafické vyhodnotenie vysledkov merania 2
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PLAN DISKONTINUALNEHO MERANIA EMISII

ZAKAZNIK: (objednavater) PREVADZKOVATEL ZZOVv: (iba ak je iny ako objednévatel)

Nazov: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov Nazov:

Adresa: Volgogradska 88, 080 01 PreSov Adresa:

ICO: 31718 523 1€O:

Kontaktna osoba:  Ing. Karol Michalik Kontaktna osoba:

Telefén: 0918 800 253 Telefén:

@: Karol.michalik@spravbytkomfort.sk @:

ZMLUVA / OBJEDNAVKA: €. VOEM240014 zo dria: 01.02.2024
MEDUCI TECHNIK / ZODPOVEDNA Ing. Gabriel Molnar, tel.: +421 903 637 386, mail: molnar@ets-ke.sk

OSOBA (meno, tel., mail, rozhodnutie MZP SR):  Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby &. 46110/2014 zo dia 07.10.2014
PLANOVANE DNI VYKONU SKUSOK: 08.-09.02.2024

UCAST DALSICH SKUSOBNYCH LABORATORII (SUBDODAVATEL - ANALYZA ODOBRANYCH VZORIEK):
[] |EKOLAB s.r.o. ICO: 31 684 165 tel.: +421 55641 12 11 @: info@ekolab.sk

DRUH MERANIA: (diskontinualne meranie podfa prilohy ¢. 9 k zakonu &. 146/2023 Z. z. pism. a)

bod 1. | Diskontinualne meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliginy, ktorou je vyjadreny EL X, technicka poZiadavka [0 alebo podmienka
X | prevadzkovania [0 a hodnota suvisiacej stavovej [ a referenénej veliiny [X, ktora sa vztahuje priamo na emisie alebo na zloZenie Cisteného

alebo neéisteného odpadového plynu.

bod 2. | Diskontinualne meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliginy, ktorou je vyjadreny limitny emisny faktor, s ktorého pouZitim sa preukazuje
[] |dodrzanie uréeného emisného limitu.

bod 3. | Diskontinuélne meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliginy, ktorou je vyjadreny individuainy emisny faktor O, hmotnostny tok O alebo
[ | hmotnostna koncentracia [, s ktorych pouzitim sa vypocitava mnozstvo emisii.

bod 5. | Diskontinualne meranie kvalitativheho zloZenia emisii alebo necistenych odpadovych plynov.
O

bod 7. | Diskontinualne meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliginy, ktorou je vyjadrena technicka poziadavka OJ alebo podmienka prevadzkovania O
[ |stacionarnych zdrojov, ktora sa vztahuje nepriamo na mnoZstvo alebo na zlozenie emisii.

UCEL (CIEL): (ucel podra vyhiasky MZP SR & 249/2023 Z. z., resp. rozhodnutia prislu$ného orgénu Statnej spréavy starostlivosti o Zivotné prostredie; konanie podra
zakona &. 146/2023 Z. z., alebo zékona &. 39/2013 Z. z. v zneni neskorSich préavnych predpisov; resp. iny tcel (ciel) merania)

4 | Prvé periodické opravnené meranie emisii za icelom zistenia Gdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podia § 4 ods. 1 pism. .........) vyhlasky
MZP SR &. 249/2023 Z. z., uréené rozhodnutim/stihlasom OU .. _OSZP ¢
20 dNdeaammunsne Konanle vo veci vydania sthlasu organu ochrany ovzdusla podla § 26 ods 1 plsm )zékona é 146.'2023 Z 2.

]| Prvé periodické opravnené meranie emisii za u€elom zistenia-udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podia § 4 ods. 1 pism. . .) vyhlasky
MZP SR &. 249/2023 Z. z., uréené integrovanym povolenim SIZP IZP .. B 2 8
zodia ...l Konanle organu v integrovanom povolovani podla §3 ods 3 plsm a) bodu(ov) 7 zakona f:. 39.'2(}1 3 Z. Z

[X] | Periodické opravnené meranie emisii za (igelom zistenia Gdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spal’ovacieho zariadenia podla § 8 ods. 5
pism. d) vyhlasky MZP SR &. 249/2023 Z. z.

[] | Periodické opravnené meranie emisii za (i¢elom zistenia Gdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spafovne odpadov alebo zariadenia na
spoluspalovanie odpadov podla § 9 ods. ..... pism. .....) vyhladky MZP SR €. 249/2023 Z. z.

[] | Periodické oprévnené meranie emisii za G¢elom zistenia dajov o dodrzani uréenych emisnych limitov zariadenia pouzivajuceho organické
rozpustadla podla § 10 ods. ..... pism. .....) bodu(ov) .......... vyhlasky MZP SR €. 249/2023 Z. z. :

[] | Periodické opravnené meranie emisii za ucelom zistenia Udajov o dodrZani uréenych emisnych limitov technologického zariadenia podra § 11
ods. 4 pism. .....) bodu(ov) .......... vyhlasky MZP SR €. 249/2023 Z. z.

[] | Periodické opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku (RHT) / reprezentativneho individualneho emisného faktora (RIEF) podia §
3 ods. 2 pism. b) bodu(ov) .......... vyhlasky MZP SR €. 249/2023 Z. z.
Ugel konania - postup vypoétu mnozstva emisie schvéleny stihlasom OU ....... OSZP & oo eevee et enee e zodia..cceereennnn
Opravnené meranie emisii za (€elom zistenia Gdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov/emisnej poZiadavky podla § 18 ods. 3 pism. .....)
vyhlagky MZP SR ¢. 249/2023 Z. z.

[ | Technologické meranie pre interné potreby prevadzkovatela (vysledky skiSok nie su pouzitelné na konanie pred organmi statnej spravy).

OSOBITNE PODMIENKY MERANIA: (poziadavky tcastnika, resp. dotknutych organov Statnej sprévy — OU, SIZP, a pod.)
NIE SU

Datum aktualizacie: 06.11.2023 ETS<%Z01_1-PLAN
Schvalil: Ing. Ignac Kozej, konatel spolocnosti

Tato sprava sa méZe bez suhlasu skuSobného laboratédria reprodukovat’ iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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VAR PCZ, KATEGORIA(E) A CLENENIE MERANEHO(YCH) ZDROJA(OV): (uved kategériu zdroja podra prilohy ¢. 1k vyhléske MZP SR & 248/2023
Z. z. alebo podfa prilohy &. 1 k zédkonu ¢&. 39/2013 Z. z v zneni neskorSich pravnych predpisov, resp. iné)

Nazov zdroja: CK Jazdecka VAR PCZ: 0220159
BK Sekcov K1 VAR PCZ: 0220139
BK Sek&ov K2 VAR PCZ: 0220140
BK SDH VAR PCZ: 0220174
BK Kupelna VAR PCZ: 0220169
DK Bastova VAR PCZ: 0222542

Kategéria: 1 PALIVOVO-ENERGETICKY PRIEMYSEL
1.1 Technologické celky obsahujlice spal'ovacie zariadenia vratane plynovych turbin a stacionarnych piestovych spalovacich
motorov, s nainstalovanym stihrnnym menovitym tepelnym prikonom v MW

Zariadenie: CK Jazdecka - kotol K2 a K3
BK Sekéov K1 — kotol K1 a K2
BK Sekcov K2 — kotol K1 a K2
BK SDH — kotol K1 a K2
BK Kupelna — kotol K1
DK Bastova — kotol K1 a K2

DATUM POSLEDNEHO MERANIA: (uviest evidencné cislo sprévy z merania a kto vykonal predchédzajice meranie)

CK Jazdecka - K2 — ev. &. spravy 02/537/2018 — vydal EKO-TERM SERVIS s.r.o.
- K3 —ev. ¢. spravy 02/043/2018 — vydal EKO-TERM SERVIS s.r.0

BK Sekcov K1 —ev. €. spravy 02/041/2018 — vydal EKO-TERM SERVIS s.r.o

BK Sekéov K2 — ev. &. spravy 02/042/2018 — vydal EKO-TERM SERVIS s.r.o

BK SDH — ev. &. spravy 02/536/2018 — vydal EKO-TERM SERVIS s.r.o

BK Kupelna — prvé meranie

DK Bastova — prvé meranie

PREVADZKA:

Rezim prevadzky: | [J jednorezimova X viacrezimova O ina:

Emisny charakter: | [J kontinualna emisne stabilna [J kontinualna emisne premenliva [J diskontinudlna (varkova / $arzova / vsadzkova)
Cas prevadzky: [ 47 I 2/ [ 3-zmenovs; ... hod/zmena X nepretrzita [J kampariovita [ iné:

Sledovanie chodu: vypis z riadiaceho systému ru¢ne vedeny zaznam [ nesleduje sa

Meranie pocas: Xl menovitej kapacity / prikonu / vykonu Xl beznej kapacity / prikonu / vykonu ] minimalnej kapacity / prikonu / vykonu
Paliva: [] bez paliva plynné [1 kvapalné [J tuhé O iné:
Suroviny / vyrobky:

ODLUCOVACIE ZARIADENIA:

[ 1atkovy filter [ cyklon [ aktivne uhlie  [J mokra pracka [ elektrostaticky odlucovad
Typ: [J DEsSOX ] DENOX / SNCR [ katalyzator [J kondenzator [ bio filter B ziadne
O dopalovacie zariadenie (regenerativne / rekuperativne) [ iné:

Sledovanie chodu: [] vypis z riadiaceho systému [ ruéne vedeny zéznam [ nesleduje sa

MERANE ZL / METODY MERANIA / POCET A TRVANIE PERIODY MERANIA: (uved podet periéd a ich trvanie; zaskrini
uplatiiovant metodiku, ak je mozZnost volby)

Pocet / i ; Pocet /
ZL Oznaéenie metodiky trvanie |ZL Oznacenie metodiky trvanie
periédy periédy
|zIuCeniny chloru
CcO STN EN 15058 lvyjadrené. ako [ STN EN 1911
HCI
chlér a oxidy .
NOx ako NO. STNEN 14792 chloru vyjadrené [ STN 83 4751
ako CI, Cl,
chlor a oxidy
SO; STN P CEN/TS 17021 chléru vyjadrené. OSHA ID-202
ako Clp, ClO2
O STN EN 14789 (PM) / OO STN ISO < s
O. 12039 (ZrOy) lemisie kovov O STN EN 14385 / O EPA Met. 29
ortut’ a zluceniny
CO; STN P CEN/TS 17405 vyjadrene ako Hg [0 STN EN 13211 / O EPA Met. 29
CO, NOy, O: EPA CTM-030 :‘;l‘:;’g PCDD/PCDF  STN EN 1948-1, 2, 3
Datum aktualizacie: 06.11.2023 ETS<Z01_1-PLAN

Schvalil: Ing. Ignac Kozej, konatel spolo¢nosti

Tato sprava sa méZe bez suhlasu skuSobného laboratédria reprodukovat’ iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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ODCHYLKY OD POUZITYCH METOD A NEISTOTA MERANIA:

Popis odchylky od metédy:

Technické &innosti vykonané bez odchylok od pouzitych metdd. & zaskrini, ak plati uvedensé.

Zdovodnenie odchylky a jej vplyv na ciel
merania:

(vykonané sietové meranie, meranie

v lubovolnom / reprezentativnom bode)

Neistota merania (oakavana,
predpokladané vyrazné zdroje neistot):

Podla akreditainého osvedéenia S-188 vydaného SNAS. X zaskrini, ak plati uvedene.

UPLATNOVANE EMISNE LIMITY: (uved hodnoty EL uréené sthlasom OU OSZP /integrovanym povolenim SIZP /podfa vyhlésky MZP SR &. 248/2023 Z. z.)

ZNECISTUJUCA HODNOTA EMISNEHO LIMITU . STAVOVE 5 5 VYDUCH, CAST
LATKA (glh; mg/m®, iné) Ozref (%) | popmiENKyY EL » | POZADAVKY DODRZANIEEL | ypcpNoLOGIE
cO 50 mg/m? 3 Suchy plyn Kazda EH < EL . .
Vsetky zariadenia
NOx 120 mg/m?® 3 Suchy plyn Kazda EH < EL

& p."-3standardné stavové podmienky (teplota 0 °C (273,15 K) a tlak 101,3 kPa)

PREDLOZENA DOKUMEN TACIA: {uved’ stihlas orgdnu ZP, odbomy posudok, stbor TPP a TOO, prevédzkovy predpis, atest o palive, ...)
i revadzkovatelfom.

ev. &

. spravy 02/537/2018 — vydal EKO-TERM SERVIS s.r.o.

spravy 02/043/2018 — vydal EKO-TERM SERVIS s.r.o

. spravy 02/041/2018 — vydal EKO-TERM SERVIS s.r.o
. spravy 02/042/2018 — vydal EKO-TERM SERVIS s.r.o

spravy 02/536/2018 — vydal EKO-TERM SERVIS s.r.o

Prevadzkové poriadky jednotlivych kotolni

MIESTO MERANIA (MM) A PRACOVNA PLOSINA (PP):

OBHLIADKA: (vykonal)

Datum obhliadky:

Umiestnenie MM: CJ v hale [1 na streche ] samostatny komin (vo vygke)
. ] z terénu [ zo stalej plosiny [ schody [] zastresenie
Pristup k MM: =
[ rebrik [J z mobilnej plosiny [ lesenie (spiia BOZP [J)
Energie 0230V [J osvetlenie 1 hluk [ manipula&ny priestor
a obmedzenia: 400V [ kladka 1 prasné prostredie postacuje / nepostatuje

[ v sdlade s STN EN 15259

Meracie priruby:
] nevyhovujtce (popis)

tvar prirub (kruhovy [ / pravouhly ()

Schéma zariadenia a meracieho miesta:

Datum aktualizacie: 06.11.2023
Schvalil: Ing. Ignac Kozej, konatel spolocnosti

MM

Kotol

ETS+Z01_1-PLAN
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laboratérium

EKO-TERM SERVIS s.r.o. Kodice

[POPIS TECHNOLOGIE: |

Predmetnym zdrojom znecistovania ovzdus$ia produkujicim znecistujlice latky v meranom rozsahu je plynovéa kotoliia CK Jazdecka
v PreSove. Vyrobené tepelné médium z predmetného kotla sa vyuZiva na pripravu TUV a UK.

Predmetnym zdrojom zned&istovania ovzdusia produkujicim znecistujtice latky v meranom rozsahu je plynova kotolina BK Sekéov K1
v Predove V kotolni st initalované 2 kondenzacné dvojkotle K1+K2 Hoval ULTRAGAS (1300D) a K3+K4 Hoval ULTRAGAS (500D) s
automatickymi pretlakovymi horakmi spalujlcimi zemny plyn. Predmetom merania bol len dvojkotol K1+K2, pretoze dvojkotol K3+K4 =<
0,3 MW a zariadenie nema uréeny EL. Vyrobené tepelné médium z predmetného kotla sa vyuziva na pripravu TUV a UK

Predmetnym zdrojom znecistovania ovzdus$ia produkujicim znecistujlce latky v meranom rozsahu je plynova kotolha BK Sekcov K2
v Presove V kotolni st indtalované 2 kondenzaéné dvojkotle K1+K2 Hoval ULTRAGAS (1300D) a K3+K4 Hoval ULTRAGAS (500D) s
automatickymi pretlakovymi horakmi spalujicimi zemny plyn. Predmetom merania bol len dvojkotol K1+K2, pretoZe dvojkotol K3+K4 <
0,3 MW a zariadenie nema uréeny EL. Vyrobené tepelné médium z predmetného kotla sa vyuziva na pripravu TUV a UK.

WENOVITEA PLANOVANE PARAMETRE ZARIADENIA / VYROBY / TECHNOLOGIE: ]
¢. 025/24/100/0SZP zo dna

Udaje o kapacite a planovanom rezime prevadzky predmetu OTC si uvedené v notifikacii oT¢
01.02.2024 podla § 58 ods. 5 a ods. 6 zakona ¢. 146/2023 Z. z.

UPOZORNENIE:

Podla STN _EN 15259 sa s planom merania_v_stlade s cielom (ti¢elom) merania musia oboznémit’ prislusné strany

zainteresované v procese merania. Prevadzkovatel (zakaznik) prehlasuje, Ze predmet skuSok je pripraveny na vykon sktiSania

minimalne v poZadovanom rozsahu:

% po&as &asu uréeného na meranie sa musia zabezpecit Specifikované prevadzkové podmienky priemyselného zariadenia
(paliva/suroviny/vykon) a systému na Cistenie odpadoveho plynu;

» sU uréeni pracovnici zo strany priemyselného zariadenia, ktori sii zodpovedni za prevadzku zariadenia poCas merania;

musia sa zabezpedéit miesta merania vyhovujlice poziadavkam uvedenym v 6.2 normy STN EN 15259;

» kryty odberovych otvorov sa musia namazat, aby sa pracovnikom sku$obného laboratéria umoZznilo ich lahké odstranenie;

2 o
e o

o

Prevadzkovatel’ je povinny podas merania viest' prevadzkové zaznamy o najdélezitejSich technicko-prevadzkovych
parametroch o prevadzke zariadenia, odlu¢ovacich systémoch a pouZitych surovinach a palivach v obvyklom zavedenom
rozsahu. Tieto je povinny poskytnit’ ZO bezodkladne po ukoncéeni vykonu merania alebo najneskér do 3 pracovnych dni od
dria ukonc¢enia merania. Neposkytnutie tidajov méze mat’ za nasledok vydanie spravy bez nich a takato sprava moéze byt’
organom Statneho dozoru zneplatnena. Oneskorené poskytnutie tychto ddajov méze sposobit' posunutie planovaného terminu
vydania spravy.

Prevadzkovatel' zodpoveda za spravnost’ a aktualnost’ ddajov o technickych a menovitych parametroch poskytnutych
vykonavatelovi merania pred meranim v ramci pripravy merania. Dodatoéné poziadavky na opravy tychto tdajov po vydani
spravy/protokolov nebudu akceptované.

Prevadzkovatel' (objednavatel) je povinny oboznamit’ ¢lenov meracej skupiny (dodavatela) so vSetkymi moznymi rizikami .
v oblasti BOZP vyplyvajacimi z charakteru prevadzky na predmetnych miestach merania pred zac¢atim prac.

—= . T
<.L")»-L.,E i SERVES AY.0.

Plan Ing. Gabriel Molnar

merania veduci technik / zodpovedna osoba za vykon skusok
vypracoval: podla § 58 ods. 3 pism. d) zakona ¢. 146/2023 Z. z

peciatka organizacie
(skusobné laboratorium)

S planom merania st oboznameni  Meno !
pracovnici ski§obného laboratoria: Podpis |

. 4 SPRAVBYTKOMFORT

/' - ien spologného podniku CEZ a SPP
s o N A SPRAVBYTKOMFORT, as. PreSov
Plan L l}r"\ff / < (f‘, 0 (h 1 Volgogradska 88 -
merania zodﬁovedny zastupca zakaznika / prevadzkovatela podpis Oﬁgc‘ﬁétfé%énizécie v
odsuthlasil: zdroja (zakaznik / prevadzkovatel zdroja)

Datum aktualizacie: 06.11.2023 ETS<2Z01_1-PLAN

Schvalil: Ing. Ignac Kozej, konatel spolo¢nosti

Tato sprava sa méZe bez suhlasu skuSobného laboratédria reprodukovat’ iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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SCHEMA MERANYCH ZARIADENi A MERACICH MIEST
CK JAZDECKA 19, PRESOV.

MM PZL MM PZL
Ekonomizér Ekonomizér
. — _—
Kotol Kotol Kotol Kotol
K1 K2 K3 K4

LEGENDA:
MM PZL - meracie miesto PZL
H — horak

@ - komin
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ZOZNAM POUZITYCH EMISNYCH MERACICH SYSTEMOV A ZARIADENI

Emisny meraci systém: TESTO 350 - 2

Meraci princip: elektrochemické meracie ¢lanky

Poziadavky referencnych metodik: CTM 030

nereaktivny material

Parameter Zlozka EPA CTM 030 Skutocne Poznamka
0, nespecifikuje 0-250bj. %
-6
co nespecifikuje 0-10000. 10
0-50bj. % , o
Meraci rozsah 0-4000. 10° TESTO 350 s internym oznacenim 2, vyrobné
NO nespecifikuje ' 6 ¢islo: 60723912, rok vyroby 2016
0-20000. 10
0-500.10°
NO, nespecifikuje s
0-2500. 10
0, nespecifikuje 0,25%R
, Lo co nesdpecifikuje 0,02%R
Dolny detekény limit
NO nespecifikuje 0,04%R
NO, nespecifikuje 0,18% R
0, <2,5%RM 1,62 % RM
; o o <2,5%RM 0,36% RM
Odchylka od linearity
NO <2,5%RM -1,11% RM
NO, <3%RM -1,43% RM
0, <0,3% obj. 0,01 % obj.
] ) co <3%RM 0,07 %RM
Drift nulovej hodnoty
NO <3%RM 0,17 %RM
NO, <3%RM 0,55 %RM Internd kalibracia 3.11.2023
0, <0,5% obj. 0,13 % obj. C.certifikatu: 081/2023/K
] ) co <5%RM 0,15% RM
Drift meracieho rozsahu
NO <5%RM 1,38% RM
NO, <5%RM 0,70% RM
0, <0,20 % obj. 0,04 % obj.
. o co <5%EL 3,76 % EL
Vplyv interferujucich latok
NO <5%EL 2,69 % EL
NO, <5%EL 0,93 % EL
0, nespecifikuje 16
Doba odozvy Ty, % z co nespecifikuje 365
hodnoty NO nespecifikuje 36s
NO, nespecifikuje 21s
Povoleny rozsah teplot Udaj vyrobcu, norma uvadza max. teplotu
) v proty - nespecifikuje -5-45°C C e 0
okolia expozicie ¢lankovNO aNO, 30°C
Odberova sonda EMS |sklo, nehrdzavejica ocel, primerana ditka  |nerezova sonda dizky 0,35 m integrovana stcast EMS
Odberova hadica EMS vyhrievana na zabranenie kondenzacie nevyhrievand, technickym prededenim Vnatorny priemer sondy a rychlost
vzorky brani kondenzacii pridenia brani kondenzacii
. . L. Chladeny kondenzator alebo iné zariadenie
Zariadenie na odstranenie . . ) . . o , - .
vlhkosti EMS |na kontinudlne odstrafiovanie vlhkosti zo  |kontinudlna chladiaca jednotka Integrovany chladi¢ v boxe analyzatora
vzorky
i graficky zaznamnik, pocitac, digitalny . e, , . ..
Datarekordér EMS rekordér integrovany digitalny rekordér priemerovaciinterval od 1s
N tesné s dostatocnym prietokom, L. i 3 . o 3
Cerpadlo vzorky EMS membranové, integrované v EMS, tesné prietok je digitalne indikovany

Indikator teploty NO ¢lanku

EMS

termoclanok, termistor, monitorovanie na
povrchu ¢lanku

termoclanok teploty v analyzatore

Filter tuhych Castic

EMS

filter umiestneny na vstupe sondy

tefldnovy filter

intergrovany v rukovéti sondy a v boxe

analyzatora
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ZOZNAM POUZITYCH EMISNYCH MERACICH SYSTEMOV A ZARIADENI

Meranie suvisiacich veli¢in

Poziadavky referenénej metodiky: STN 15259

Platnost’
kalibracie do:

Parameter PoZiadavka normy Skuto¢nost’ Poznamka
" AIRFLOW DB 2 -
, | Digitalny barometer, mer.
o Barometer, presnost rozsah: 1, 15.10.2024
Barometricky tlak | 4o < + 1 % z rozsahu 02 bar. resnost : + 2 mbar v.C.: 39155 A
/P E ¢ kal. cert.: 0762/321.14/21
Kalibrované dizkové | Zvinovaci meter, dizka 2 m, Zvinovaci meter DM11,
Rozmery potrubia meradlo, presnost < + 0,1 % /sklad nadvaznost na DM3 14.3.2027
chyba<+1% pristrojov/
- - , integrovany v odberovej sonde
Termoclanok, Termoclanok, presnost: + 0,5
teplomer alebo % TESTO 350 -2,
Teplota plynu v P N . v.&.: 0554 8764/609 18.10.2025
potrubi ekvivalent, presnost | 2,5 °C (pri t= 500 °C), ¢ kal. cert.: 1994/19
19 , n . . kal. "
do £1% meraci rozsah: 0 — 1000 °C /672/19/13
ZOZNAM POUZITYCH RM
Neistota . Datum
Nazov Zlozenie Ui=2 v Clslo vydania o
Por. | Ident. . 6 6 Cislo | certifikatu/ o Stabilita Datum
" o referen¢ného [10°1/[% |[10°]/[% . o e certifikatu / .
¢islo | ¢Cislo ., . . flase | kalibraéného o do dodania
materialu obj.] obj.] / [% . kalibra¢ného
listu .
rel.] listu
CO-8043 | CO-0,68
Plynova zmes cm®/m? cm®/m? 122/23
1 106 Linde NO - 99,1 NO-1,5 |[8198053| Kalib. list 4.8.2023 4.8.2024 22.8.2023
V=101 cm®/m3 cm’/m? 122/23
v N2
Plynova zmes | O2-9,548 | O2-0,050 57123
2 75 Linde % obj. % obj. 7076450 | Kalib. list 14.4.2023 | 14.4.2024 | 11.5.2023
V=101 v N, 57123
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PROTOKOL Z MERANIA EMISIi VYBRANYCH PLYNNYCH ZL

Prevadzkovatel : SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov
Zdroj emisii : CK Jazdecka 19, PreSov
Zariadenie : Plynowy kotol K2

Datum merania: 8. 2. 2024

Rezim prevadzky : Prevadzkovy tepelny prikon

Priemerny barometricky tlak 98500 [Pa]
Priemerna teplota plynu v potrubi 58,6 [°C]
Referencny obsah kyslika 3 [obj. %]
Doba trvania periédy merania 15 [min]

Tabulka nameranych a vypocitanych hodnét

Znecist'ujuca latka Cco NOy

Cas T | o, |[co,| ¢, Cor C. Cor
merania | [°C] [obj. %] [mg.m, ]| [mg.my ]| [mg.m, ] | [mg.mi ]

08:08-08:22| 59,4 | 5,01 9,13 1 2 84 94

08:23-08:37| 57,6 | 4,96 | 9,17 1 1 85 96

08:38-08:52| 58,8 | 4,92 | 9,19 1 1 86 96

MAX 59,4 | 5,01 9,19 1 2 86 96

%] 58,6 | 4,97 | 9,16 1 1 85 95

U %] | - 7 8 - - 8 -

Tabulka plavajucich priemerov nameranych a vypocitanych hodnét

Znecist'ujuca latka Cco NOy
Cas T | o, |co,| ¢, Cor C, Cor
merania | [°C] [obj. %] [ma.m. %] | [mg.my %] | [mg.m. ] | [mg.m. ]
08:08-08:37| 58,5 | 4,99 | 9,15 1 1 85 95
08:23-08:52| 58,2 | 4,94 | 9,18 1 1 85 96
MAX 58,5 | 4,99 | 9,18 1 1 85 96
1) 58,3 | 4,96 | 9,16 1 1 85 95
Urax [%] - 7 8 - - 8 -
Legenda: C,, C, - Koncentracia ZL po prepocte na $.p. suchého plynu a ref. obsah O,
T - Teplota odpadového plynu v mieste merania
Urnex - Roz8irené neistota merania, priradena maximalnej hodnote
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PROTOKOL Z MERANIA EMISIi VYBRANYCH PLYNNYCH ZL

Prevadzkovatel : SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov
Zdroj emisii : CK Jazdecka 19, Predov
Zariadenie : Plynowy kotol K3

Datum merania: 8. 2. 2024

Rezim prevadzky : Prevadzkovy tepelny prikon

Priemerny barometricky tlak 98500 [Pa]
Priemernd teplota plynu v potrubi 64,3 [°C]
Referencny obsah kyslika 3 [obj. %]
Doba trvania periddy merania 15 [min]

Tabulka nameranych a vypocitanych hodnét

Znecist'ujuca latka Cco NOy

Cas T | o, [co,| ¢, Cor Cn Cor
merania | [°C] [obj. %] [mg.m, 1| [mg.m, | [mg.m,1 | [mg.m,, ]

09:03-09:17( 62,9 | 4,79 | 9,26 2 2 87 96

09:18-09:32 65,0 | 4,78 | 9,27 2 2 88 98

09:33-09:47| 65,1 475 | 9,29 2 2 89 98

MAX 65,1 4,79 | 9,29 2 2 89 98

%) 64,3 | 4,77 9,27 2 2 88 97

Unra [%] - 7 8 16 } 8 :

Tabulka plavajucich priemerov nameranych a vypocitanych hodnét

Znecist'ujuca latka Cco NOy
Cas T | o, [co,| ¢, Cor Cn Cor
merania | [°C] [obj. %] [mg.m.*] | [mg.m. ]| [ma.m. ] | [mg.my, ]
09:03-09:32| 64,0 | 4,78 | 9,27 2 2 87 97
09:18-09:47| 65,0 | 4,77 | 9,28 2 2 88 98
MAX 65,0 | 4,78 | 9,28 2 2 88 98
%) 64,5 | 4,77 | 9,27 2 2 88 98
Urrax [%] - 7 8 16 - 8 -
Legenda: C,, C, - Koncentracia ZL po prepocte na $.p. suchého plynu a ref. obsah O,
T - Teplota odpadového plynu v mieste merania
Unex - RozSirena neistota merania, priradena maximalnej hodnote
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GRAFICKE VYHODNOTENIE VYSLEDKOV MERANIA

Graf hmotnostnej koncentracie CO a NOy - CK Jazdecka 19, PreSov,

Plynovy kotol K2 -

Prevadzkovy tepelny prikon
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Graf teploty odpadového plynu a objemovej koncentracie O, - CK Jazdecka 19,
Presov, Plynovy kotol K2 - Prevadzkovy tepelny prikon
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GRAFICKE VYHODNOTENIE VYSLEDKOV MERANIA

Graf hmotnostnej koncentracie CO a NOy - CK Jazdecka 19, PreSov,
Plynovy kotol K3 - Prevadzkovy tepelny prikon
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Graf teploty odpadového plynu a objemovej koncentracie O, - CK Jazdecka 19,
Presov,Plynovy kotol K3 - Prevadzkovy tepelny prikon
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