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EKO-TERM SERVIS s.r.0.

Evidenéné &islo spravy: 02/016/2020
Datum vydania spravy: 31 .01.2020
Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
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O OPRAVNENOM MERANI EMISH
CO, NOx

zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni €. 302
spolocnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nazov akreditovaného  skaSobného EKO-TERM SERVIS s. 1. 0.
laboratéria / opriavnenej osoby podfa § apajadla 11/2743, 040 12 Kogice

20 ods. 2 pism. a) zékona C. 137/2010

Z z. v zneni neskorSich prdvnych ICO: 31695 671

predpisov:

Gislo spravy a détum vydania: 02/016/2020 zo dia 31.01.2020

Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov
Volgogradska 88, 080 01 Presov
ICO: 31718 523

Miesto / lokalita: Plynové kotolfia €. 302 - ulica 17. novembra PM, Presov

Druh oprévnehej technickej ¢innosti: Opravnena technicka ginnost podra § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona &. 137/2010 Z.
2 v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Cislo a datum objednavky/Zmiuvy: Objednéavka &. \VOEM200005 zo dia 10.01.2020

De oprévnenej technickej &innosti: 23.01.2020

Osoba zodpovedna za opravnent Ing. Attila Farkas

technickt &innost - veddci technik Rozh

odnutie MZP SR o vydani osvedcenia zodpovednej osoby

podla § 20 ods. 3 bodu d) zékona ¢, 46101/2014 zo dha 7.10.2014

& 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich
pravnych predpisov:

Sprava obsahtje: 6 stran

5 pril

Ugel opravneného merania:
1. Prvé periodické opravnené meranie emisii

oh

za Géelom zistenia udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podia § 4 ods.1

pism. a) vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z.z. v zneni neskordich pravnych predpisov, uréené shlasom OU 0SZP Presov,

& OU-PO-0SZP3-2019/033308/002-0OL z0
Konanie vo veci vydania suhlasu orgénu oc

dia 28.06.2019.
hrany ovzdu3ia podla §17 ods. 1 pism. f) zékona o ovzdusi.
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Prvé periodické opravnené meranie emisii za ugelom zistenia udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podia § 4 ods.1
pism. a) vyhladky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni neskorSich pravnych predpisov, uréené suhlasom OU OSZP Presov,
3. OU-PO-0SZP3-2019/033306/002-0OL zo dia 28.06.2019.

Konanie vo veci vydania sihlasu organu ochrany ovzdusia podfa §17 ods. 1 pism. f) zakona o ovzdusi.

Prevéadzka: Plynova kotolfia &. 302 — ulica 17. novembra PM, PresSov
VAR PCZ: 0220166
Cas prevédzky: prevadzka: 7 dni/tyzdei (nepretrzita)

technolégia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena
1.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K1 typu Hoval UltraGas (800D),
v.£.604700800277

2.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K2 typu Hoval UltraGas (800D),

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

v.6.604700800280

3.Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu Hoval UltraGas (300), v.€.604700600383
Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C*) v mg/m?®

) Priemerné hodnota Maximum Emisny limit Rezims. :
Merana N ©) ©) ©) najvyssimi Upozomenie na
zloZka 3 31 ) [mgim?] 2 emisiami stlad/nesulad *
[mg/m?] [mg/m-] mg/m-] [ano/nie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisif:

v.€.604700800277

1.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K1 typu Hoval UltraGas (800D),

Rezim prevadzky : Maximalny tepelny prikon (ruéna regulécia horaka)
co 3 11 11 50 ano sulad
NOx 3 54 55 120 ano stlad
Rezim prevadzky : Minimalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
co 10 11 50 ano stlad
NOx 56 56 120 ano stlad
Gislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: 3?%313?7\,:%% Sgraigdenie - dvojkotol K2 typu Haval UltraGas (800D),
ReZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
co 3 10 11 50 ano stlad
NOx 3 61 63 120 ano stlad
RezZim prevadzky : Minimalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
Cco 3 6 7 50 ano stlad
NOx 3 66 67 120 ano stlad

Cislo zdrojaszariadenie vzniku emisii:

3.Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu Hoval

UltraGas (300), v.¢.604700600383

Rezim prevadzky : Maximalny tepelny prikon (ruéna regulécia horéaka)
co 9 9 50 ano stlad
NOx 39 39 120 ano sdlad
ReZim prevadzky : Minimalny tepelny prikon (ruéna regulacia horéka)
co 3 < DDLY < DDLY 50 ano sulad
NOx 3 38 38 120 ano stlad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené v prilohe & 4 cast V. bod 3.2 vyhlasky
MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Plati pre zariadenia s pretlakovymi horakmi s teplotou teplonosného média < 200°C (teplovodné kotly)
3) Poziadavka dodrzania EL podla § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
4 Merana hodnota pod dolnym detekénym limitom pouzitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m?).



