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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII

CO, NOx

zo spalovacich zariadeni - kotlov K1, K2, K3,

v plynovej kotolni BK Hollého, PreSov

spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nazov akreditovaného skiagobného
laboratéria / opravnenej osoby podfa § 20
ods. 2 pism. a) zakona ¢. 137/2010 Z. z.
v zneni neskorsich prévnych predpisov:

Cislo sprévy:

Prevadzkovatel:

Miesto / lokalita:

Druh opravnenej technickej éinnosti

Cislo a datum objednavky:

Deii opravnenej technickej ¢innosti:
Zodpovedna osoba za opravnent
technickd éinnost - veduci technik pod/fa
§ 20 ods. 3 zakona €. 137/2010Z.z v
zneni neskorsich pravnych predpisov:

Sprava obsahuje:

Ucel opravneného merania:

EKO-TERM SERVIS s. . 0.
Napajadla 11/2743, 040 12 Kosice
ICO: 31 695 671

02/469/2022 Datum vydania spravy: 07.11.2022

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 Presov
ICO: 31 718 523

BK Hollého ulica, Presov

Opravnené meranie hodnoty veli€iny, ktorou je vyjadreny emisny limit a hodnoty
stvisiacej stavovej/referenénej veliciny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla §
20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zékona &. 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych
predpisov

Objednavka ¢.VOEM220106 zo dha 27.09.2022
27.10.2022
Ing. Gabriel Molnar

Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
¢. 46110/2014 zo diia 07.10.2014.

7 stran
5 priloh

1. Dobrovolné periodické meranie emisii za i&elom zistenia emisnych hodnét — Kotol K1,K2, K3.

Této spréva sa méze bez stihlasu skisobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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EKO-TERM SERVIS s.r.0.
Napajadla 11, 04012 Kosice

ICO: 31695671
IC DPH:SK2020492276

Tel.: 055/6112411
OR Kosice |, viozka €.5125/V

e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
web: www.ets-ke.sk
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Evidencné éislo spravy: 02/469/2022

Datum vydania spravy 07.11.2022

Zodpovedna osoba: Ing. Gabriel Molnar

Strana: 2

SUHRN

1. Dobrovolné periodické meranie emisii za u¢elom zistenia emisnych hodnét — Kotol K1,K2, K3.

I Prevadzka:

BK Hollého ulica, Presov
VAR PCZ: 0220167

Cas (rezim) prevédzky:

prevadzka:
technoldgia:
vykon/kapacita:

paliva, suroviny:

nepretrzita

viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena

Potas merani bola na kotloch nastavena prevadzka s automatickou
regulaciou horakov — nastaveny prevadzkovy tepelny prikon

Podla udajov od vyrobcu mézu mat' kotol K1 K2, K3 maximalny tepelny
vykon 227 kW pri 80/60°C tep. spade, maximainy tepelny vykon 250 kW pri
40/30°C tepelnom spade a maximalny tepelny prikon 235 kW.

Kotol K1 potas merania dosiahol prikon 203 kW, teda 86 % Qmen,

Kotol K2 poéas merania dosiahol prikon 235 kW, teda 100 % Qimen.

Kotol K3 pocas merania dosiahol prikon 235 kW, teda 100 % Qmen

palivo: zemny plyn

v technologii sa nepouzivajl Ziadne suroviny.

Zdrojfzariadenie vzniku emisif:

Plynova kotolfia /

1.Spalovacie zariadenie (kotol K1) - 1 ks kotla typu Hoval ULTRAGAS 250,

v.£.601815200200
2.Spalovacie zariadenie (kotol K2) - 1 ks kotla typu Hoval ULTRAGAS 250,
v.€.601815200196
3.Spalovacie zariadenie (kotol K3) - 1 ks kotla typu Hoval ULTRAGAS 250,
v.€.601815200198
Merané zloZky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej tiez ;,¢") v mg/m?
; " e [t 1) 2) Rezim s
— L PrlemeTg)hodnota Ma)(cg;uum Em|sn¥é|)mtt ; najv_y$éin:|i Up_ozornenie -
[mgim?] 1 [mg/m3 [mg/md] emisiami sUlad/nestlad
[ano/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 1.Plynovy kotol K1, typu Hoval ULTRAGAS 250,v.&.601815200200
ReZim prevadzky: bezna prevadzka (podla odberu tepla)
pocas merania bol vypog&itany prikon kotla 0,86 x Qmen (203 kW)
co 2 6 6 -2 - -
NOx 2 40 41 -2 - -
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 2.Plynovy kotol K2, typu Hoval ULTRAGAS 250,v.¢.601815200196
Rezim prevédzky: beZna prevadzka (podla odberu tepla)
pocas merania bol vypoéitany prikon kotla 0,100 X Qmen (235 kW)
CO 2 11 11 -2 - -
NOx 2 80 81 -2 - -
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 3.Plynovy kotol K3, typu Hoval ULTRAGAS 250,v.£.601815200198
Rezim prevadzky: bezna prevadzka (podla odberu tepla)
pocas merania bol vypoéitany prikon kotla 0,100 x Qmen (235 kW)
CO 2 6 6 -2 = -
NOx 2 45 45 -2 - -

1) Stavove podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu,

2) Spalovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW - Pre tieto zariadenia sa EL neuplatiuju.

- Spalovacia jednotka s MTP < 0,3 MW je samostatnym spalovacim zariadenim a nespotitava sa s ostatnymi spalovacimi
jednotkami.Platia prefi poZziadavky Siestej asti.(Priloha &.4,&ast |.,bod 4, vyhlagky MZP SR &.410/2012 Z.z. v zneni
neskorsich pravnych predpisov).

Pouéenie o platnosti upozornenia na sulad/nestilad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o sulade/nesulade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie st sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla véeobecne zavéznych pravnych predpisov a ani nezakladajl narok na vydanie suhlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona &. 137/2010 Z. z. v zneni neskorgich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch opravneného
merania na Uradné Ucely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom povolovani zaviznou

listinou.

Laboratérium zodpoveda za vdetky informacie okrem tych, ktoré poskytol zakaznik. Udaje poskytnuté zakaznikom su

identifikované.

Tato spréva sa moZe bez suhlasu skusobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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