&K . § Evidencné ¢islo spravy: 02/468/2022
E l 0‘¢ Skasobné Datum vydania spravy 04.11.2022
laboratérium Zodpovedna osoba: Ing. Gabriel Molnar
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi
CO, NOx
zo spafovacich zariadeni - kotlov K1, K2, K3,
v plynovej kotolni BK Pavloviéovo namestie 5, PreSov
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov

Nazov akreditovaného skisobného EKO-TERM SERVIS s. 1. 0.

laboratéria / opravnenej osoby podia § 20 Napajadla 11/2743, 040 12 Kosice
ods. 2 pism. a) zakona ¢. 137/2010Z. z.  |30: 31 695 671
v zneni neskorsich pravnych predpisov:

Cislo spravy: 02/468/2022 Datum vydania spravy: 04.11.2022

Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 Presov
ICO: 31 718 523

Miesto / lokalita: BK Pavilovitovo ndmestie 5, PreSov

Druh opravnenej technickej ¢innosti Opravnené meranie hodnoty veliciny, ktorou je vyjadreny emisny limit a hodnoty
stvisiacej stavovejfreferengnej veliiny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla §
20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych

predpisov
Cislo a datum objednavky: Objednavka ¢.VOEM220106 zo dia 27.09.2022
Deri opravnenej technickej cinnosti: 27.10.2022
Zodpovedna osoba za opravnent Ing. Gabriel Molnar
technickd innost' - veduci technik podia Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby
§ 20 ods. 3 zékona €. 137/2010 Z. z v ¢. 46110/2014 zo dia 07.10.2014.
zneni neskorsich pravnych predpisov:
Sprava obsahuje: 7 stran
5 priloh

Ucel opravneného merania:
1. Periodické opravnené meranie emisii za Utelom zistenia tidajov o dodrzani uréenych emisnych limitov/emisnej poziadavky
podia § 16a ods. 1) bod 2) vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z. z. v zneni neskorich pravnych predpisov — Kotol K1 a K3.

Periodické opravnené meranie emisii za (éelom zistenia udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho
" zariadenia podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhladky MZP SR €.411/2012 Z. z. v zneni neskorgich pravnych predpisov — Kotol K2.

Téato sprava sa moze bez suhlasu skusobného laboratdria reprodukovat' iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.0. ICO: 31695671 Tel.: 055/6112411 e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
Nap3ajadla 11, 04012 Kosice IC DPH:SK2020492276 OR Kosice |, viozka €.5125/\/ web: www.ets-ke.sk



E A E F E B E R EEEEEEEEE RS S S

ETS +

EROTERM SERVIS 100, Kinice

Skusobné
laboratorium

Evidenéné &islo spravy: 02/468/2022

Datum vydania spravy 04.11.2022

Zodpovedna osoba: Ing. Gabriel Molnar

Strana: 2

SUHRN

1.Periodické opravnené meranie emisii za i¢elom zistenia idajov o dodrzani uréenych emisnych limitov/emisnej poZiadavky
podfa § 16a ods. 1) bod 2) vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z. z. v zneni neskorgich pravnych predpisov — Kaotol K1 a K3.

2 Periodické opravnené meranie emisii za Uelom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho
zariadenia podla § 9 ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych predpisov — Kotol K2.

Prevadzka:

BK Pavloviéovo namestie 5, Presov
VAR PCZ: 0220172

Cas (rezim) prevédzky: prevadzka: nepretrzita
technolégia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena
vykon/kapacita: Pocas merani bola na kotloch nastavena prevadzka s automatickou

paliva, suroviny:

regulaciou horakov — nastaveny prevadzkovy tepelny prikon

Podla udajov od vyrobcu mézu mat kotol K1 a K3 maximainy tepeiny vykon
1400 kW, maximalny tepelny prikon 1458 kW a kotol K2 maximalny tepelny
vykon 320 kW, maximalny tepelny prikon 344 kW

Kotol K1 potas merania dosiahol prikon 715 kW, teda 49 % Qmen,
Kotol K2 potas merania dosiahol prikon 159 kW, teda 46 % Qmen
Kotol K3 pocas merania dosiahol prikon 727 kW, teda 50 % Qmen

palivo: zemny plyn

v technoldgii sa nepouzivajl Ziadne suroviny.

Zdroj/zariadenie vzniku emisii:

Plynova kotolfia /

1.Spalovacie zariadenie (kotol K1) - 1 ks kotla typu Hoval CompactGas (1400),

v.€.601722410001
2.Spalovacie zariadenie (kotol K2) - 1 ks kotla typu Hoval UNO - 3 (320),
v.€.601510510057 .
3.Spalovacie zariadenie (kotol K3) - 1 ks kotla typu Hoval CompactGas (1400),
v.€.601800910000
Merané zloZky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej tiez ,¢*) v mg/m?
; : . o Rezim s
o o Priemema hodnota Maximum Emisny limit 1,2 najvy&8imi | Upozornenie na
erana zlozka N (C) (C) (0] P ; :
[mg/md] " [mg/m?] " [mg/m?] emisiami sulad/nestlad
[ano/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 1.Plynovy kotol K1, typu Hoval CompactGas (1400),v.¢.601722410001
Rezim prevadzky: bezna prevadzka (podla odberu tepla)
pocas merania bol vypocitany prikon kotla 0,49 X Qmen (715 kW)
cO 2 <DDLY <DDL® 100 ano? sulad
NOx 2 169 171 200 ano? sulad
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 2.Plynovy kotol K2, typu Hoval UNO — 3 (320),v.6.601510510057
Rezim prevadzky: bezna prevadzka (podla odberu tepla)
pocas merania bol vypoéitany prikon kotla 0,46 x Qmen (159 kW)
CO 2 < DDL? < DDL® 100 ano® stilad
NOx 2 112 112 200 ano® stlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 3.Plynovy kotol K3, typu Hoval CompactGas (1400),v.¢.601800910000
ReZim prevadzky: bezna prevadzka (podla odberu tepla)
pocas merania bol vypocitany prikon kotla 0,50 x Qmen (727 kW)
CO 2 <DDL¥ < DDL¥ 100 ano® stlad
NOx 2 153 155 200 ano® stlad

) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref.: 3 % obj.

2)

v zneni neskorSich pravnych predpisov.(zariadenia s kotlami s vydanym povolenim do 31.12.2010).

3)

Ciselnymi hodnotami.
4)

Emisny limit (dalej tiez ,EL"), podmienky platnosti EL uréené v prilohe &. 4 éast' V. bod 3.2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z.z.

PoZiadavka dodrzania EL podlia § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
Zistena hodnota je pod roviiou dolného detekéného limitu pouzitého EMS (DDLco = 3 mg.m®) a nie je vyjadrena konkrétnymi

Meranie bolo vykonane pri automatickom — obvyklom rezime prevadzky. Skuto&ny vykon (spotreba paliva) je zévisly od

aktualnej potreby tepla pre technolégiu. Obvykle plati zavislost: Pre ZL NOx je najnevyhodnej§i max. vykon zariadenia a pre
ZL CO je najnevyhodnejsi minimalny vykon zariadenia. Poznamka: pri sti¢asnej technickej a konstrukénej Grovni horakov
vysSie uvedena zasada prestava platit, pretoze napr. ZL CO je blizko hodnoty 0 v celom vykonovom rozsahu.
Zhodne tvrdenie plati aj pre ZL NOx (jeho hodnoty sa pri zmene vykonov prili§ nemenia). Vid kap. 6.1.

Tato sprava sa moze bez suhlasu skiSobného laboratéria reprodukovat’ iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.0.
Napajadla 11, 04012 Kosice
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