H ' ® Evidenéné ¢islo spravy: 02/021/2020

E TS .” Datum vydania spravy: 05.02.2020
r 4 Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas
i EKO-TERM SERVIS s.1.0.
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi
CO, NOx
zo spafovacich zariadeni v plynovej kotolni €. 322
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nazov akredifovaného skuSobného EKO-TERM SERVIS s.r. 0.
{aboratéria / opravnenef osoby podla § 5 ..
20 ods. 2 pism. a) zékona ¢. 137/2010 N“apajadla 11/2743, 040 12 Kosice
Z z. v zneni neskorSich pravnych 1C0:31895671

predpisov:

Cislo sprévy a datum vydania: 02/021/2020 zo diia 05.02.2020

Prevadzkovatef: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
1C0: 31 718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotolfia &. 322 — Solivar / Lesnicka ulica, Presov

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena technicka &innost podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢. 137/2010 Z.
z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Cislo a datum objednévky/Zmiuvy: Objednavka & VOEM200005 zo dia 10.01.2020

Deri opravnenef technickej éinnosti: 21.a22.01.2020

Oscbha zodpovednd za opravnend Ing. Attila Farkas
technicki Ginnost - vedici technik Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby

podfa § 20 ods. 3 bodu d) zékona & 46101/2014 zo dfia 7.10.2014
¢ 137/2010 Z. z. v zneni neskor§ich

préavnych predpisov:

Sprava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Uéel opravneného merania:

1. Prvé periodické opravnené meranie emisii za ucelom zistenia tdajov o dodrZani uréenych emisnych limitov podla § 4 ods.1,
pism. a) vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z.z. v zneni neskorSich prévnych predpisov, uréené stihlasom QU OSZP Presov,
&. OU-PO-0SZP3-2019/027432/002-0OL zo dna 17.06.2019.

Konanie vo veci vydania stihlasu organu ochrany ovzdusia podla §17 ods. 1 pism. f) zakona o ovzdusi.
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SUHRN

Prvé periodické opravnene meranie emisii za icelom zistenia Odajov o dodrzani urcenych emisnych limitov podfa § 4 ods.1
pism a) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich pravnych predpisov, uréené sthlasom OU OSZP Presov,
¢. OU-PO-0S5ZP3-2019/027432/002-0OL zo diia 17.06.2019.

Konanie vo veci vydania sthlasu organu ochrany ovzdusia podla §17 ods. 1 pism. f) zdkona o ovzdusi.

Prevadzka: Plynova kotolfia &. 322 — Solivar / Lesnicka ulica, Presov
VAR PCZ: 0220176
Cas prevadzky: prevadzka: 7 dniftyzdefi (nepretrzita)

technologia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

1.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K1 typu Hoval UltraGas (1000D),

v.€.604701000323

2.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K2 typu Hoval UltraGas (1000D),

v.&. 604701000324

3.Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu Hoval UltraGas (300), v.€.604700600315

Merané zloZky:

CO, NOx

Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C") v mg/m®
: : ; s g i ReZims
Merana " Prlemenz(a:)hodnota Ma)Eg)'lum Emls(réy; limit najvyaSimi Upozornenie na
zlozka o 1) 31 1).2) emisiami stlad/nesulad *
[mg/m?] [mg/m-] [mg/m?] ¥ [ano/nie]

Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii:

1.Spalovacie zariadenie - dvojkotol K1 typu Hoval UltraGas (1000D),

v.£.604701000323

ReZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
co 3 9 10 50 ano stlad
NOx 3 49 51 120 ano stilad
ReZim prevadzky : Minimaliny tepelny prikon (rucna regulacia horaka)
co < DDL# <DDLY 50 ano stilad
NOx 70 70 120 ano stlad
Gislo zdroja/zariadenie vzniku emisi: ﬁ:gpsaéj;zc;igo%aaﬂzidenie - dvojkotol K2 typu Hoval UltraGas (1000D),
ReZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
co 3 16 17 50 ano stlad
NOx 3 51 52 120 ano stlad
RezZim prevadzky : Minimalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
(010) 3 17 17 50 ano stlad
NOx 3 50 50 120 ano sulad
Cislo zdroja/zariadenie vzniku emisii: | 3.Spalovacie zariadenie - kotol K3 typu Hoval UltraGas (300), v.€.604700600315
RezZim prevadzky : Maximalny tepelny prikon (ruéna regulacia horaka)
co 11 11 50 ano stlad
NOx 49 49 120 ano sulad
ReZim prevadzky : Minimalny tepelny prikon (ru&né regulacia horaka)
Cco 3 < DDL% < DDL? 50 ano stlad
NOx 3 46 47 120 ano sulad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL) a podmienky jeho platnosti urené v prilohe & 4 cast V. bod 3.2 vyhlasky
MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov,

Plati pre zariadenia s pretlakovymi horakmi s teplotou teplonosného média < 200°C (teplovodné kotly)
% Poziadavka dodrzania EL podla § 18 ods. 2 vyhladky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
4 Merana hodnota pod dolnym detekénym limitom pouzitého analyzatora (DDLco = 3 mg/m®).




