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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

TZL, NOx, COaTOC

zo spafovacieho zariadenia Centralnej kotolne Sekéov - Biomasa Il.
spoloénosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov

Néazov akreditovaného skiSobného
laboratéria / oprédvnenej osoby podia §
20 ods. 2 pism. a) zékona ¢. 137/2010
Z. z. v zneni neskorsich pravnych
predpisov:

Cislo spravy:

Zakaznik / Prevadzkovatel:

Miesto / lokalita:

Druh opravnenej technickej &innosti:

Cislo a datum objednavky:

Deri opravnenej technickej ¢innosti:

Zodpovedna osoba za opravnenu
technicku ¢innost - vedtici technik podfa
§ 20 ods. 3 zékona é. 137/2010 Z. z v
zneni neskorsich pravnych predpisov

Sprava obsahuje:

Ugel opravneného merania:

EKO-TERM SERVIS s. r. 0.
Napajadla 11/2743, 040 12 Kosice
ICO: 31 695 671

02/070/2023 Datum vydania spravy: 24.03.2023

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Volgogradska 88 080 01 Pre3ov
ICO: 31718523

Centralna kotolfia Sekéov - Biomasa Il., Exnarova 40, Presov

Opravnené meranie hodnoty veliciny, ktorou je vyjadreny emisny limit a hodnoty
slvisiacej stavovej/referenénej veli€iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona &. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Objednavka ¢. VOEM230007 zo dfia 17.01.2023

06.03.2023

Ing. Milo$ Varga
Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
€. 46611/2014 zo dna 07.10.2014

6 stran
5 priloh

1. Periodické opravnené meranie emisii za i&elom zistenia udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podla § 9 ods. 5 pism. c) bod 3 vyhladky MZP SR €.411/2012 Z. z. v zneni neskors§ich pravnych predpisov.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku podia § 3 ods. 5 pism. b) a § 3 ods. 10 vyhlasky MZP SR
€. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Této sprava sa mbZe bez sthlasu skiiSobného laboraténia reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.0. ICO: 31695671 Tel.: 055/6112411 e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
Napajadia 11, 04012 Kosice IC DPH:5K2020492276 OR Kosice |, vloZka &.5125/V web: www.ets-ke.sk
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Periodické opravnené meranie emisii za ucelom zistenia tidajov o dodrzani uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia
podfa § 9 ods. 5 pism. c) bod 3 vyhlagky MZP SR &.411/2012 Z. z. v zneni neskorich pravnych predpisov.

Prevadzka: Centralna kotoliia Sekéov - Biomasa |l., Exnarova 40, PreSov
VAR PCZ : 0220210
Cas (rezim) prevéadzky: prevadzka: nepretrzita
technolégia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena
vykon/kapacita: menovity tepelny vykon zariadenia je 8 MW
palivo: drevna Stiepka
Zdroj/zariadenie vzniku emisii: | Kotol na biomasu Kohlbach K8-8000
Merané zlozZky: TZL, TOC, CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej tiez ,C*) v mg/m?®
: : ; A by ReZim s
e Priemerna hodnota Maximum Emisny limit najvyssimi Upozomenie na
Merana zlozka [N (C) (©) (©) Ll > ot 2)
= " "2) emisiami sulad/nestlad
[mg/m3]) [mg/m?] [mg/m?] [anofie]
Rezim prevadzky: |Vykon zariadenia cca 7 MW (88 % Qmen) s automatickou regulaciou vykonu
TZL 3 2 3 50 ano sulad
NOx 5 136 139 350 ano stlad
co 5 56 76 150 ano sulad
TOC By <DDLY <DDL® 20 ano stlad

1 Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref: 11 % objemu.

2 Emisny limit (dalej len ,EL") a podmienky jeho platnosti uréené v prilohe &. 4 &ast V. bod 1.2.2 vyhlagky MZP SR &. 410/2012
Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov (Spalovacie zariadenia s vydanym povolenim od 1. januara 2011 do 31.
decembra 2013).

Poziadavka dodrzania EL podra § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.

3 Zistovana hodnota bola nizsia ako dolny detekény limit pouzitej metédy — DDLvoc = 0,5 mg/m2.

Periodické opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku podia § 3 ods. 5 pism. b) a § 3 ods. 10 vyhlasky MZP SR
€. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Prevadzka: Centralna kotoliia Sekcov - Biomasa ll., Exnarova 40, PreSov
VAR PCZ : 0220210
Cas (rezim) prevéadzky: prevadzka: nepretrzita
technolégia: viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena
vykon/kapacita: menovity tepelny vykon zariadenia je 8 MW
palivo: drevna Stiepka
Zdroj/zariadenie vzniku emisif: Kotol na biomasu Kohlbach K8-8000
Merané zlozky: TZL, TOC, CO, NOx
Viysledky merania: reprezentativny hmotnostny tok (dalej len ,RHT*) v g/h
hmotnostny tok (dalej len ,HT*) v g/h
ST Maximum Reprezentativny
Merana N hodnota Emisny limit o3 Upozornenie na
zlozka (RHT) (HT) [anofmie] stlad/nestlad
[g/h] [g/h]
RezZim prevadzky: | Vykon zariadenia cca 7 MW (88 % Qmen) s automatickou regulaciou vykonu
TZL 3 48 76 - ano " -
NOx 5 2945 3012 - ano " -
co 5 1212 1640 - ano " -
TOC 5 <82 <82 - ano -

1 Vysledky s reprezentativne pre rezim prevédzky nastaveny prevadzkovatefom. Sledovanie vybranych prevadzkovych
parametrov pocas vykonu merania je uvedené v kapitole & 5.1.

2} Takto uvedena hodnota RHT/HT je vypoé&itana z hodndt hmotnostnych koncentracii na trovni DDL a mdzu byt pouZité ako

podklad pre vypocet mnozstva emisii za sledované obdobie len so slhlasom prislu$ného organu $tatnej spravy vo veci
ochrany ovzdusia.

Poucenie o platnosti upozornenia na stlad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o sllade/nestlade objektu opravneného merania emisii
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Tato sprava sa méZe bez suhlasu skiSobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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