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& ® L1 ; Evidencné ¢islo spravy: 02/012/2022
E l 0’0 Skusobné Datum vydania spravy: 08.02.2022
laboratorium Zodpovedna osoba: Ing. Gabriel Molnar

LERO-TERM SERVIS s.r.0., Koiice
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

CO, NOx

zo spalovacich zariadeni (plynovych kotlov K1, K2)
v plynovej kotolni €. 400 — CK Sekéov,
prevadzkovatefa SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov

Naézov akreditovaného skiisobného
laboratéria / opravnenej osoby podia § 20
0ds. 2 pism. a) zakona é. 137/2010 Z. z.
v zneni neskorsich pravnych predpisov:

Cislo spravy:

Zakaznik / Prevadzkovatel”

Miesto / lokalita:

Druh opravnenej technickej éinnosti

Cislo a d&tum objednévky:
Deri opravnenej technickej éinnosti:

Zodpovedna osoba za opravnenti
technicka cinnost' - vedtci technik podla
§ 20 ods. 3 zékona ¢. 137/2010Z. z v
znenl neskorsich pravnych predpisov:

Sprava obsahuje:

Ucel oprévneného merania:

EKO-TERM SERVIS s. r. o.
Napajadla 11/2743, 040 12 Kosice
ICO: 31 695 671

02/012/2022 . Datum vydania spravy: 08.02.2022

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO: 31 718 523

Plynova kotoliia €. 400 - CK Sek&ov, Exnarova 40, 080 01 Presov.

Opravnené meranie hodnoty veli€iny, ktorou je vyjadreny emisny limit a hodnoty
suvisiacej stavovej/referencnej veliginy, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla §
20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona &. 137/2010 Z. z. v zneni neskorgich pravnych
predpisov

Objednavka ¢. VOEM220007 zo diia 24.01.2022

01.02.2022

Ing. Gabriel Molnar

Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
€. 46110/2014 zo diia 07.10.2014.

7 stran
5 priloh

1. Prve periodické oprévnené meranie emisii za Ucelom zistenia tidajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podla § 4 ods. 1
pism. a) vyhlaSky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni neskorich pravnych predpisov, uréené Rozhodnutim OU OSZP Preov
¢. OU-PO-OSZP3-2020/057252-002 zo diia 18.12.2020 aRozhodnutim OU OSZP Predov & OU-PO-OSZP3-

2021/024998/02 zo diia 13.07.2021

Konanie vo veci vydania sthlasu orgénu ochrany ovzdusia podfa § 17 ods. 1 pism. f) zakona &. 137 o ovzdu&i Z.z. v zneni

neskorSich pravnych predpisov.

Tato spréava sa méze bez sthlasu skiSobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.o. ICO: 31695671 Tel.: 055/6112411

e-mail: sekretariat@ets-ke.sk

Napajadla 11, 04012 Kosice IC DPH:SK2020492276 OR Kosice |, viozka £.5125/V web: www.ets-ke.sk
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EKO-TERM SERVIS 5.ro.. Kodice

Evidenéné Cislo spravy: 02/012/2022
Datum vydania spravy: 08.02.2022
Zodpovedna osoba: Ing. Gabriel Molnar
Strana: 2

Skusobné
laboratorium

SUHRN

Prvé periodické opravnené meranie emisii za Ggelom zistenia (idajov o dodrZani uréenych emisnych limitov podfa § 4 ods. 1 pism.

a) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni neskorSich pravnych predpisov, uréené Rozhodnutim OU OSZP Presov €. OU-PO-
‘27P3-2020/057252-002 zo diia 18.12.2020. a Rozhodnutim OU OSZP Presov ¢. OU-P0O-0SZP3-2021/024998/02 zo diia
,0.07.2021

Konanie vo veci vydania sthlasu organu ochrany ovzdusia podla § 17 ods. 1 pism. f) zakona &. 137 o ovzdusi Z.z. v zneni

neskorsich pravnych predpisov

Prevadzka: Plynova kotolia ¢. 400 - CK Seké&ov, Exnérova 40, 080 01 PreSov
VAR PCZ: 022 0210
Cas (rezim) prevadzky: prevéadzka: 7 dni / tyzdefi, v zime (UK + TUV), leto (TUV)
technoldgia: viacrezimova, emisne ustalena, kontinualna
vykon/kapacita; Pogas merania bola na kotloch nastavena prevadzka s manualnou
reguliciou horakov — nastaveny maximélny a minimalny tepelny prikon
Podra tidajov od vyrobcu méze mat kotol K1, K2 max. tep. vykon 6400 kW
a maximalny tepelny prikon 6550 kW
Pocas merania dosiahol kotol K1 max. prikon 5289 kW (81 % prikon)
Pocas merania dosahoval kotol K1 min. prikon 3354 kW (51 % prikon)
Pogas merania dosiahol kotol K2 max. prikon 5602 kW (86 % prikon)
Poéas merania dosahoval kotol K2 min. prikon 4281 kW (65 % prikon)
paliva, palivo: zemny plyn
suroviny: suroviny: v prevadzke sa nepouZivajl Ziadne suroviny
Zdroj/zariadenie vzniku emisif: | Plynova kotoliia €. 400 - CK Sekcov /
1.Plynovy kotol K1 — BOSCH UT-L-40, vyr. €. 137296
2.Plynovy kotol K2 — BOSCH UT-L-40, vyr. €. 138110
Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej tiez ,c*) v mg/m?
Priemerna hodnota Maximum Emisny limit 1,2 BRERN S Upozornenie
Merana zlozka N (C) (C) ©) L b na
[mg/m3] M [mg/m?®] ¥ [mg/m?®] il stlad/nesulad
[ano/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 1. plynovy kotol K1, BOSCH UT-L-40, vyr. c. 137296
Rezim prevadzky: Maximalny tepelny prikon (0,81 x Qmen)
co 3 < DDL? < DDL¥ 50 ano? stlad
NOx 3 98 98 100 ano? sulad
ReZim prevadzky: Minimalny tepelny prikon (0,51 x Qmen)
cO 3 <DDL¥ < DDL? 50 ano® sulad
NOx 3 90 91 100 ano? stilad
Zdroje/zarniadenia vzniku emisil: 2. plynovy kotol K2, BOSCH UT-L-40, vyr. €. 138110
Rezim prevadzky: Maximalny tepelny prikon (0,86 X Qmen )
CcO 3 2 4 50 ano® siilad
NOx 3 99 99 100 ano? stilad
ReZim prevadzky: Minimaliny tepelny prikon (0,65X Qmen)
co 3 9 11 50 ano?) sulad
NOx 3 98 99 100 ano® stlad

2)

3)

4)

Poucenie o platnosti upozornenia na silad/nesulad:

Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref.: 3 % obj.

Emisny limit (dalej tiez ,EL"), podmienky platnosti EL ur&ené v prilohe &. 4 cast IV. bod 2.2 B vyhlasky MZP SR &. 410/2012
Z.z. v zneni neskorsich pravnych predpisov. (Nové zariadenia s kotlami s MTP = 1 — 5 MW).

Poziadavka dodrzania EL podia § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich préavnych predpisov.

Zistena hodnota je pod troviiou dolného detek&ného limitu pouzitého EMS (DDLco = 3 mg/m®) a nie je vyjadrena konkrétnymi
ciselnymi hodnotami.

Hodnotenie emisne najnevyhodnejieho rezimu pre dany reZim navoleného spafovaného paliva a vykonovych parametrov
hordka. Vysledky zodpovedaju rezimu prevadzky zariadenia, ktory nastavil prevadzkovatel zdroja.

Sprava o opravnenom merani emisil, vysledky opravneného merania
anazor o sUlade/nesilade objektu opravnenéhe merania emisii
s uréenymi poZiadavkami nie st stihlasom, ktory je vydavany organom
ochrany ovzdusia podfa vieobecne zavaznych pravnych predpisov
a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.

Této spréva sa mbZe bez stihlasu skisobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Napajadla 11, 04012 Kosice

ICO: 31695671
IC DPH:SK2020492276

Tel.: 055/6112411
OR Kosice |, viozka €.5125/V

e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
web: www.ets-ke.sk



