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laboratorium Zodpovedna osoba: Ing. Attila Farkas

EKOTERM SERVIS s ro, Kodice
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI
CO, NOx

zo spalovacieho zariadenia (kotla K3) v Plynovej kotolni ¢. 400 — CK Sekcov, Exnarova 40
prevadzkovatefa SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov.

Nazov akreditovaného skisobného EKO-TERM SERVIS s.r. 0.

laboratoria / opravnenej osoby podla § 20  Napajadla 11/2743, 040 12 Kosice
ods. 2 pism. a) zakona ¢. 137/2010Z. z.  |80: 31 695 671
v zneni neskorSich pravnych predpisov:

Cislo spravy: 02/610/2020 Détum vydania spravy: 05.01.2021

Zakaznik / Prevadzkovatel: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov
Volgogradska 88, 080 01 PreSov
ICO: 31 718 523

Miesto / lokalita: Plynova kotoliia ¢. 400 - CK Sekcov, Exnarova 40, 080 01 PreSov.

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnené meranie hodnoty veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny limit 2 hodnoty
slvisiacej stavovejfreferencnej veliCiny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla
§ 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona &. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich pravnych

predpisov
Cislo a datum objednaviy: Objednavka €. VOEM200195 zo dina 19.11.2020
Deri opravnenej technickej ¢innosti: 08.12.2020
Zodpovedna osoba za opravnent Ing. Attila Farkas

technickt cinnost - veduci technik podfa Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
§ 20 ods. 3 zakona ¢&. 137/2010Z. z v €. 46101/2014 zo dna 07.10.2014.
zneni neskorsich pravnych predpisov:

Spréva obsahuje: 6 stran
5 priloh

Ucel oprévneného merania:

1. Prvé periodické opravnené meranie emisii za G¢elom zistenia tidajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podia § 4 ods.
1 pism. a) vyhlagky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich pravnych predpisov, uréené Sthlasom OU OSZP Presov
¢. OU-PO-0SZP3-2020/031864-002 zo dia 11.06.2020.
Konanie vo veci vydania stihlasu organu ochrany ovzdusia podla § 17 ods. 1 pism. f) zakona €. 137 o ovzdusi Z.z. v zneni
neskorsich pravnych predpisov.

Tato sprava sa méZe bez stihlasu ski$obného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.o. ICO: 31695671 Tel.: 055/6112411 e-mail: post@ets-ke.sk
Napajadia 11, 04012 Kosice IC DPH:SK2020492276 OR Kosice |, vlozka ¢.5125// web: www.ets-ke.sk
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SUHRN

Prvé periodické opravnené meranie emisii za Géelom zistenia udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podla § 4 ods. 1
pism. a) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich pravnych predpisov, urené Suhlasom OU OSZP Presov &. OU-

PO-0SZP3-2020/031864-002 zo diia 11.06.2020.

onanie vo veci vydania stthlasu organu ochrany ovzdusia podla § 17 ods. 1 pism. f) zakona &. 137 o ovzdusi Z.z. v zneni
neskorsich pravnych predpisov.

Prevadzka:

Plynova kotolfia &. 400 - CK Sekcov, Exnarova 40, 080 01 Presov
VAR PCZ: 022 0210

Cas (rezim) prevadzky:

prevadzka:
technolagia:

vykon/kapacita:

paliva, suroviny:

7 dni / tyzdei, v zime (UK + TUV), leto (TUV)

viacrezimova, emisne ustalena, kontinualna

Potas merania bola na kotle nastavena prevadzka s manualnou
regulaciou horau.

Podla tidajov od vyrobcu mdze mat kotol K3 max. tep. vykon 6400 kW
Pocas merania dosiahol kotol K3 max. vykon 6149,5 kW (96 % prikon)
Pogas merania dosahoval kotol K3 min. vykon 1373,8 kW (21 % prikon)
palivo: zemny plyn

suroviny: v prevadzke sa nepouzivajl Ziadne suroviny

Zdroj/zariadenie vzniku emisii:

Plynova kotolfia &. 400 - CK Sek&ov, Exnarova 40, 080 01 PreSov

kotol K3
Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostna koncentrécia (dalej tiez .c*) v mg/m?
Priemerna hodnota Maximum Emisny limit 1,2 e Upozornenie
Merana zlozka | N ®) (C) () Mg na
[mg/m3] Y [mg/m?3 " [mg/m?] E.::l 'OS!':;-S]' sulad/nestlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Kotol K3, typ UT-L-40, vyr. €. 135375
Rezim prevadzky: Maximalny tepelny prikon (Qmen = 96 %)
(o]0] 3 6 7 50 Ang? stlad
NOx 3 101 104 120 Ano® sulad
Zdroje/zaniadenia vzniku emisii: Kotol K3, typ UT-L-40, vyr. €. 135375
ReZim prevadzky: Minimalny tepelny prikon (Qmin = 21 %)
(]0] 3 < DDLY <DDL? 50 Ano? stilad
NOx 3 88 88 120 Ano? sulad

) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref.: 3 % obj.

2)  Emisny limit (dalej tiez ,EL“), podmienky platnosti EL uréené v prilohe €. 4 €ast V. bod 3.2 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z z.
v zneni neskorsich pravnych predpisov. (Zariadenia s kotlami s vydanym povolenim od 1. januara 2014), plati pre zariadenia
s pretlakovymi horakmi s teplotou teplonosného média < 200 °C - teplovodné kotly.

Poziadavka dodrzania EL podla § 18 ods. 2 vyhlagky MZP SR &. 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
3 Zistena hodnota je pod troviiou dolného detekéného limitu pouzitého EMS (DDLco = 3 mg/m?®) a nie je vyjadrena konkréetnymi

¢iselnymi hodnotami.

4 Hodnotenie emisne najnevyhodnejSieho rezimu pre dany reZim navoleného spalovaného paliva a vykonovych parametrov
horaka. Vysledky zodpovedail rezimu prevadzky zariadenia, ktory nastavil prevadzkovatel zdroja.

Pouéenie o platnosti upozornenia na sulad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania

anazor o stlade/nestilade objektu opravneného merania emisii
s urdenymi poziadavkami nie st sihlasom, ktory je vydavany organom
ochrany ovzdudia podla veobecne zavaznych pravnych predpisov
a ani nezakladaji narok na vydanie suhlasu.

Podra § 20 ods. 8 pism. a) zakona &. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch opravneného
merania na uradné udely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom povolovani zavaznou

listinou.

Laboratérium zodpoveda za vietky poskytnuté informacie okrem tych, ktoré poskytol zakaznik. Udaje poskytnuté zakaznikom su

identifikovaneé.

Odmietnutie zodpovednosti:

Skasobné laboratérium nenesie zodpovednost za informacie dodané zakaznikom, ktoré mézu

mat vplyv na platnost vysledkov (podla &l. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025).

Talo sprava sa méZe bez suhlasu skiSobného laboratoria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.o0.
Napajadla 11, 04012 Kosice

ICO: 31695671

Tel.: 055/6112411 e-mail: post@ets-ke.sk

IC DPH:SK2020492276 OR Kosice |, vlozka €.5125/V web: www.ets-ke.sk




